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DAIKIN

FWV+FWZ
FWL+FWR
FWM+FWS

Installation and
operation manual

Fan coil units

Read this manual attentively before starting up the unit. Do
A not throw it away. Keep it in your files for future reference.

Improper installation or attachment of equipment or
accessories could result in electric shock, short-circuit,
leaks, fire or other damage to the equipment. Be sure only
to use accessories made by Daikin which are specifically
designed for the use with the equipment and have them
installed by a professional.

If unsure of installation procedures or use, always contact
your Daikin dealer for advice and information.

The optional EEH (electric heater kit) cannot be mounted on
A units which are set up for 2-pipe systems with 4-row coil and
4-pipe systems.

BEFORE INSTALLATION

Installation and maintenance should be carried out by technical
personnel qualified for this type of machine, in compliance with current
safety regulations.

When receiving the unit please check its state, verifying if any damage
occurred during the transport.

Refer to the relevant technical sheets for installation and use of
possible accessories.

Identify model and version of the unit from the indications stated on the
carton package.

USE AND OPERATING LIMITS

Daikin shall not be held liable

- if the unit has been installed by non-qualified personnel,

- if the unit has been used improperly,

- if the unit has been used under conditions that are not permitted,

- if maintenance operations specified in this manual have not been
carried out,

- if non original spare parts have been used.

Keep the unit in its packaging until it is ready to be installed, to prevent
dust getting inside.

Operating limits are shown here below; all other uses are considered
improper:

B thermal fluid: water/glycol

water temperature: 5°C~95°C

maximum operating pressure: 10 bar

air temperature: 5°C~43°C

nominal power supply voltage: 230V - 50 Hz

Selection of location:

B do not install the unit in rooms where inflammable gases are
present

B do not let water spray directly on the unit;

B install the unit on ceilings or walls that bear its weight. Leave

enough space all around for proper operation and maintenance of
the unit, taking into account all installed optional accessories.

B never place the heating unit immediately under an electric
plug-socket.

DIMENSIONS (See figure 1)

1 Clear space for hydraulic connections
Slots for wall/ceiling mounting 9 x 20 mm
Clear space for electric connections®
Hydraulic connections (4 DF = 4 pipe system)
Condensate drainage for vertical installation
Air outlet for concealed models
Air suction for concealed models

Condensate draining for horizontal installation

© 00 N O o~ W N

Air outlet

10 Airinlet

O Indications applicable to units with hydraulic connections on the left side; in case of right side
connections the indications for “clear space” are reversed.

INSTALLATION

Before installing the fan coil, ensure that:

A - The place of installation has sufficient space for
containing the device and for performing installation and
maintenance (respect spaces fig. point 2).

- The air inlet and delivery are not obstructed.

- The hydraulic connections are positioned and
dimensioned as requested by the device (fig.1).

- The electric power supply line has the features
requested on the fan coil’s data plate.

Remove the cabinet, where existing, by unscrewing the 4 fastening
screws reachable through the lifted side doors (see figure 2). In case of
FWL and FWR versions, also unscrew the 2 screws on the front panel.

Install the basic unit onto the wall/ceiling using the 4 mounting slots
and the supplied anchor screws, keeping the unit at least 100 mm
above the floor for a proper air suction and an easy pulling out of the
filter in case of FWV, FWZ, FWM and FWS models. In case of ceiling
models FWM, FWS, FWL and FWR verify that the installation height
corresponds to what is specified in figure 3, in order to avoid excessive
hot air stratification in the upper part of the room; in case of greater
installation heights we suggest to proceed with the back suction from
the lower part of the room. The installation heights refer to the
maximum running speed.

Carry out the hydraulic connections to the heat exchanger and in case
of cooling operation, to the water drainage system.

In case of cooling applications, make sure to insulate all field installed
piping and fittings as to avoid condensate dripping on the floor. Non
insulated piping can cause water damage!

We suggest to provide for the water inlet from the bottom side of the
heat exchanger and the outlet on the upper side.

For a better water drainage lean the drain pipe downwards at least
3pcm/m avoiding loops or narrowing on its way.

Installation and operation manual
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It is possible to change the water connections side operating as
follows:

B remove the cover front panel of the basic unit (4 screws), in
case of models FWV and FWZ or the main drip tray in case of
models FWL, FWR, FWM and FWS;

B remove the heat exchanger cover (2 screws);

B remove the heat exchanger (4 screws) fixed on the side
panels of the basic unit;

B remove the lower partition plate;

B disconnect the motor cables from the terminal strip;

B remove the terminal strip and reassemble it on the opposite
side;

B take out the motor cable and place it on the opposite side;
remove the rubber snap bushing;

B remove the drain pipe and place it on the opposite side; set the
drain pipe in place of the closing cap of the drip tray and fix that
closing cap back in the position where the drain pipe originally
was;

B turn the heat exchanger 180° and insert it on the side panel
removing the pre-cut slots; fix it to the unit using the screws
supplied;

B reassemble the lower partition plate on the bottom side;
B reassemble the heat exchanger cover;

B reassemble the control panel opposite to the water
connections in case of model FWV and FWZ;

B insert the rubber snap bushing into the hole previously used
for the drain pipe, reassemble the cable fastener on the side
panel, and reassemble the cables connecting them to the
terminal strip;

B reassemble the cover front panel (4 screws) in case of models
FWV and FWZ or the main drip tray for the models FWL, FWR,
FWM and FWS;

B close the holes previously used with drip proof material.

Carry out the purge from the heat exchanger operating on the air vent
valves (10 hexagon wrench) located beside the water connections of
the heat exchanger.

In case of concealed models FWM and FWS, perform the connection
between the unit and the ducts, and place damping material between
the duct and the unit.

The ducts, in particular the outlet ones, must be insulated.

In order to avoid air back suction on the unit, keep a minimum distance
between the air outlet and recovered air flow as shown in figure 4.

The minimum installation height may not be lower than 1.8 m from the
floor level.

In case of FWM and FWS, provide for an inspection port to the unit.

The FWM and FWS built-in models must not be accessible
A to the public.

In case of FWL and FWR, install the bottom plate according to figure 6.

For fan coils equipped with auxiliary electric heating
A element, ensure that any combustible material is at least 30
cm away from the electric heating element.

The openable side doors must be fixed with screw, due to
A lack of controls onboard the fan coil.

FiELD WIRING

All field wiring and components must be installed by a
A licensed electrician and must comply with relevant local and
national regulations.

Carry out the electrical wiring after having turned the power off. Refer
to figure 5. For options, refer to the appropriate manual.

Check that the power supply corresponds to the nominal power supply
stated on the unit nameplate.

An omnipolar mains isolator in overvoltage category Ill must be
present for every fan coil in the power supply line.

Power consumption is shown on the data plate fixed to the unit.

Make sure to carefully execute the wiring in function of the combination
unit/controller and this according to the correct wiring diagram
delivered with every accessory.

Wiring parts table

BK. e Black = maximum speed
BU..oiiiiis Blue = medium speed
GNYE ... Yellow/Green = earth connection
RD o Red = minimum speed
WH...o White = common
T, Field wiring

F o Fuse (field supply)

| R Main switch (field supply)
M. Motor

CN e Connector
COM-102............... Connections to controller
TEST RUN

Check that the unit is perfectly levelled and that the drain pipe is not
obstructed (rubble deposits, etc.).

Check that the water connections (to the heat exchanger and water
drainage) are sealed.

Check that the electrical wiring is perfectly tight (perform this check
with voltage OFF).

Be sure that the air purge of the heat exchanger has been carried out
correctly.

Replace the cabinet (where existing).

Turn on the power supply and check the unit running.

Use

To use the unit, refer to the instructions in the installation and operation
manual of the controller. Dedicated controllers are available as
accessory.

Air outlet grills can be swivelled 180° to direct the flow into the room or
towards the wall on which the unit is mounted.

The grills and the side doors are snapped onto the cabinet. Before
removing them in order to change their position, cut the power off and
wear protective gloves.

FWV+FWZ+FWL+FWR+FWM+FWS
Fan coil units
4PW17548-3
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MAINTENANCE AND CLEANING

For safety reasons before carrying out any maintenance or cleaning
operation, switch off the unit turning the selection switch to “Stop” and
the power supply switch on position 0 (OFF).

Maintenance

Maintenance must only be carried out by an assistance
centre authorised by the manufacturer or by qualified
personnel

Be careful during any maintenance operation; you could get injured by
some metal parts; use protective gloves.

The units do not require any particular maintenance operation: only
the periodical cleaning of the air filter should be carried out.

It is necessary to carry out a running in period of 100 hours in order to
eliminate all mechanical friction.

The starting up must be carried out at the maximum speed.
For good operation of the units follow the instructions below:
B keep the air filter clean;
B do not pour liquids into the unit;
B do not introduce metal parts through the air outlet grill.

B keep the airinlet and outlet free at all times.
Each time the machine is turned on after being idle for a long
period, ensure there is no air in the heat exchanger.

Before using the unit for air conditioning, check that:
B condensate drainage is performed correctly:

B the heat exchanger fins are not obstructed by deposits of dirt.
If necessary clean the fins with low pressure compressed air
or steam without damaging the fins.

Cleaning

The filter must only be cleaned by an assistance centre
A authorised by the manufacturer or by qualified personnel

Clean the filter at least once a month and in any case before using the
unit (before the heating or the air conditioning season).

For cleaning the air filter proceed as follows (figure 7)

B model FWV and FWZ
turn the screws that secure the filter to the cover cabinet 90° and
remove the filter,

B model FWL and FWR
remove the air filters that are inside the intake grids located on the
front panel of the cover cabinet,

B concealed model FWM and FWS
reach the unit through the inspection panel and remove the filter,
turning the locking brackets 90°,

B clean the filter with lukewarm water, or in case of dry dust, clean
the filter with compressed air,

B reassemble the filter after having it dried up.

It is recommended to replace the air filter yearly, and to use original
spare parts. The unit model name is stated on the nameplate located
on the side panel of the basic unit.

To clean the unit cabinet proceed as follows:
B yse a soft cloth;

B do not pour any liquid on the unit, as this could cause electrical
shocks or damage the components inside it;

B do not use any aggressive chemical solvents; do not use very
hot water to clean the air outlet grill.

DisPosAL REQUIREMENTS

Dismantling of the unit should be done in accordance with the relevant
local and national legislation.

TROUBLESHOOTING

If the unit does not work properly first check the points reported in the
table below before requesting service. If the problem cannot be solved
contact your dealer or service centre.

Symptom 1: The unit does not run at all

PoOsSIBLE CAUSES CORRECTIVE ACTION

Power failure Restore power

Leakage breaker tripped Contact service centre

The switch is on STOP (“0”) position

Turn ON the unit, select “I”

Symptom 2: Poor cooling or heating performance

PossIBLE CAUSES CORRECTIVE ACTION

Dirty or clogged air filter Clean the air filter

Obstacle near the air inlet or outlet Remove the obstacle

Air inside the heat exchanger Contact the installer

Doors and windows are open Close doors and windows

The unit is running at low speed Select medium or high fan speed

Symptom 3: The unit leaks

PossIBLE CAUSES CORRECTIVE ACTION

The unit is not levelled Contact the installer

Drip tray is clogged Contact the installer

Units are marked with the following symbol:

This means that electrical and electronic products may not
be mixed with unsorted household waste.

Do NOT try to dismantle the system vyourself: the

dismantling of the system, treatment of the refrigerant, of

—_— oil and of other parts must be done by an authorized
installer and must comply with applicable legislation.

Units must be treated at a specialized treatment facility for reuse,
recycling and recovery.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help to
prevent potential negative consequences for the environment and
human health.

For more information, contact your installer or local authority.

@
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DAIKIN

FWV+FWZ
FWL+FWR
FWM+FWS

Installations - und
Bedienungsanleitung

Ventilator-Konvektoren

Lesen Sie sich diese Anleitung sorgfaltig durch, bevor Sie

A die Einheit in Betrieb nehmen. Werfen Sie sie nicht weg.
Bewahren Sie sie so auf, so dass sie auch spater noch darin
nachschlagen kénnen.

UnsachgeméBe Installation oder Sicherung der Einheit
oder der Zubehorteile kann zu elekirischem Schlag,
Kurzschluss, Auslaufen von Flissigkeit, Brand oder
anderen Schéaden flihren. Achten Sie darauf, nur von Daikin
hergestellte Zubehdrteile zu verwenden, die spezifisch fur
den Gebrauch mit der Ausriistung konstruiert wurden und
lassen sie diese nur von einem Fachmann installieren.

Sollten Fragen zum Installationsverfahren oder zur
Inbetriebnahme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren
Daikin-Handler. Von ihm erhalten Sie die notwendigen
Ratschlage und Informationen.

Der als Option erhaltliche EEH (Heizgeratesatz) kann nicht
A bei Einheiten montiert werden, welche fur 4-Rohr Systeme
eingerichtet sind.

V/OR DER INSTALLATION

Die Installation und Wartung sollte von technischem Personal
durchgefuhrt werden, das fir diese Art der Maschine qualifiziert ist, in
Ubereinstimmung mit den aktuellen Sicherheitsbestimmungen.

Prifen Sie den Zustand der Einheit bei Erhalt, stellen Sie fest ob
irgendwelche Beschadigungen wahrend des Transports aufgetreten
sind.

Siehe die entsprechenden technischen Datenblatter hinsichtlich
Installation und der Verwendung méglicher Zubehérteile.

Vergleichen Sie die Angaben auf der Verpackungseinheit mit dem
Modell und der Version der Einheit.

VVERWENDUNG UND FUNKTIONSEINSCHRANKUNGEN

Daikin kann nicht haftpflichtig gemacht werden

- wenn die Einheit von unqualifiziertem Personal installiert wurde

- wenn die Einheit unsachgeman verwendet wurde,

- wenn die Einheit unter Bedingungen verwendet wurde, die nicht
gestattet sind,

- wenn die Wartungsanweisungen, die in dieser Anleitung spezifiziert
werden, nicht durchgefuhrt wurden,

- wenn keine Original Ersatzteile verwendet wurden.

Lassen Sie die Einheit in ihrer Verpackung, bis sie installiert werden
kann, um zu verhindern, dass Staub eindringen kann.

Betriebseinschrankungen werden nachfolgend angezeigt, weitere
Verwendungen gelten als unsachgemas.

thermische Flissigkeit Wasser/Glykol

wassertemperatur: 5°C~95°C

lufttemperatur: 5°C~43°C

|

|

B maximaler Betriebsdruck: 10 bar

|

B nenn-Versorgungsspannung: 230V - 50 Hz

Auswahl des Installationsortes:

B |nstallieren Sie die Einheit nichtin Raumen, in denen entziindliche
Gase vorherrschen.

B Spritzen Sie kein Wasser direkt auf die Einheit,

B installieren Sie die Einheit an Decken oder Wéanden, die das
Gewicht der Einheit tragen kénnnen. Lassen Sie fiur die Bedie-

nung und Wartung ausreichend Platz um die Einheit herum,
bericksichtigen Sie samtliche installierten Sonderzubehére.

B Stellen Sie das Heizgerat niemals direkt unter einer elektrischen
Steckfassung auf.

ABMESSUNGEN (Siehe Abbildung 1)

1 Lichter Raum furr Hydraulikanschlisse®
Schlitze fir Wand/Deckenmontage 9 x 20 mm
Lichter Raum fir elektrische Anschliisse()
Hydraulikanschlisse (4 DF = 4 Rohrsystem)
Kondenswasserabscheidung fir vertikale Installation
Luftauslass fur Unterputzmodelle
Luftansaugung fuir Unterputzmodelle

Kondenswasserabscheidung fiir horizontale Installation

© 00 N O o~ W N

Luftauslass

10 Lufteinlass

) Die Betriebsbedingungen gelten bei Einheiten mit Hydraulikanschliissen auf der linken
Seite, im Fall von Anschlissen auf der rechten Seite, gelten die umgekehrten
Betriebsbedingungen bezuglich “lichter Raum”.

INSTALLATION

- der Installationsort ausreichend groB ist, um das Gerat
aufzunehmen und dass ausreichend Platz zur Verfligung steht,
um die Installation und die Wartung auszufiihren (Abb.
Platzbedarf bez. Punkt2);

- der Luftdurchgang, Ein- und Austritt, nicht verstopft ist;

- die Position und die MaBe der Hydraulikanschliisse den
Gerateanforderungen entsprechen (Abb.1).

- die elektrische Versorgungslinie den Kennzeichnungsdaten auf
dem Schild des Ventilatorkonvektors entsprechen.

g Vor der Installation des Ventilatorkonvektors sicherstellen, dass:

Entfernen Sie das Gehasue, wo vorhanden, indem Sie die
4 Befestigungsschrauben I6sen, die durch die angehobenen
Seitenturren errreichbar sind (siehe Abbildung 2). Lésen Sie bei den
FWL Baureihen, ebenfalls die beiden Schrauben an der Frontblende.

Installieren Sie die Basiseinheit an der Wand/Decke mithilfe der
4 Montageschlitze sowie den gelieferten Ankerschrauben, die die
Einheit mindestens 100 mm uUber dem FuBboden halten zur
vorschriftsmaBigen Luftansaugung und ein einfaches Herausziehen
der Filter bei den FWV, FWZ, FWM und FWS Modellen. Stellen Sie bei
den Deckenmodellen FWM, FWS, FWL und FWR fest, ob die
Installationshéhe der Angabe in Abbildung 3 entspricht, um
UbermaBge HeiBluftstratifikation im oberen Teil des Raumes zu
vermeiden. Bei groBeren Installationshéhen, schlagen wir vor mit der
riickseitigen Ansaugung vom unteren Teil des Raumes fortzufahren.
Die Installationshéhen entsprechen den maximalen Laufdrehzahlen.

SchlieBen Sie die Hydraulikanschlisse an den Warmetauscher an
und bei Kiihlbetrieb an das Wasserablaufsystem.

Achten Sie bei Kihlanwendungen darauf, alle bauseitigen Leitungen
und Anschlisse zu isolieren, um Abtropfen von Kondensat auf den
Boden zu vermeiden. Leitungen, die nicht isoliert sind, verursachen
Wasserschaden!

Wir schlagen vor, den Wassereinlass von der Unterseite des Warme-
tauschers und den Wasserauslass an der Oberseite vorzusehen.

Verlegen Sie die Kondensatleitung mindestens 3 cm/m nach unten fir
einen besseren Wasserablauf und zur Vermeidung von Schlingen
oder begrenzen Sie den Weg der Leitung.

FWV+FWZ+FWL+FWR+FWM+FWS
Ventilator-Konvektoren
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Die Seite fiir den Betrieb des Wasseranschlusses kann auch wie folgt
gewechselt werden:

B nehmen Sie die Abdeckung von der Frontblende der Basis-
einheit (4 Schrauben) ab bei den Modellen der Baureihe FWV
und FWZ oder der Haupttropfwanne bei den Modellen der
Baureihe FWL, FWR, FWM und FWS;

B entfernen Sie die Abdeckung des Warmetauschers
(2 Schrauben),

B entfernen Sie den Warmetauscher (4 Schrauben), der an den
Seitenblenden der Basiseinheit befestigt ist,

B entfernen Sie die untere Abtrennung,

B trennen Sie die Motorkabel von der Klemmenleiste,

B entfernen Sie die Klemmenleiste und montieren Sie diese auf
der gegeniberliegenden Seite wieder zusammen,

B nehmen Sie das Motorkabel heraus und legen Sie es auf die
gegenlberliegende Seite, entfernen Sie die
Gummisicherungsbuchse.

B entfernen Sie die Kondensatleitung und legen Sie diese auf
die gegenuberliegende Seite, positionieren Sie die
Kondensatleitung am Standort der Verschlusskappe der
Tropfwanne und befestigen Sie diese Verschlusskappe wieder
zurlick an der Position wo die Kondensatleitung urspriinglich
war,

B drehen Sie den Warmetauscher um 180° und fligen Sie ihn an
der Seitenblende ein, indem Sie die vorgestanzten Schlitze
entfernen, befestigen Sie ihn an der Einheit mithilfe der
mitgelieferten Schrauben,

B befestigen Sie die untere Abtrennung wieder an der
Unterseite,

B befestigen Sie die Abdeckung des Warmetauschers wieder,

B pefestigen Sie die Fernbedienung gegeniiber den Wasser-
anschlissen bei Modell FWV und FWZ wieder an,
B stecken Sie die Gummisicherungsbuchse in die Bohrung, die
zuvor verwendet wurde fir die Kondensatleitung, befestigen
Sie die Kabelbefestigung wieder an der Seitenblende und
ebenfalls die Kabel, die sie an die Klemmenleiste anschlieB3en,
B pefestigen Sie die Abdeckung der Frontblende (4 Schrauben)
bei den Modellen FWV und FWZ oder die Haupttropfwanne
fur die Modelle FWL, FWR, FWM und FWS,
B schlieBen Sie die zuvor benutzen Bohrungen mit
tropfsicherem Material.
Fihren Sie die Entliftung des Warmetauschers durch, der die
Entliftungsventile betatigt (Sechskantschliissel 10), die sich neben
den Wasseranschlissen des Warmetauschers befinden.
Bei den Unterputzmodellen FWM, flihren Sie den Anschluss zwischen
der Einheit und den Kanélen durch und legen Sie Dampfungsmaterial
zwischen Kanal und Einheit.
Die Kanéle, insbesondere die Ausgangskanale, mussen isoliert
werden.
Um Luftricksaugung bei der Einheit zu vermeiden, halten Sie einen
Mindestabstand zwischen Luftauslass und Ruckluftstrom ein, wie
abgebildet in Abbildung 4.
Die Mindestinstallationshéhe darf nicht niedriger als 1,8 m von der
FuBbodennéhe sein.
Sehen Sie bei den Modellen von FWM und FWS eine
Inspektionséffnung an der Einheit vor.

Die Einbaumodelle FWM und FWS diirfen der Offentlichkeit
A nicht zuganglich sein.

Installieren Sie bei FWL und FWR die Bodenplatte gemaf Abbildung 6.

Fiur die Ventilatorkonvektoren mit  elektrischem

A Hilfswiderstand sicherstellen, dass eventuelle Brennstoffe
mit einem Mindestabstand von 30cm vom Heizelement
positioniert sind.

die seitlichen Turen missen mit Schrauben befestigt
A werden, da keine Kontrollen am Ventilatorkonvektor
vorhanden sind.

BAusEITIGE VERKABELUNG

Samtliche bauseitigen Verdrahtungen und Bauteile miissen

A von einem zugelassenen Elekiriker installiert werden und
den entsprechenden 6rtlichen und staatlichen Vorschriften
entsprechen.

Fihren Sie die elekirische Verkabelung durch, nachdem Sie den
Strom abgeschaltet haben. Siehe Abbildung 5. Ausflhrliche Informa-
tionen beziglich der Zubehorteile, finden Sie im entsprechenden
Handbuch.

Uberpriifen Sie, ob die Stromzufuhr der Nennstromzufuhr entspricht,
die auf dem Typenschild der Einheit angegeben ist.

Fir jeden Ventilatorkonvektor in der Versorgungslinie muss ein
allpoliger Trennschalter in Uberspannungskategorie Il zur Verfligung
stehen.

Der Stromverbrauch ist auf dem Typenschild abgebildet, das an der
Einheit befestigt ist.

Achten Sie darauf, dass Sie die Verkabelung in Bezug auf die
Kombination Einheit/Regler sorgfaltig ausfiihren und gemaR den
korrekten Verdrahtungsplédnen, die mit jedem Zubehor geliefert
werden.

Verkabelung - Teilelibersicht

=] Schwarz = maximale Drehzahl
=16 Blau = mittlere Drehzahl
GNYE ..o Gelb/Griin = Erdung

......................... Rot = minimale Drehzahl
.... Weil3 = gemeinsam

....................... Bauseitige Verkabelung

F o Sicherung (bauseitig)

| R Hauptschalter (bauseitig)
M. Motor

CN e, Stecker
COM-102............... Anschlusse an den Regler
ProBELAUF

Prifen Sie, ob die Einheit fehlerlos ausgerichtet ist und ob die
Kondensatleitung nicht verstopft ist (Gummiablagerungen etc.).
Prufen Sie, ob die Wasseranschllisse (zum Warmetauscher und
Wasserablauf) dicht sind.

Prufen Sie, ob die elektrische Verkabelung fehlerfrei fest sitzt (prifen
Sie dies wenn die Spannung AUS ist).

Achten Sie darauf, dass die Entliftung des Warmetauschers korrekt
ausgefihrt wurde.

Ersetzen Sie das Gehause (wo vorhanden).

Schalten Sie die Stromversorgung an und prifen Sie, ob die Einheit
funktioniert.

VVERWENDUNG

Beziehen Sie sich bezlglich der Verwendung der Einheit, auf die
Anweisungen in der Installations- und Betriebsanleitung des Reglers.
Spezielle Regler sind als Zubehor erhaltlich.

Luftauslassgitter kénnen um 180° gedreht werden, um den Luftstrom
in den Raum oder gegen die Decke zu richten, an der die Einheit
montiert ist.

Die Gitter und die Seitenturen werden auf dem Geh&use eingerastet.

Bevor Sie diese entfernen, um ihre Position zu wechseln, schalten Sie
den Strom ab und tragen Schutzhandschuhe.

Installations - und Bedienungsanleitung
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WaRTUNG UND REINIGUNG

Bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten ausfuhren, schalten
Sie die Einheit aus Sicherheitsgriinden ab, indem Sie den Wahlschalter
auf “Stopp” stellen und den Schalter der Stromversorgung auf Position
0 (AUS).

Wartung

Die Wartungsoperationen dirfen nur von einem vom
Hersteller autorisiertem Kundendienstzentrum oder von
qualifiziertem Personal ausgefihrt werden.

Seien Sie vorsichtig, wahrend der Wartungsarbeiten, Sie kdnnten
verletzt werden durch Metallteile, tragen Sie Schutzhandschuhe.
Die Einheiten benétigen keine besonderen Wartungsarbeiten: nur die
regelmafige Reinigung der Luftfilter sollte ausgefihrt werden.
Eine Einlaufzeit von 100 Stunden muss durchgefiihrt werden, um
samtliche mechanische Reibung zu beseitigen.
Das Anfahren muss bei maximaler Drehzahl durchgefiihrt werden.
Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen bezlglich eines guten
Betriebs der Einheiten:

B halten Sie die Luftfilter sauber,

B schutten Sie keine Flissigkeiten in die Einheit,

B fihren Sie keine Metallteile durch das Luftauslassgitter.

B halten Sie den Lufteinlass und -auslass standig frei.

Jedes Mal, wenn die Maschine nach einer langen Leerlaufzeit
eingeschaltet wird, muss darauf geachtet werden, dass sich keine
Luft im Warmetauscher befindet.

Bevor Sie die Einheit zur Klimatisierung verwenden, prifen Sie ob:
B die Kondenswasserabscheidung korrekt durchgefiihrt wird:
B die Warmetauscherrippen nicht durch Schmutzablagerungen
verstopft sind. Reinigen Sie bei Bedarf die Rippen mit
Niederdruckluft oder Dampf ohne die Rippen zu beschadigen.

Reinigung

autorisiertem Kundendienstzentrum oder von qualifiziertem
Personal ausgefiihrt werden.

g Die Reinigung des Filters darf nur von einem vom Hersteller

Reinigen Sie den Filter mindestens einmal im Monat und in jedem Fall
bevor Sie die Einheit verwenden (vor der Heiz- oder
Klimatisierungsperiode).
Gehen Sie wie folgt vor bei der Reinigung der Luftfilter (Abbildung 7)
B Modell FWV und FWZ
drehen Sie die Schrauben, die den Filter an der Abdeckung des
Gehauses sichern um 90° und entfernen sie den Filter,
B Modell FWL und FWR
entfernen Sie die Luftfilter, die sich innen am Einlassgitter an der
Frontblende der Gehauseabdeckung befinden,
B Unterputzmodell FWM und FWS
Langen Sie durch die Inspektionsblende der Einheit, um den
Filter zu entfernen, drehen Sie die Verschlusshalterungen um
90°,
B reinigen Sie den Filter mit handwarmem Wasser, oder reinigen
Sie den Filter bei trockenem Staub mit Druckluft,
B montieren Sie den Filter wieder, nachdem Sie ihn abgetrocknet
haben.
Es ist empfehlenswert, den Luftfilter jahrlich auszutauschen und
Original Ersatzteile zu verwenden. Der Modellname der Einheit ist auf
dem Typenschild angegeben, das sich an der Seitenblende der
Basiseinheit befindet.
Zur Reinigung des Geh&uses der Einheit gehen Sie wie folgt vor:
B verwenden Sie ein weiches Tuch,
B schitten Sie keine FlUssigkeit auf der Einheit aus, dies kdnnte
Elektroschock oder Schaden innen an den Komponenten zur
Folge haben,
B verwenden Sie keine aggressiven chemischen Ldsungsmittel
und sehr heiBes Wasser fiur die Reinigung des
Luftauslassgitters.

VORSCHRIFTEN ZUR ENTSORGUNG

Die Demontage der Einheit muss geman den jeweiligen értlichen und
staatlichen Vorschriften erfolgen.

FEHLERBESEITIGUNG

Wenn die Einheit nicht ordnungsgemaf funktioniert, tberprifen Sie
zunachst die Punkte die in nachfolgender Tabelle aufgefiihrt sind,
bevor Sie den Wartungsdienst anfordern. Wenn das Problem nicht
geldst werden kann, nehmen Sie Kontakt auf zu Ihrem Héandler oder
Servicezentrale.

Symptom 1: Die Einheit lauft tiberhaupt nicht

MoaLICHE URSACHEN ABHILFE

Stellen Sie die Stromzufuhr wieder
her

Stromausfall

Stromunterbrecher ist durchgebrannt | Nehmen Sie Kontakt auf mit der
Servicezentrale

Stellen Sie die Einheit auf Position
EIN, wahlen Sie “I”

Der Schalter istin der STOP (“0”)
Stellung.

Symptom 2: Geringe Kiihl- oder Heizleistung

MoaLICHE URSACHEN ABHILFE

Verschmutzte oder verstopfte
Luftfilter

Reinigen Sie den Luftfilter

Hindernis nahe dem Lufteinlass oder | Beseitigen Sie das Hindernis
-auslass

Nehmen Sie Kontakt auf mit dem
Installateur

Luft innerhalb des Warmetauschers

Turen und Fenster sind gedffnet SchlieBen Sie Tlren und Fenster

Wahlen Sie mittlere oder hohe
Ventilatordrehzahl

Die Einheit [auft mit niedriger
Drehzahl

Symptom 3: Die Einheit ist nicht dicht

MoaLICHE URSACHEN ABHILFE

Nehmen Sie Kontakt auf mit dem
Installateur

Die Einheit ist nicht ausgerichtet

Nehmen Sie Kontakt auf mit dem
Installateur

Die Tropfwanne ist verstopft

Einheiten sind mit folgendem Symbol gekennzeichnet:

Dies bedeutet, dass elektrische und elektronische
Produkte nicht mit unsortiertem Hausmull vermengt
werden darf.

Versuchen Sie NICHT das System selbst zu demontieren:

L S Demontierung des Systems, die Behandlung des

Kihimittels, des Ols und anderer Teile muss von einem autorisierten

Installateur durchgefiihrt werden und muss mit den anwendbaren
Gesetzen Ubereinstimmen.

Die Einheiten missen in speziellen Behandlungsanlagen fur die
Wiederverwendung, Recycling und Rickgewinnung aufbereitet
werden.

Durch Sicherstellung einer korrekten Entsorgung dieses Produkts
kénnen Sie dazu beitragen, mogliche negative Konsequenzen fir die
Umwelt und fur die menschliche Gesundheit vorzubeugen.

Fur weitere Informationen wenden Sie sich an lhren Installateur oder
an die drtlichen Behdrden.

(@
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FWV+FWZ
FWL+FWR
FWM+FWS

Installation and
operation manual

Fan coil units

Lire attentivement ce manuel avant de faire démarrer
I'unité. Ne pas le jeter. Le conserver dans vos dossiers pour
une utilisation ultérieure.

Une installation ou une fixation incorrecte de I'équipement
ou des accessoires peut provoquer une électrocution, un
court-circuit, des fuites, un incendie ou endommager
I'équipement. Veiller a utiliser uniquement des accessoires
fabriqués par Daikin spécifiquement congus en vue d’une
utilisation avec I'équipement et a les faire installer par un
professionnel.

En cas de doute quant aux procédures d'installation ou
d’utilisation, prendre toujours contact avec votre
concessionnaire Daikin pour tout conseil et information.

L’EEH en option (kit de chauffage électrique) ne peut étre
A monté sur des unités qui sont réglées pour des systémes a
4 tuyaux.

AVANT L'INSTALLATION

L’installation et la maintenance devront étre confiées a un personnel
technique qualifié pour ce type de machine conformément aux
réglementations actuelles en matiere de sécurité.

Lorsque vous recevez I'unité, veuillez en contrdler I'état, vérifiez si elle
n’a pas été endommagée pendant le transport.

Reportez-vous aux fiches techniques appropriées pour l'installation et
I'utilisation des éventuels accessoires.

Identifiez le modéle et la version de I'unité sur la base des indications
figurant sur 'emballage de carton.

LIMITES D’UTILISATION ET DE FONCTIONNEMENT

Daikin ne pourra étre tenu pour responsable

- sil'unité a été installée par un personnel non-qualifié;

- sil'unité n'a pas été utilisée correctement;

- sil'unité a été utilisée dans des conditions non-autorisées;

- siles opérations de maintenance spécifiées dans le présent
manuel n’ont pas été réalisées;

- sides pieces de rechange qui ne sont pas d’origine ont été
utilisées.

Conservez I'unité dans son emballage jusqu’a ce qu’elle soit préte a

étre installée afin d’éviter que des poussiéres ne pénétrent a I'intérieur.

Les limites de fonctionnement sont présentées ci-dessous; toutes les
autres utilisations sont considérées comme impropres:

fluide thermique: eau/glycol
température de I'eau: 5°C~95°C
pression de service maximum: 10 bar
température de 'air: 5°C~43°C

tension nominale d’alimentation : 230V - 50 Hz

Sélection d’'un emplacement:

B ne pas installer 'unité dans des locaux ou des gaz inflammables
sont présents

B ne pas pulvériser de I'eau directement sur 'unité;

B installer I'unité sur des plafonds ou des murs qui supportent son
poids. Laisser autour de l'unité suffisamment d’espace pour
permettre un fonctionnement et un entretien corrects en tenant
compte de tous les accessoires en option installés.

B nejamais placer I'unité chauffante directement sous une prise de
courant.

DIMENSIONS (voir la figure 1)

1 Espace dégagé pour connexions hydrauliques®
Fentes pour montage au mur/plafond 9 x 20 mm
Espace dégagé pour connexions électriquest
Connexions hydrauliques (4 DF = systeme a 4 tuyaux)
Drainage de condensation pour installation verticale
Sortie d’air pour modeéles encastrés
Aspiration d’air pour modéles encastrés
Drainage de condensation pour installation horizontale
Sortie d’air

© 0o N o ua A~ WODN

10 Arrivée d’air

© Indications s’appliquant aux unités avec connexions hydrauliques sur le coté gauche; en
cas de connexions du c6té droit, les indications pour “espace libre” sont inversées.

INSTALLATION

Avant d’installer le ventilo-convecteur, s’assurer que:
A - L’espace du lieu d’installation est suffisant pour contenir

'appareil et qu’il y a convenablement de I'espace pour
les opérations d’installation et de maintenance (fig.
espaces par rapport point au 2)

- lIn’y a pas des obstructions au passage de I'air en
aspiration et en refoulement.

- Les raccords hydrauliques respectent la position et les
mesures requises par I'appareil (fig.1).

- Laligne électrique d’alimentation a les caractéristiques
requises par les données de la plaquette du ventilo-
convecteur.

Enlever 'armoire, s’il y en a une, en dévissant les 4 vis de fixation
auxquelles on accede par les portes latérales relevées (voir la
figure 2). Dans le cas de versions FWL et FWR, dévisser également
les 2 vis sur le panneau avant.

Installer I'unité de base sur le mur/plafond a I'aide des 4 fentes de
montage et des vis d’ancrage fournies en maintenant 'unité a au
moins 100 mm au-dessus du sol pour permettre une aspiration d’air
correcte et un retrait aisé du filtre dans le cas de modeles FWV, FWZ,
FWM et FWS. Dans le cas des modéles de plafond FWM, FWS, FWL
et FWR, vérifier que la hauteur d’installation corresponde a ce qui est
spécifié dans figure 3 afin d'éviter une stratification d’air chaud
excessive dans la partie supérieure du local; en cas de hauteurs
d’installation plus importantes, nous suggérons de procéder avec
I'aspiration arriere depuis la partie inférieure du local. Les hauteurs
d’installation correspondent a la vitesse de fonctionnement maximum.

Réaliser les connexions hydrauliques vers I'échangeur de chaleur et,
en cas d’opération de réfrigération, vers le systeme de drainage d’eau.

Dans le cas d’applications de réfrigération, veiller a isoler tous les
tuyaux et appareils installés afin d’éviter que des gouttes d’eau
condensée ne tombent sur le sol. La non-isolation des tuyaux peut
entrainer des dégats dus a I'eau!

Nous suggérons de prévoir I'arrivée d’eau depuis le coté inférieur de
I’échangeur de chaleur et la sortie du coté supérieur.

Pour un meilleur drainage d’eau, pencher le tuyau de vidange vers le
bas au moins de 3pcm/m et éviter les boucles ou les rétrécissements.
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Il est possible de changer le c6té des connexions d’eau en procédant
comme suit :

B retirer le panneau avant du couvercle de I'unité de base (4 vis)
dans le cas de modéles FWV et FWZ ou le bac d’égouttement
dans le cas de modéles FWL, FWR, FWM et FWS;

B retirer le couvercle de I'échangeur de chaleur (2 vis);

B retirer 'échangeur de chaleur (4 vis) fixé sur les panneaux
latéraux de I'unité de base;

W retirer la cloison inférieure;

B déconnecter les cables du moteur de la barrette de
raccordement;

B retirer la barrette de raccordement et la remonter sur le c6té
OpposE;

B extraire le cable du moteur et le placer sur le c6té opposé;
retirer la douille de caoutchouc & enclenchement;

B retirer le tuyau de vidange et le placer sur le cété opposé;
installer le tuyau de vidange du couvercle de fermeture du
récipient d’égouttement et fixer & nouveau ce couvercle de

fermeture a I'endroit ou le tuyau de vidange se trouvait
initialement

B faire tourner 'échangeur de chaleur sur 180° et I'insérer sur le
panneau latéral en 6tant les fentes découpées au préalable; le
fixer a I'unité a l'aide des vis fournies;

B remonter la cloison inférieure sur le c6té inférieur;
B remonter le couvercle de I'échangeur de chaleur;

B remonter le tableau de commande en face des connexions
d’eau dans le cas du modele FWV et FWZ;

B insérer la douille de caoutchouc a enclenchement dans le trou
précédemment utilisé pour le tuyau de vidange, remonter
I'élément de fixation du céble sur le panneau latéral et
remonter les cables en les connectant a la barrette de
raccordement;

B remonter le panneau avant du couvercle (4 vis) dans le cas de
modeles FWV et FWZ ou le principal récipient d’égouttement
pour les modéles FWL, FWR, FWM et FWS;

B fermer les trous précédemment utilisés a 'aide de matériau
résistant a 'égouttement.

Réaliser la vidange de I'échangeur de chaleur en actionnant les
soupapes d’arrivée d’air (clé hexagonale 10) situées derriere les
connexions d’eau de I'échangeur de chaleur.

Dans le cas de modeles FWM et FWS encastrés, établir la connexion
entre l'unité et les conduites et placer le matériel d’amortissement
entre la conduite et I'unité.

Les conduites, en particulier les conduites de sortie, doivent étre
isolées.

Pour éviter toute aspiration d'air inverse sur l'unité, garder une
distance minimum entre la sortie d’air et le flux d’air récupéré comme
le montre la figure 4.

La hauteur d’installation minimum ne peut étre inférieure 8 1,8 m a
partir du niveau du sol.

Dans le cas de FWM et FWS, prévoir une porte d'inspection vers
I'unité.

Les modéles encastrables FWM et FWS ne doivent pas
A étre accessibles au public.

Dans le cas de FWL et FWR, installer la plaque de fond conformément
alafigure 6.

Pour les ventilo-convecteurs équipés de résistance

A électrique auxiliaire, s’'assurer que les matériaux
combustibles se trouvent a une distance minimale de 30 cm
de I'élément électrique chauffant.

Les volets latéraux ouvrables doivent étre fixés avec des vis
en I'absence des contrdles a bord du ventilo-convecteur.

CABLAGE LOCAL

Tous les cables et éléments a prévoir sur place doivent étre
installés par un électricien agréé et doivent étre conformes
aux réglementations locales et nationales en vigueur.

Procéder au cablage électrique aprés avoir coupé I'alimentation. Se
référer a la figure 5. Pour les détails, référez-vous au manuel
d’entretien.

Assurez-vous que [lalimentation électrique corresponde a
I'alimentation nominale figurant sur la plaque d’identification de 'unité.

Pour chaque ventilo-convecteur dans la ligne d’alimentation, un
sectionneur de réseau omnipolaire en catégorie de surtension Il doit
étre présent.

La consommation d’énergie est mentionnée sur la plaque de données
fixée sur I'unité.

Veillez & réaliser le céblage avec précaution en fonction de la
combinaison unité/contréleur et ceci, conformément au diagramme de
cablage correct fourni avec chaque accessoire.

Cablage - liste des piéces

BK. i Noir = vitesse maximum
BU..ooiiiiiiiiie Bleu = vitesse moyenne
GNYE ..o Jaune/Vert = mise a la terre
RD oo Rouge = vitesse minimum
WH...oooi Blanc = masse

PSR Cablage sur place

F o Fusible (alimentation extérieure)

| S Sectionneur principal (alimentation extérieure)
M. Moteur

CN e, Connecteur

COM-102............... Connexions au contrdleur

EssAl DE FONCTIONNEMENT

Assurez-vous que l'unité est parfaitement mise a niveau et que le
tuyau de drainage n’est pas obstrué décombres, dépbts, etc.).

Assurez-vous que les connexions d’eau (vers I'échangeur de chaleur
et le drainage d’eau) sont étanches.

Assurez-vous que le cablage électrique est parfaitement étanche
(réaliser ce controle HORS tension).

Assurez-vous que lair de I'échangeur de chaleur a été purgé
correctement.

Replacez 'armoire (le cas échéant).

Branchez I'alimentation et vérifiez le fonctionnement de 'unité.

UTiLisATION

Pour utiliser l'unité, reportez-vous aux instructions du manuel
d’installation et de fonctionnement du contréleur. Des contréleurs
dédiés sont disponibles comme accessoires.

On peut faire pivoter les grilles de sortie d’air sur 180° pour diriger le
flux vers le local ou vers le mur sur lequel I'unité est montée.

Les grilles et les portes latérales sont emboitées sur I'armoire. Avant
de les retirer afin de changer leur position, coupez I'alimentation et
portez des gants de protection.

FWV+FWZ+FWL+FWR+FWM+FWS
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MAINTENANCE ET NETTOYAGE

Pour des raisons de sécurité, avant de réaliser toute opération de
maintenance ou de nettoyage, débranchez l'unité en mettant le
commutateur de sélection sur “Stop” et le commutateur d’alimentation
en position 0 (OFF).

Maintenance

Les opérations de maintenance ne doivent étre effectuées
que par un centre d’assistance agréée par le fabricant ou
par du personnel qualifié.

Soyez prudent pendant toute opération de maintenance; vous pourriez
vous blesser avec certaines pieéces métalliques; utilisez des gants de
protection.

Les unités ne requiérent pas de maintenance particuliére: il suffit de
procéder au nettoyage périodique du filtre a air.

Il est nécessaire de faire fonctionner I'équipement en périodes de 100
heures afin d’éliminer toute friction mécanique.

Le démarrage doit étre effectué a la vitesse maximum.

Pour un bon fonctionnement des unités, suivez les instructions ci-
dessous:

B gardez le filtre a air propre;
B ne versez pas de liquides dans l'unité;

B pintroduisez pas de pieces métalliques dans la grille de la
sortie d’air.

B veillez a ce que l'arrivée et la sortie d’air restent en tout temps
dégageées.
Chaque fois que la machine est remise en marche apres une
période prolongée d'inutilisation, assurez-vous qu’il n’y a pas d’air
dans I'échangeur de chaleur.

Avant d’utiliser I'unité de conditionnement d’air, assurez-vous que:
B |e drainage de condensation est réalisé correctement:

B |es ailettes de 'échangeur de chaleur ne sont pas obstruées
par des dépdts de poussiéres. Si nécessaire, nettoyez les
ailettes avec de l'air comprimé ou de la vapeur a basse
pression sans endommager les ailettes.

Nettoyage

centre d’assistance agréée par le fabricant ou par du
personnel qualifié.

g Le nettoyage du filtre ne doit étre effectuées que par un

Nettoyez le filtre au moins une fois par mois et en tout cas avant
d’utiliser I'unité (avant la saison de chauffage ou de conditionnement
d’air).

Pour nettoyer le filtre a air, procédez comme suit (figure 7)

B modéle FWV et FWZ
tournez les vis qui fixent le filtre a I'armoire de protection sur 90°
et retirez le filtre;

B modeéle FWL et FWR
retirez les filtres a air qui se trouvent a lintérieur des grilles
d’admission se trouvant sur le panneau avant de I'armoire de
protection;

B modéle FWM et FWS encastré
accédez a l'unité au travers du panneau d’inspection et retirez le
filtre en faisant tourner les supports de fixation sur 90°;

B nettoyez le filtre avec de I'eau tiéde, ou en cas de poussiéres
seches, nettoyez le filtre a I'air comprimé;

B remontez le filtre aprés I'avoir essuyé.

Il est recommandé de remplacer le filtre a air chaque année et d'utiliser
des pieces de rechange d’origine pour ce faire. Le nom du modéle de

I'unité est mentionné sur la plaque d’identification se trouvant sur le
panneau latéral de I'unité de base.

Pour réinitialiser I'unité, procédez comme suit :
B tilisez un chiffon doux;

B ne versez pas de liquide sur I'unité car cela pourrait provoquer
des chocs électriques et endommager les composants se
trouvant a l'intérieur;

B n'utilisez pas de dissolvants chimiques agressifs; n’utilisez
pas de I'eau trés chaude pour nettoyer la grille de sortie d’air.

EXIGENCES EN MATIERE D’ELIMINATION

Le démontage de l'unité doit étre effectué conformément aux
réglementations locales et nationales.

DEPANNAGE

Si 'unité ne fonctionne pas correctement, contrdlez d’abord les points
figurant dans le tableau ci-dessous avant de demander un entretien.
Si le probléeme ne peut étre résolu, prenez contact avec votre
concessionnaire ou centre d’entretien.

Symptome 1: Lunité ne marche pas du tout

CAUSES POSSIBLES MESURE CORRECTIVE

Panne d’électricité Rétablir le courant

Prenez contact avec le centre
d’entretien

Disjoncteur de fuite déclenché

Mettez I'unité sous tension,
sélectionnez “I”

Le commutateur est en position
STOP (“0”)

Symptome 2: Performance de refroidissement ou de chauffage médiocre

CAUSES POSSIBLES MESURE CORRECTIVE

Filtre a air sale ou bouché Nettoyez le filtre & air

Obstacle a proximité de I'arrivée ou Retirez I'obstacle

de la sortie d’air

Air a l'intérieur de '’échangeur de Prenez contact avec l'installateur

chaleur

Les portes et fenétres sont ouvertes | Fermez portes et fenétres

Sélectionnez la vitesse de ventilateur
moyenne ou élevée

L’unité fonctionne a faible vitesse

Symptéme 3: Lunité présente une fuite

CAUSES POSSIBLES MESURE CORRECTIVE

L’unité n’est pas a niveau Prenez contact avec I'installateur

Le récipient d’égouttement est Prenez contact avec I'installateur

bouché

Les symboles suivants sont appliqués sur les unités:

Cela signifie que les produits électriques et électroniques
ne doivent pas étre éliminés avec les déchets ménagers
non triés.

NE démanteler PAS l'installation vous-méme, le traitement

N du réfrigérant, de 'huile et d’autres composants doit étre

confié¢ a un installateur agréé et doit étre effectué
conformément aux |égislations en vigueur.

Les unités doivent étre traitées dans un centre spécialisé de collecte,
de recyclage et de réutilisation.

En vous assurant que ce produit est bien éliminé correctement, vous
contribuer a la prévention des conséquences négatives potentielles
pour 'environnement et la santé.

Pour plus d’informations, contactez votre installateur ou l'autorité
locale compétente.

@
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FWV+FWZ
FWL+FWR
FWM+FWS

Ventilator-convectoren

Montagehandleiding en
gebruiksaanwijzing

Lees deze handleiding aandachtig vooraleer de unit op te
A starten. Gooi ze niet weg. Bewaar ze voor latere naslag.

Een verkeerde installatie of bevestiging van apparatuur of
toebehoren kan een elektrische schok, kortsluiting, lekken,
brand of andere schade aan de apparatuur veroorzaken.
Gebruik alleen accessoires van Daikin die specifiek voor dit
toestel zijn ontworpen en laat ze installeren door een
professionele installateur.

Raadpleeg bij twijfel over de installatieprocedures of het
gebruik altijd uw Daikin-verdeler voor advies en informatie.

De EEH (elektrische verwarmingskit) in optie kan niet
A worden gemonteerd op toestellen die voorzien zijn voor
systemen met 4 leidingen.

\/OORAFGAAND AAN DE INSTALLATIE

De installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door technisch
personeel dat bevoegd is voor dit type van toestel, en in overeenstem-
ming met de geldende veiligheidsvoorschriften.

Controleer de staat van het toestel bij ontvangst, en kijk na of het
tijdens het transport geen schade heeft opgelopen.

Zie de overeenkomstige technische fiches voor de montage en het ge-
bruik van eventuele accessoires.

Identificeer het model en de versie van het toestel aan de hand van de
informatie op het karton.

GEBRUIK EN BEDRIJFSBEPERKINGEN

Daikin is niet aansprakelijk

- als het toestel werd geinstalleerd door onbevoegd personeel,

- als het toestel verkeerd werd gebruikt,

- als het toestel onder omstandigheden is gebruikt die niet zijn
toegelaten,

- als de in deze handleiding beschreven onderhoudswerkzaam-
heden niet zijn uitgevoerd,

- als niet-originele reserveonderdelen zijn gebruikt.

Laat het toestel in de verpakking tot alles klaar is voor de installatie (dit
voorkomt dat stof binnenin het toestel terechtkomt).

Hieronder vindt u de bedrijfsbeperkingen; alles wat hierbuiten valt, valt
onder verkeerd gebruik:
thermische vloeistof: water/glycol

watertemperatuur: 5°C~95°C

luchttemperatuur: 5°C~43°C

]

]

B maximale bedrijfsdruk: 10 bar

u

B Nominale voedingsspanning: 230V - 50 Hz

Keuze van de montageplaats:
B installeer het toestel niet in een ruimte met ontvlambare gassen
B zorg ervoor dat er geen water rechtstreeks op het toestel spat;

B monteer het toestel alleen op plafonds of muren die het gewicht
kunnen dragen. Voorzie voldoende ruimte rondom het toestel
voor een juist gebruik en onderhoud van het toestel, en houd
hierbij rekening met alle geinstalleerde accessoires in optie.

B zet het verwarmingstoestel nooit recht onder een stopcontact.

AFMETINGEN (Zie afbeelding 1)

1 Vrije ruimte voor hydraulische aansluitingen®
Gleuven voor muur-/plafondmontage 9 x 20 mm
Vrije ruimte voor elektrische aansluitingen®
Hydraulische aansluitingen (4 DF = systeem met 4 leidingen)
Condensaatafvoer voor verticale installatie
Luchtuitlaat voor inbouwmodellen
Luchtaanzuiging voor inbouwmodellen
Condensaatafvoer voor horizontale installatie
Luchtuitlaat
10 Luchtinlaat

© Aanduidingen voor toestellen met hydraulische aansluitingen aan de linkerkant; in het geval
van aansluitingen aan de rechterkant zijn de aanduidingen voor “vrije ruimte” omgekeerd.

© ©®© N o o »~ 0N

MonNTAGE

Vooraleer de ventilatorconvector te installeren moet men
A het volgende controleren:

- De plaats van installatie moet voldoende ruimte hebben
om het toestel te zetten en er moet voldoende ruimte zijn
voor de werkzaamheden van installatie en onderhoud
(fig ruimte zie punt 2)

- De luchtpassage mag geen obstructies ondervinden,
zowel in aanzuiging als in toevoer.

- De hydraulische koppelingen moeten op de plaats zitten
en maten hebben zoals door het toestel is vereist (fig.1).

- De elektrische voedingslijn moet de vereiste
eigenschappen hebben zoals op het label met gegevens
van de ventilatorconvector

Verwijder de eventuele omkasting door de 4 bevestigingsschroeven
via de omhooggeheven zijdeuren los te draaien (zie afbeelding 2). In
het geval van FWL- en FWR-versies moet u ook de 2 schroeven op het
voorpaneel losdraaien.

Monteer de basisunit op de muur/het plafond met de 4 montagegleu-
ven en de bijgeleverde ankerschroeven; voorzie minstens 100 mm
tussen de vloer en het toestel voor een goede luchtaanzuiging en, bij
FWV- FWZ- FWM- en FWS-modellen, om het verwijderen van het filter
te vergemakkelijken. Controleer bij de plafondmodellen FWM- FWS-
FWL en FWR of de montagehoogte overeenstemt met de gegevens in
afbeelding 3 om te voorkomen dat zich in het bovenste deel van de
kamer te veel warme lucht opstapelt; in het geval van een grotere
montagehoogte raden we aan achteraan lucht aan te zuigen uit het
onderste deel van de kamer. De montagehoogten zijn voor de maxi-
male bedrijfssnelheid.

Voer de hydraulische aansluitingen met de warmtewisselaar uit en, in
het geval van koeltoepassingen, met het waterafvoersysteem.

In het geval van koeltoepassingen moeten alle ter plaatse gemonteer-
de leidingen en fittingen worden geisoleerd om te voorkomen dat con-
densaat op de vloer druppelt. Niet-geisoleerde leidingen kunnen wa-
terschade veroorzaken!

We raden aan de waterinlaat aan de onderkant van de warmte-
wisselaar te voorzien en de uitlaat aan de bovenkant.

Voor een betere waterafvoer moet de afvoerleiding minstens 3 cm/m
naar beneden aflopen, en mag ze geen lussen bevatten of versmallen.

FWV+FWZ+FWL+FWR+FWM+FWS
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De wateraansluitingen kunnen op de volgende manier worden
veranderd:

B verwijder het voorpaneel van de basisunit (4 schroeven) bij
FWV-modellen of de hoofdlekbak bij FWL- en FWM-modellen;

B verwijder het deksel van de warmtewisselaar (2 schroeven);

B verwijder de warmtewisselaar (4 schroeven) die op de
zijpanelen van de basisunit is bevestigd;

B verwijder de onderste scheidingsplaat;

B maak de motorkabels los van de klemmenstrook;

B verwijder de klemmenstrook en monteer ze opnieuw aan de
andere kant;

B verwijder de motorkabel en leg hem aan de andere kant;
verwijder de rubberen drukhuls.

B verwijder de afvoerleiding en plaats ze aan de andere kant;
zet de afvoerleiding op de plaats van de dop van de lekbak en
breng de dop aan waar de leiding eerder was aangesloten.

B draai de warmtewisselaar 180° en plaats hem in het zijpaneel
waarin gleuven zijn gemaakt; bevestig hem op de unit met de
bijgeleverde schroeven;

B monteer de onderste scheidingsplaat weer op de onderkant;
B monteer het deksel van de warmtewisselaar weer;

B monteer het controlepaneel weer aan de andere kant van de
wateraansiluitingen in het geval van model FWV- en FWZ;

B breng de rubberen drukhuls aan in het gat waar de
afvoerleiding was aangesloten, monteer de kabelbevestiging
opnieuw op het zijpaneel en sluit de kabels weer aan op de
klemmenstrook;

B monteer het voorpaneel (4 schroeven) weer bij FWV- en FWZ-
modellen of de hoofdlekbak bij FWL- FWR- FWM en FWS-
modellen;

B sluit de vroeger gebruikte gaten af met druipwaterdicht
materiaal.

Ontlucht de warmtewisselaar met de ontluchtingskranen (10
zeskantsleutel) naast de wateraansluitingen van de warmtewisselaar.

Bij FWM- en FWS-inbouwmodellen moet u de leidingen aansluiten op
de unit en vervolgens dempmateriaal tussen de leiding en de unit
aanbrengen.

De leidingen, en dan vooral de uitlaatleidingen, moeten geisoleerd
worden.

Om luchtachteraanzuiging op de unit te voorkomen moet u een
minimale afstand tussen de luchtuitiaat en de gerecycleerde
luchtstroom aanhouden zoals aangegeven in afbeelding 4.

De minimale montagehoogte moet minstens 1,8 m van de vloer zijn.

Bij een FWM- en FWS-model moet u een inspectie-opening op de unit
voorzien.

De inbouwmodellen FWM- en FWS mogen niet voor het
publiek toegankelijk zijn.

Bij een FWL- en FWR-model moet u de bodemplaat installeren zoals
aangegeven in afbeelding 6.

Voor ventilatorconvectoren voorzien van elektrische

A hulpweerstand moet men controleren of eventuele
verbrandingsmaterialen zich op minstens 30 cm afstand
van het elektrische verwarmingselement bevinden

het is noodzakelijk de zijdeurtjes die kunnen worden
A geopend met een schroef vast te zetten wanneer er geen
controles aan boord van de ventilatorconvector zijn

BEDRADING TER PLAATSE

Een erkend elektricien moet instaan voor het uitvoeren van

A de lokale bedrading en monteren van de onderdelen. Dit
moet overeenkomstig de lokale en nationale voorschriften
gebeuren.

Schakel het toestel uit voordat u de elektrische bedrading uitvoert.
Raadpleeg afbeelding 5. Raadpleeg de overeenkomstige handleiding
voor opties.

Controleer of de voeding overeenstemt met de nominale voeding
aangegeven op het typeplaatje van de unit.

Voor iedere ventilatorconvector in de voedingslijn moet een
omnipolaire netafsluiter aanwezig zijn van overspanningscategorie
1.

Het stroomverbruik is aangegeven op het gegevensplaatje op de unit.

Voer de bedrading zorgvuldig uit afhankelijk van de combinatie unit/
controller in overeenstemming met het juiste bedradingsschema dat
bij elk accessoire wordt meegeleverd.

Bedrading - onderdelentabel

BK.s Zwart = maximale snelheid
BU..coiiiiiis Blauw = middelmatige snelheid
GNYE ....ccooiiis Geel/groen = aardaansluiting
RD .o Rood = minimale snelheid
WH..oooiiii, Wit = gemeenschappelijk
e Bedrading ter plaatse

F o Zekering (lokaal aan te kopen)
| R Hoofdschakelaar (lokaal aan te kopen)
M. Motor

CN e, Connector

COM-102............... Aansluitingen naar controller

UITVOEREN VAN EEN TEST
Controleer of de unit perfect waterpas staat en of de afvoerleiding niet
geblokkeerd is (stukken steen, e.d.).

Controleer of de wateraansluitingen (naar de warmtewisselaar en
waterafvoer) waterdicht zijn.

Controleer of de elektrische bedrading stevig is aangesloten (voer
deze controle uit met de stroom UIT).

Zorg ervoor dat de warmtewisselaar goed ontlucht is.
Breng de omkasting opnieuw aan (indien aanwezig).

Schakel de stroom in en controleer of het toestel werkt.

GEBRUIK

Zie de instructies in de montage- en gebruiksaanwijzing van de
controller voor het gebruik van de unit. Speficieke controllers zijn
verkrijgbaar als accessoire.

De luchtuitlaatroosters kunnen 180° worden gedraaid om zo de
luchtstroom in de kamer of naar de muur waarop de unit is gemonteerd,
te richten.

De roosters en de zijdeuren worden op de omkasting vastgeklikt.
Schakel de stroom uit en trek veiligheidshandschoenen aan voordat u
ze verwijdert en van plaats verandert.

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing
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ONDERHOUD EN REINIGING
Om veiligheidsredenen moet u véor alle onderhouds- of reinigings-

werkzaamheden de unit uitschakelen door de keuzeschakelaar op
“Stop” te draaien en de hoofdschakelaar op 0 (OFF).

Onderhoud

Onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door een
door de constructeur erkend centrum voor assistentie of
door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

Wees voorzichtig bij onderhoudswerkzaamheden; sommige metalen
delen kunnen letsels veroorzaken; draag veiligheidshandschoenen.

Voor de units is geen speciaal onderhoud vereist: alleen het luchtfilter
moet regelmatig worden gereinigd.

De unit heeft een inlooptijd van 100 uur om alle mechanische wrijving
te overkomen.

De unit moet worden opgestart op maximale snelheid.

Volg de instructies hieronder voor een goede werking van de units:
B houd het luchtfilter schoon;
B giet geen vioeistoffen in de unit;
B steek geen metalen voorwerpen door het luchtuitlaatrooster.
u

blokkeer de luchtinlaat en -uitlaat nooit.

Telkens het toestel na een lange periode van stilstand wordt
ingeschakeld, moet u de warmtewisselaar controleren op de
aanwezigheid van lucht.

Alvorens de unit te gebruiken voor airconditioning, moet u controleren
of:

B het condensaat goed wordt afgevoerd,;

B de lamellen van de warmtewisselaar niet door vuil worden
geblokkeerd. Maak indien nodig de lamellen schoon met
perslucht onder lage druk of stoom zonder de lamellen te
beschadigen.

Reinigen

De schoonmaak van de filter mag uitsluitend door een door
de constructeur erkend centrum voor assistentie of door
gekwalificeerd personeel worden uitgevoer.

Maak het filter minstens één keer per maand schoon en zeker voordat
u de wunit in gebruik neemt (voor het verwarmings- of
airconditioningseizoen).

Ga als volgt te werk om het filter schoon te maken (afbeelding 7)

B type FWV-en FWZ
draai de schroeven waarmee het filter op de omkasting is
vastgemaakt 90° en verwijder het filter.

B type FWL-en FWR
verwijder de luchtfiters in de luchtinlaatroosters op het
voorpaneel van de omkasting,

B inbouwmodel FWM- en FWS
verwijder het filter via het inspectiepaneel, waarbij u de
opsluitbeugels 90° draait,

B maak het filter schoon met lauw water, of in het geval van droog
stof, met perslucht,

B |aat het filter drogen en monteer het opnieuw.

We bevelen aan het luchtfilter jaarlijks te vervangen en originele
reserveonderdelen te gebruiken. De modelnaam van de unit vindt u op
het typeplaatje op het zijpaneel van de basisunit.

Ga als volgt te werk om de omkasting schoon te maken:

B gebruik een zachte doek;

B giet geen vloeistof op de unit, aangezien dit anders elektrische
schokken kan veroorzaken of de interne componenten
beschadigen;

B gebruik geen bijtende oplosmiddelen; maak het luchtuitlaat-
rooster niet schoon met heet water.

EISEN BIJ HET ONTMANTELEN

Het ontmantelen van de unit moet gebeuren in overeenstemming met
de relevante lokale en nationale wetgeving.

STORINGSOPSPORING
Als de unit niet goed werkt, controleer dan eerst de punten in de tabel
hierna voordat u service vraagt. Neem contact op met uw dealer of

servicecentrum als het probleem niet kan worden opgelost.

Symptom 1: De unit doet het helemaal niet

MOGELIJKE OORZAKEN WAT TE DOEN

Stroompanne Repareer de stroompanne

Aardlekschakelaar geactiveerd Neem contact op met het servicecen-

trum

De schakelaar staat op STOP (“0”) Schakel de unit IN, zet de schakelaar

op “I”

Symptom 2: Slechte koel- of verwarmingsprestaties

MOGELIJKE OORZAKEN WAT TE DOEN

Vuil of verstopt luchtfilter Maak het luchtfilter schoon

Obstakel bij de luchtinlaat of -uitlaat Verwijder het obstakel

Lucht in de warmtewisselaar Neem contact op met de installateur

Deuren en vensters staan open Sluit de deuren en vensters

De unit draait op lage snelheid Selecteer middelmatige of hoge

ventilatorsnelheid

Symptom 3: De unit lekt

MOGELIJKE OORZAKEN WAT TE DOEN

De unit staat niet waterpas Neem contact op met de installateur

De lekbak is verstopt Neem contact op met de installateur

De eenheden zijn gemarkeerd met het volgende symbool:

Dit betekent dat elektrische en elektronische producten
niet mogen worden gemengd met niet-gesorteerde
huishoudelijk afval.

NIET proberen het systeem zelf te ontmantelen: de

B nimanteling van het systeem, de behandeling van het

koelmiddel, de olie en de andere onderdelen moet worden uitgevoerd

door een erkende installatietechnicus en moet voldoen aan de
toepasselijke wetgeving.

De eenheden moeten worden behandeld in een gespecialiseerde
verwerkingsinstallatie voor hergebruik, recycling en terugwinning.

Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt verwijderd, draagt
u uw steentje bij om milieubederf en schade aan de gezondheid te
voorkomen.

Neem voor verdere informatie contact op met uw installatietechnicus
of de lokale overheid.

@
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DAIKIN

FWV+FWZ : Manual de instalacion
FWL+FWR Fan coils . s
FWMFWS y operacion
Lea detenidamente este manual antes de arrancar la DiMENSIONES (Verfigura 1)
unidad. No lo tire. Manténgalo en sus archivos para futuras . . . . oL
1 Deje espacio suficiente para las conexiones hidraulicas®
consultas.
. . L . 2 Ranuras de montaje sobre pared/techo de 9 x 20mm.
La instalacion o colocaciéon inadecuada del equipo o ) i o ) o
accesorios podria causar electrocucién, cortocircuito, 3 Deje espacio suficiente para las conexiones eléctricast
fugas, incendio u otros dafios al equipo. Asegurese de 4 Conexiones hidraulicas (4 DF = sistema de 4 tuberias)
utilizar dnicamente accesorios fabricados por Daikin, que 5 Drenaje de la condensacion para instalacion vertical
estan disefados especificamente para su uso con el equipo ) )
y haga que los monte un instalador profesional. 6 Salida de aire para los modelos empotrados
En caso de duda sobre los procedimientos de instalacion o 7 Admision de aire para los modelos empotrados
uso del equipo solicite siempre consejo e informacion de su 8 Drenaje de la condensacion para instalacion horizontal
distribuidor Daikin. 9 Salida de aire
10 Entrada de aire

El kit de calefactor eléctrico (EEH) no se puede montar en
A unidades previstas para sistemas de 4 tuberias .

ANTES DE LA INSTALACION

Lainstalacién y el mantenimiento deberian ser realizados por personal
técnico cualificado para este tipo de maquinas, conforme a la
normativa de seguridad actual.

Al recibir la unidad compruebe su estado y verifique cualquier posible
dafio ocurrido durante el transporte.

Consulte las hojas técnicas relevantes para la instalacion y el uso de
posibles accesorios.

Identifigue el modelo y la versiéon de la unidad a partir de las
indicaciones que aparecen en el embalaje.

Uso Y LIMITES OPERATIVOS

Daikin no se hace responsable

- sila unidad ha sido instalada por personal no cualificado,

- sila unidad ha sido utilizada indebidamente,

- sila unidad ha sido utilizada bajo condiciones no permitidas,

- sino se han realizado las operaciones de mantenimiento
especificadas en este manual,

- sino se han utilizado piezas de recambio originales.

Mantenga la unidad dentro de su embalaje hasta el momento de la
instalacion, para evitar que se introduzca polvo en su interior.

A continuacién aparecen los limites operativos; cualquier otro uso se
considera indebido:

fluido térmico: mezcla agua/glicol
temperatura del agua: 5°C~95°C
maxima presion operativa: 10 bar
temperatura del aire: 5°C~43°C

Tension nominal de alimentacién: 230V - 50 Hz

Seleccion del emplazamiento:
B noinstale la unidad en salas con presencia de gases inflamables
B impida las salpicaduras directas de agua en la unidad;

B instale la unidad en techos o paredes que soporten su peso. Deje
suficiente espacio alrededor de la unidad para permitir una
adecuada operacion y mantenimiento de la misma, teniendo en
cuenta todos los accesorios opcionales instalados.

B nunca coloque la unidad calefactora directamente debajo de
un enchufe eléctrico.

© Indicaciones para unidades con conexiones hidraulicas en el lado izquierdo; en el caso
de las conexiones en el lado derecho, siga las instrucciones para "disponer el espacio de
instalacion" en modo inverso.

INsTALACION

Antes de instalar el ventiloconvector, asegurese de lo
A siguiente:

- Ellugar de instalacién debe tener un espacio suficiente
para contener el equipo, y debe tener los espacios
necesarios para las operaciones de instalacion y
mantenimiento (fig. espacios requeridos punto 2).

- No debe haber obstrucciones para el paso del aire tanto
de aspiracion como de impulsion.

- Laposicion y las medidas de los empalmes hidraulicos
deben cumplir con las exigencias del equipo (fig.1).

- Lalinea eléctrica de alimentacion debe tener las
caracteristicas requeridas por los datos técnicos del
ventiloconvector.

Retire el armario, si procede, desatornillando los 4 tornillos de fijacion
a los que puede acceder a través de las puertas laterales elevadas
(consulte la figura 2). En el caso de las versiones FWL y FWR,
desatornille también los 2 tornillos del panel frontal.

Instale la unidad basica a la pared o al techo en las 4 ranuras de
montaje usando los pernos de anclaje suministrados y situando la
unidad al menos a 100 mm. sobre el suelo para permitir una aspiracion
del aire adecuada y para retirar facilimente el filtro en el caso de los
modelos FWV, FWZ, FWMy FWS. En el caso de los modelos de techo
FWM, FWS, FWL y FWR, compruebe que la altura de instalacion se
corresponde con las especificaciones que se muestran en la figura 3,
para evitar una estratificacion de aire caliente excesiva en la parte
superior de la sala; en caso de instalacion a grandes alturas le
sugerimos que proceda con la aspiracion trasera desde la parte mas
baja de la sala. Las alturas de instalacion se refieren a la velocidad
maxima de funcionamiento.

Monte las conexiones hidraulicas al intercambiador de calor y si la
instalaciéon funciona en modo refrigeraciéon, monte las conexiones
hidraulicas al sistema de drenaje de agua.

En el caso de instalaciones de refrigeraciéon, asegurese de aislar
todas las tuberias y racores instalados independientemente para
evitar que caigan gotas de agua al suelo. jLas tuberias que no estan
aisladas pueden ocasionar dafos causados por el agua!

Le sugerimos que disponga la parte inferior del intercambiador de
calor para la entrada de agua y la parte superior del mismo para la
salida del agua.

Si desea lograr un optimo drenaje del agua, incline la tuberia de
drenaje hacia abajo al menos 3 cm/m, para evitar de este modo los
bucles o los estrechamientos de la misma.
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Es posible cambiar el lado de las conexiones hidraulicas del siguiente
modo:

B retire la cubierta del panel frontal de la unidad basica
(4 tornillos) en el caso de los modelos FWV y FWZ o de la
bandeja principal de goteo en el caso de los modelos FWL,
FWR, FWMy FWS;

B retire la cubierta del intercambiador de calor (2 tornillos);

B retire el intercambiador de calor (4 tornillos) fijado sobre los
paneles laterales de la unidad basica;

B retire la placa de division inferior;
B desconecte los cables del motor de la regleta de conexiones;

B retire la regleta de conexiones y méntela de nuevo en el lado
opuesto;

B extraiga el cable del motor y méntelo en el lado opuesto; retire
el casquillo de goma;

B retire la tuberia de drenaje y montela en el lado opuesto;
ajuste la tuberia de drenaje en el lugar del tapén de cierre de
la bandeja de goteo;

B gire el intercambiador de calor 180° e insértelo en el panel
lateral retirando las ranuras pre-troqueladas; fijelo a la unidad
através de los tornillos suministrados;

B vuelva a montar la placa de division inferior en el lado inferior;
B vuelva a montar la cubierta del intercambiador de calor;

B vuelva a montar el panel de control opuesto a las conexiones
hidraulicas en el caso del modelo FWVy FWZ;

B inserte el casquillo de goma en el agujero que previamente se
utilizé para la tuberia de drenaje, vuelva a montar la
abrazadera de plastico para cables en el panel lateral y vuelva
amontarlos cables, conectéandolos a la regleta de conexiones;

B vuelva a montar la cubierta del panel frontal (4 tornillos) en el
caso de los modelos FWV 'y FWZ, o bien, la bandeja principal
de goteo para los modelos FWL, FWR, FWMy FWS;

B cierre los agujeros previamente utilizados usando material
sellador.

Realice la purga desde el intercambiador de calor, operando las
valvulas de aireacion (llave hexagonal del 10) situadas junto a las
conexiones hidraulicas del intercambiador de calor.

En el caso de los modelos empotrados FWM y FWS, acople los tubos
ala unidad y aplique sellador entre cada tubo y la unidad.

Los tubos, sobre todo los tubos de salida, deben quedar aislados.

Para evitar el reflujo de aire en la unidad, disponga una distancia
minima entre la salida de aire y el caudal de aire recuperado como se
muestra en la figura 4.

La altura minima de instalaciéon no debe ser inferior a 1,8 m del nivel
del suelo.

En el caso de los modelos FWM y FWS, disponga un puerto de
inspeccion para la unidad.

Los modelos empotrables FWM y FWS no deben quedar
A accesibles para el publico.

En el caso de los modelos FWL y FWR, instale la placa inferior
conforme a la figura 6.

Para los ventiloconvectores provistos de resistencia

A eléctrica auxiliar, asegurese de que los posibles materiales
combustibles se encuentren a una distancia minima de 30
cm del elemento de calefaccion.

Es necesario fijar con tornillos las puertas laterales que
pueden abrirse a falta de controles instalados en el
ventiloconvector.

CABLEADO DE OBRA

Todo el cableado en obra y los componentes deben ser
instalados por un electricista autorizado y deben cumplir
con las regulaciones locales y nacionales pertinentes.

Desconecte la alimentacion eléctrica antes de instalar el cableado
eléctrico. Consulte la figura 5. Para los detalles, consulte el manual
adecuado al respecto.

Compruebe que el suministro eléctrico se corresponde con las
caracteristicas de suministro eléctrico nominal que aparecen en la
placa de especificaciones de la unidad.

Para cada ventiloconvector en la linea de alimentacion debe haber
presente un disyuntor de red omnipolar en categoria de sobretension
.

El consumo eléctrico se muestra en la placa de especificaciones de la
unidad, fijada a la misma.

Asegurese de realizar la instalacion del cableado con precaucion, en
funcién de la combinacién unidad/ controlador y ello conforme al
diagrama de cableado correcto suministrado con cada accesorio.

Tabla de partes del cableado

BK.s Negro = velocidad méxima
BU..coiiiiis Azul = velocidad intermedia
GNYE ..o Amarillo/verde = conexién a tierra
RD .o Rojo = velocidad minima
WH...ooiiiiie Blanco = comun

e e —— Cableado de obra

F o Fusible (suministro independiente)

| PPN Interruptor principal (suministro independiente)
M. Motor

CN e Conector

COM-102............... Conexiones al controlador

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Asegurese de que la unidad esta perfectamente nivelada y que la
tuberia de drenaje no esta obstruida (por depdsitos de residuos, etc.)

Asegurese de que las conexiones hidraulicas (al intercambiador de
calory a la tuberia de drenaje de agua) estan selladas.

Compruebe la total estanqueidad del cableado (realice esta
comprobacion con el suministro eléctrico apagado en OFF).

Asegurese de que la purga de aire del intercambiador de calor se ha
realizado correctamente.

Sustituya el armario (si procede).

Encienda el suministro eléctrico y compruebe el funcionamiento de la
unidad.

OPERACION

Para operar la unidad, consulte las instrucciones en el manual de
instalacion 'y operacion del controlador. Hay controladores
independientes disponibles como accesorio.

Los deflectores de salida de aire pueden regularse a 180° para dirigir
el caudal de aire al interior de la sala o hacia la pared sobre la que esta
montada la unidad.

Los deflectores y las puertas laterales estan integrados en el armario.
Antes de retirarlos para cambiarlos de posicion, apague el suministro
eléctrico (OFF) y utilice guantes protectores.

FWV+FWZ+FWL+FWR+FWM+FWS
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Por razones de seguridad, antes de realizar cualquier tarea de
mantenimiento o limpieza, apague la unidad ajustando el interruptor
de seleccion a “Stop” y el interruptor de suministro eléctrico en
posicion 0 (OFF).

Mantenimiento

Las operaciones de mantenimiento deben ser llevadas a
cabo exclusivamente por un centro de asistencia autorizado
por el fabricante o por personal cualificado.

Tome precauciones al realizar tareas de mantenimiento; podria sufrir
lesiones al entrar en contracto con algunas partes metalicas de la
unidad; utilice guantes protectores.

Las unidades no requieren ninguna operacion de mantenimiento
especial: sélo se debe limpiar periddicamente el filtro de aire.

Es necesario realizar una prueba de funcionamiento de 100 horas
para eliminar todas las fricciones mecanicas.

El arranque se debe realizar a velocidad maxima.

Para que la unidad funcione adecuadamente, siga las siguientes
instrucciones:

B mantenga limpio el filtro de aire;
B no vierta liquidos en la unidad;

B no introduzca piezas metdlicas a través de la rejilla de salida
de aire.

B mantenga la entrada y la salida de aire siempre despejada.
Cada vez que la maquina se enciende después de un periodo de
inactividad, asegurese de que no haya entrado aire en el
intercambiador de calor.

Antes de poner en funcionamiento la unidad de aire acondicionado
compruebe los siguientes puntos:

B el drenaje de la condensacion se realiza correctamente:

B |as aletas del intercambiador de calor no estan obstruidas por
depdsitos de suciedad. Si procede, limpie las aletas con aire
comprimido a baja presion o con vapor, evitando dafar las
aletas.

Limpieza

La limpieza delfiltro debe ser llevada a cabo exclusivamente
por un centro de asistencia autorizado por el fabricante o
por personal cualificado.

Limpie el filtro al menos una vez al mes y en todo caso, antes de poner
en funcionamiento la unidad (antes del calentamiento o de cada
estacion de aire acondicionado).

Para limpiar el filtro de aire siga los siguientes pasos (figura 7)

B modelo FWVyFWzZ
desenrosque los tornillos de fijacién del filtro a la cubierta del
armario 90° y retire el filtro.

B  modelo FWLyFWR
retire los filtros de aire que se encuentran dentro de los
deflectores de admisiéon ubicados en el panel frontal de la
cubierta del armario,

B modelo empotrado FWMy FWS
acceda a la unidad a través del panel de inspeccién vy retire el
filtro girando las abrazaderas de bloqueo 90°,

B [|impie el filtro con agua tibia 0 en caso de polvo seco, limpie el
filtro con aire comprimido,

B vuelva a montar el filtro después de haberlo secado.

Se recomienda sustituir el filtro de aire una vez al afio y utilizar piezas
de recambio originales. EI nombre del modelo de la unidad aparece en

la placa de especificaciones ubicada en el panel lateral de la unidad
basica.
Para limpiar el armario de la unidad, haga lo que sigue:

W utilice un pafio suave;

B no vierta ningln liquido sobre la unidad, ya que podria
provocar descargas eléctricas o dafhar los componentes
internos de la unidad;

B no utilice detergentes agresivos; no emplee agua demasiado
caliente para limpiar la rejilla de salida de aire.

REQuISITOS RELATIVOS AL DESECHO DE RESIDUOS

El desmontaje de la unidad debe realizarse de acuerdo con la
normativa relevante local y nacional.

SOoLUCION DE PROBLEMAS

Si la unidad no funciona correctamente compruebe primero los puntos
que aparecen en la siguiente tabla, antes de solicitar asistencia
técnica. Si no puede solucionar el problema péngase en contacto con
su distribuidor o centro de asistencia técnica.

Symptom 1: La unidad no funciona

CAUSAS POSIBLES ACCION CORRECTORA

Fallo del suministro eléctrico Encienda el suministro eléctrico

Se ha fundido el fusible Péngase en contacto con el centro

de asistencia técnica

El interruptor esta en posicion de
STOP (“0”)

Ajuste el interruptor en posicién “I”
de encendido.

Symptom 2: No refrigera o calienta como debiera

CAUSAS POSIBLES ACCION CORRECTORA

El filtro de aire esta sucio o atascado | Limpie el filtro del aire.

Obstéaculo centra de la entrada o sali- | Retire el obstaculo
da de aire

Hay aire dentro del intercambiador
de calor

Péngase en contacto con el
instalador

Puertas y ventanas estan abiertas Cierre puertas y ventanas

Seleccione velocidad del ventilador
intermedia o alta

La unidad funciona a velocidad baja

Symptom 3: La unidad gotea

CAUSAS POSIBLES ACCION CORRECTORA

La unidad no esta nivelada Pdéngase en contacto con el

instalador

La bandeja de goteo estéa obstruida Péngase en contacto con el

instalador

Las unidades estan marcadas con el siguiente simbolo:

Esto significa que los productos eléctricos y electrénicos
no pueden mezclarse con los residuos domésticos no
clasificados.

NO intente desmontar el sistema usted mismo: El

L desmontaje del sistema, asi como el tratamiento del

refrigerante, del aceite y de las demas partes, deben ser efectuados

por un instalador autorizado, y deben ajustarse a la normativa
aplicable.

Las unidades deben ser tratadas en una instalacién especializada
para su reutilizacion, reciclaje y recuperacion.

Al asegurarse de que este producto es desechado correctamente,
contribuird a evitar potenciales consecuencias negativas para el
medio ambiente y para la salud humana.

Para obtener mas informacién, comuniquese con su instalador o con
las autoridades locales.

(@
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FWV+FWZ
FWL+FWR
FWM+FWS

Manuale d’installazione
e d’'uso

Unita fan coil

Prima di mettere in funzione l'unita leggere attentamente
questo manuale. Non gettarlo via e riporlo in un luogo sicuro
in modo che sia disponibile per qualsiasi necessita futura.

Linstallazione o il montaggio impropri dell'unita o degli
accessori potrebbero dar luogo a folgorazioni, cortocircuiti,
perdite oppure danni ad altre parti dell’'unita. Accertarsi di
utilizzare solo accessori prodotti da Daikin, che sono
progettati specificamente per essere utilizzati con I'unita e
devono essere installati da professionisti.

Contattare ['installatore Daikin per ricevere consigli e
informazioni in caso di dubbi sulle procedure di montaggio o
d’uso.

Il kit opzionale dell’apparecchio di riscaldamento elettrico
A (EEH) non pu0 essere montato unita a 2-tubi con batteria a
4 ranghi e su unita a 4-tubi.

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

L’installazione e la manutenzione dovranno essere effettuate da tecnici
professionisti specializzati, in rispetto con le attuali normative sulla
sicurezza.

Al ricevimento dell’'unita controllarne lo stato e verificare che non abbia
subito danni durante il trasporto.

Consultare le relative schede tecniche in caso di installazione o utilizzo
di accessori.

Identificare il modello e la versione dell’'unita dalle indicazioni riportate
sul cartone dell'imballaggio.

LimITI PER L’UTILIZZO E IL FUNZIONAMENTO

Daikin non potra essere ritenuta responsabile se

- l'unita e stata installata da personale non qualificato;
- l'unita & stata utilizzata in modo improprio;

- l'unita é stata utilizzata in condizioni non consentite;

- non sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione specificati nel
presente manuale;

- non sono stati utilizzati ricambi originali.
Per evitare depositi di polvere al suo interno, lasciare I'unita nel proprio
imballaggio fino al momento dell’effettiva installazione. Qui di seguito

sono riportati i limiti operativi dell’'unita, mentre tutti gli altri usi sono
considerati impropri:

B fluido termico: acqua/glicole

B temperatura dell’acqua: 5°C~95°C

B pressione operativa massima: 10 bar

B temperatura dell’aria: 5°C~43°C

B tensione nominale di alimentazione: 230V - 50 Hz

Scelta della posizione d’installazione:

B non installare l'unita in ambienti in cui sono presenti gas
inflammabili;

B nonindirizzare il getto dell’acqua direttamente sull’unita;

B installare I'unita su soffitti e pareti in grado di sostenerne il peso;
nell’aria circostante all’'unita, lasciare uno spazio sufficiente per
operare l'unita e svolgere i necessari interventi di manutenzione,
considerando tutti gli accessori opzionali installati;

B non posizionare 'unita di riscaldamento direttamente sotto una
spina/presa elettrica.

DIMENSIONI (Vedere la figura 1)

1 Spazio libero per i collegamenti idraulici®
Fessure 9 x 20 mm per il montaggio a soffitto/parete
Spazio libero per i collegamenti elettrici®
Collegamenti idraulici (4 DF = sistema a 4 tubi)
Drenaggio della condensa per l'installazione verticale
Uscita aria per i modelli incassati

Aspirazione aria per i modelli incassati

0 N o g &~ WODN

Drenaggio della condensa per l'installazione orizzontale
9 Uscita aria

10 Ingresso dell’aria

) Queste indicazioni sono applicabili ad apparecchi che presentano collegamenti idraulici sul
lato sinistro, se posti sul lato destro le indicazioni per lo “spazio libero” sono da considerarsi
invertite.

INSTALLAZIONE

g Prima d’installare il ventilconvettore assicurarsi che:

- il luogo d'installazione abbia uno spazio sufficiente a
contenere I'apparecchio e che ci siano gli spazi necessari
per le operazioni d’installazione e manutenzione.

- non vi siano ostruzioni al passaggio dellaria sia in
aspirazione sia in mandata.

- gli attacchi idraulici abbiano posizione e misure come
richiesti dall’apparecchio (vedi figura 1).

- la linea elettrica d’alimentazione abbia le caratteristiche
richiesta dai dati di targa del ventilconvettore.

Togliere il telaio esterno, se presente, svitando le 4 viti di fissaggio
raggiungibili attraverso gli sportellini laterali rialzati (vedi figura 2). Nel
caso delle versioni FWL e FWR, svitare anche le 2 viti sul pannello
frontale.

Installare I'apparecchio rispettando le distanze dalle pareti indicati
nella figura 8.

Installare I'unitd base a soffitto/parete, utilizzando le 4 fessure di
montaggio e le viti di ancoraggio fornite, mantenendo l'unita ad almeno
100 mm dal pavimento per permettere un’aspirazione dell’aria
adeguata e una facile estrazione del filtro nel caso dei modelli FWV,
FWZ, FWM e FWS. Per i modelli a soffito FWM, FWS, FWL e FWR
controllare che laltezza dell'installazione corrisponda a quanto
specificato nella figura 3 per evitare un’eccessiva stratificazione di aria
calda nella parte superiore della stanza. In caso di altezze di
installazione maggiori, si consiglia di procedere con il risucchio dalla
parte inferiore della stanza. L’altezza dellinstallazione dipende dalla
velocita max. di funzionamento.

Eseguire i collegamenti idraulici con lo scambiatore di calore e in
presenza del funzionamento di raffreddamento anche con il sistema di
drenaggio dell’acqua.

Per le applicazioni di raffreddamento, assicurarsi di isolare tutte le
tubature e gli attacchi installati in loco, per evitare il gocciolamento
della condensa sul pavimento. Le tubature non isolate provocano
danni.

Consigliamo di prevedere lingresso dellacqua dal fondo dello
scambiatore di calore e I'uscita dalla parte superiore.

Per un migliore drenaggio dell’acqua, inclinare il tubo di scarico versoiil
basso di almeno 3 cm/m, evitando di creare nodi o di restringere il
passaggio dell’acqua.
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E possibile cambiare il lato dei collegamenti del circuito acqua
procedendo nel seguente modo:

B rimuovere il pannello frontale di copertura dell’unita base
(4 viti) per i modelli FWV e FWZ o il gocciolatoio principale per
i modelli FWL, FWR, FWM e FWS;

B rimuovere il coperchio dello scambiatore di calore (2 viti);

rimuovere lo scambiatore di calore (4 viti) fissato ai pannelli
laterali dell’'unita base;

togliere il divisorio inferiore;
scollegare i cavi del motore dalla morsettiera;

rimuovere la morsettiera e rimontarla nel lato opposto;

estrarre il cavo del motore e metterlo nel lato opposto;
rimuovere la boccola a scatto in gomma;

B rimuovere il tubo di scarico e collocarlo nel lato opposto,
posizionare il tubo di scarico nel posto in cui si trova il tappo di
chiusura del gocciolatoio e rimettere il tappo nella posizione in
cui originariamente era il tubo di scarico;

B ruotare lo scambiatore di calore di 180° e infilarlo nel pannello
laterale, togliendo le fessure pretagliate, quindi fissarlo
all’'unita mediante le viti in dotazione;

B rimontare il divisorio inferiore sul fondo;
B rimontare il coperchio dello scambiatore;

B riassemblare il pannello di controllo di fronte ai collegamenti
del circuito acqua per il modello FWV e FWZ;

B inserirelaboccolaa scattoin gomma nelforo precedentemente
usato per il tubo di scarico, rimontare il fermacavo sul pannello
laterale e riassemblare i cavi collegandoli alla morsettiera;

B riassemblare il pannello frontale di copertura (4 viti) per i
modelli FWV e FWZ o il gocciolatoio principale per i modelli
FWL, FWR, FWM e FWS;

B chiudere i fori precedentemente usati utilizzando del materiale
antigoccia.

Eseguire lo spurgo dallo scambiatore di calore agendo sulle valvole di
sfogo dell'aria (chiave esagonale da 10), posizionate accanto ai
collegamenti del circuito acqua dello scambiatore.

Per i modelli incassati FWM e FWS, eseguire i collegamenti tra 'unita
e i condotti e mettere del materiale isolante tra il condotto e 'unita.

| condotti, in particolare quelli d’uscita, devono essere isolati.

Per evitare il risucchio sull'unita, tenere una distanza minima tra
l'uscita dell’aria e il flusso dell’aria recuperato, come mostrato nella
figura 4.

L’altezza minima dell’'installazione non deve essere inferiore a 1,8 m
dal livello del pavimento.

Per i modelli FWM e FWS, si consiglia di prevedere una porta
d’ispezione per l'unita.

I modelli ad incasso FWM e FWS non devono essere
A accessibili al pubblico.

Per i modelli FWL e FWR, installare la piastra di fondo in conformita
alla figura 6.

Per i ventilconvettori dotati di resistenza elettrica ausiliaria,

A assicurarsi che eventuali materiali combustibili si trovino ad
una distanza minima di 30 cm dall’elemento elettrico
scaldante.

E necessario fissare con viti le portelle laterali apribili in
mancanza di controlli a bordo del ventilconvettore.

COLLEGAMENTI DA EFFETTUARSI IN LOCO

Sia i collegamenti elettrici che I'installazione dei componenti

A devono essere eseguiti esclusivamente da un elettricista
qualificato ed in conformita alle relative specifiche della
normativa locale vigente.

Eseguire i collegamenti elettrici dopo aver scollegato 'alimentazione.
Fare riferimenti alla figura 5. Per le varie opzioni, consultare il relativo
manuale.

Verificare che I'alimentazione corrisponda all’alimentazione nominale
riportata sulla targhetta informativa dell’unita.

Ogni unita necessita di un selezionatore di rete onnipolare in categoria
di sovratensione lIl.

Il consumo di corrente & indicato sui dati riportati nella traghetta posta
sull'unita.

Accertarsi di eseguire i collegamenti elettrici in funzione della
combinazione unita/controller e in conformita allo schema elettrico in
dotazione con ogni accessorio.

Tabella componenti elettrici

BK.s Nero = velocita massima

BU. .o Blu = velocita media

GNYE ..o Giallo/Verde = collegamento a terra
RD oo Rosso = velocita minima
WH..coo Bianca = comune

e e Collegamenti da effettuarsi in loco

F o Fusibile (non di fornitura)
L Interruttore principale (non di fornitura)
M. Motore

CN ., Connettore

COM-102............... Collegamenti al controller

Prova DI FUNZIODNAMENTO

Verificare il perfetto livellamento dell’unita e accertarsi che tubo di
scarico non sia ostruito (depositi di piccoli detriti, ecc.)

Verificare l'isolamento dei collegamenti del circuito acqua (verso lo
scambiatore di calore e il drenaggio dell’acqua).

Verificare che i collegamenti elettrici siano ben saldi (eseguire tale
controllo a tensione disinserita (OFF).

Accertarsi che lo spurgo dello scambiatore di calore sia stato eseguito
correttamente.

Sostituire il telaio esterno (se esistente).

Accendere linterruttore principale e verificare il funzionamento
dell’unita.

Uso

Per informazioni sull’'uso dell’'unita, consultare le istruzioni riportate nel
manuale d’installazione e di funzionamento dell’'unita di comando. Le
unita di comando dedicate sono disponibili come accessori.

E possibile ruotare le griglie di uscita dell'aria a 180° per direzionare il
flusso verso la stanza o verso la parete su cui 'unita € stata montata.

Le griglie e le parti laterali sono incassate nel telaio esterno. Prima di
rimuoverle per cambiare la loro posizione, disinserire I'alimentazione e
indossare un paio di guanti protettivi.

Manuale d’installazione e d’uso

2

DAIKIN

FWV+FWZ+FWL+FWR+FWM+FWS
Unita fan coil
4PW17548-3



IMIANUTENZIONE E PULIZIA
Per motivi di sicurezza, prima di eseguire qualsiasi operazione di

manutenzione o di pulizia, spegnere l'unita portando il selettore su
“Stop” e I'interruttore principale nella posizione 0 (OFF).

Manutenzione

Le operazioni di manutenzione devono essere effettuate
esclusivamente da un centro assistenza autorizzato dal
costruttore o da personale qualificato.

Durante ogni intervento di manutenzione prestare particolare
attenzione, poiché alcune parti metalliche potrebbero causare delle
lesioni: Utilizzare pertanto un paio di guanti protettivi.

L’unitd non richiede una particolare manutenzione: & necessario
eseguire soltanto la pulizia periodica del filtro dell’aria.

E necessario far funzionare I'unita per 100 ore per eliminare qualsiasi
tipo di frizione meccanica.

L’unita deve essere riavviata alla velocita massima.

Per un buon funzionamento delle apparecchiature, seguire le seguenti
istruzioni:

B tenere pulito il filtro dell’aria;
B non versare liquidi nell’'unita;

B non introdurre componenti metallici attraverso la griglia di
uscita dell’aria;

B mantenere sempre liberi ingresso e uscita dell’aria.
Ogni volta che si riaccende il sistema dopo un lungo periodo di
fermo, assicurarsi che non vi sia aria nello scambiatore di calore.

Prima di utilizzare I'unita per il condizionamento dell’aria, controllare
quanto segue:

B | perfetto drenaggio della condensa:

B |e alette dello scambiatore non devono essere ostruite da
depositi di sporcizia. Se necessario, pulire le alette utilizzando
dell’aria compressa a bassa pressione o del vapore, facendo
attenzione a non danneggiarle.

Pulizia

La pulizia del filtro deve essere effettuata esclusivamente
da un centro assistenza autorizzato dal costruttore o da
personale qualificato.

Pulire il filtro almeno una volta al mese e in ogni caso prima di utilizzare
I'unita (prima della stagione di riscaldamento o di condizionamento
dell’aria).

Per la pulizia del filtro dell’aria, procedere nel seguente modo (figura 7)

B Modello FWV e FWZ
Svitare le viti che fissano il filtro al telaio del coperchio 90° e
rimuoverlo,

B Modello FWL e FWR
Rimuovere i filtri dell’aria che sono dentro le griglie d’'ingresso che
si trovano nel pannello frontale del telaio del coperchio,

B Modello incassato FWM e FWS
Raggiungere I'unita tramite il pannello d’ispezione e rimuovere il
filtro girando le staffe di bloccaggio 90°,

B quindi pulire il filtro con acqua tiepida, o in caso di polvere secca,
pulirlo con aria compressa e,

B riassemblarlo dopo averlo asciugato bene.
Si consiglia di sostituire il filtro dell’aria ogni anno e di utilizzare solo

pezzi di ricambio originali. Il nome del modello dell'unita & indicato
nella targhetta posizionata nel pannello laterale dell’'unita base.

Per pulire il telaio dell’'unita procedere come segue:
B usare un panno morbido;

B non versare alcun tipo di liquido nell’'unita per prevenire il
rischio di folgorazione o per non danneggiare i componenti;

B non utilizzare solventi chimici troppo aggressivi; non utilizzare
acqua troppo calda per pulire la griglia di uscita dell’aria.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

Lo smaltimento dell’apparecchio deve essere eseguito in conformita
alle normative locali e nazionali vigenti in materia.

DIAGNOSI DELLE ANOMALIE

Se l'unita non funziona correttamente, controllare innanzitutto i punti
riportati nella seguente tabella prima di richiedere I'assistenza. Se |l
problema persiste, contattare il rivenditore di fiducia o il centro
assistenza.

Symptom 1: Lunita non funziona per nulla

PROBABILE CAUSA AZIONE CORRETTIVA

Interruzione dell’alimentazione Ripristinare I'alimentazione

E scattato I'interruttore di dispersione | Contattare il centro assistenza

Linterruttore & in posizione STOP (“0”)| Portare I'unita su ON, selezionare “I”

Symptom 2: Raffreddamento o riscaldamento scarso

PROBABILE CAUSA AZIONE CORRETTIVA

Filtro dell’aria sporco o intasato Pulire il filtro dell’aria

Ostacolo vicino allingresso o all’'uscita| Rimuovere I'ostacolo
dell’aria

Aria presente nello scambiatore di Contattare 'installatore

calore

Sono aperte porte o finestre Chiudere porte e finestre

Selezionare la velocita del ventola
media o alta

L’unita funziona a bassa velocita

Symptom 3: Lunita perde

PROBABILE CAUSA AZIONE CORRETTIVA

L’unita non & ben livellata Contattare l'installatore

Contattare l'installatore

Il gocciolatoio & intasato

Le unita sono marcate con il seguente simbolo:

Cio significa che i prodotti elettrici ed elettronici non
possono essere mescolati con i rifiuti casalinghi non
separati.

NON provate a smantellare il sistema da soli: lo
B aniellamento  del sistema, il trattamento del
refrigerante, dell’olio e di altre parti, dev’essere effettuato da un
installatore autorizzato e deve rispettare la legislazione applicabile.

Le unita devono essere trattate presso un impianto specializzato di
lavorazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero.

Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente,
aiuterete a prevenire possibili conseguenze negative per 'ambiente e
la salute umana.

Per ulteriori informazioni contattate il vostro installatore o I'autorita
locale.

@
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DAIKIN

FWV+FWZ
FWL+FWR
FWM+FWS

Movdda aveotpa

Eyxepidlo eykatdaotaong
KaL xpriong

TO TIAPOV €YXEPISL0. MnV TO amoppimntetal kat Gulda&te To
oe aohaAEQ UEPOG €TOL WOoTe va eival dabgoo ya
oroladnmotTe PEAAOVTIKT) avadopd.

H akatdAAnAn eykataotaon 1 OuVappoAdynon ng
Hovadag 1) TwV AVTAAAGKTIKWY UTTOPEL va TIPOKAAEGOUV
nAekTpoTANgia, BpaxukukAwpa, dlappoeg 1 PAAPReS ota
GAAO ouoTatika pépn NG Movadag. BeBawwbeite ot
XPNOLOTIOLEITE AVTAAAOKTIKA KATAOKEVAOUEVA HOVO aTtd
v Daikin, ta omoia €xouv oxedlaotei €dKA ywa va
XPNOLoTIoUVTaAL e TN HovAada kal Ta oroia Ba Tpémnel va
ToToBETOUVTAL ATIO ETTAYYEALATIES.

Emkowvwvnote pe tov eykataotdtn Daikin yia cupBouAég
Kal TTANpodopieq o€ TePIMTWon AUPBOALWY OXETIKA LE TIG
Sladikaoieq eykatdotaong n Xpriong.

g Mptwv B€oete o€ Aettoupyia n povada SlaBAcTe TPOOEKTIKA

To mpoalpeTikd kit TNG NAEKTPIKNG CUCKEUNG BEpavong
A (EEH) &¢ev umopei va eykataotabei oe povadeq ol omoieg
eival puBUIOPEVEG YO CUCTHUATA 4 CWAVWV.

MPIN ANO THN EFKATAZTAZH

H eykatdaotaon kait n cuvimpnon 6a mpémnel va ekteAouvTal Ao
eEEIOIKEUPEVOUG  ETIAYYEAUATIEG TEXVIKOUG, OUMPWVA ME TOUG
LoXUOVTEG KAVOVIOHOUG aodaleiag.

Katd v mapaAafr) g povadag eAEYETE TNV KATACTAOT TNG Kal
BeBawwbeite 011 dev €xel utooTel Kaud {nuLd katd ™ petadopd.
2uppouleuteite Ta SeAtia TEXVIKWV OeSOUEVWV OE TIEPITITWON
€yKATAoTAONG 1) XProng Twv ageooudp.

Mpoodlopiote TO MOVTEAO KAl TNV €kdoomn TnNg Movadag amd TIg
evdei&elq Tou avaypdadovTal 0To XapTOVL TNG GUOKEVAOIag.

OPIA XPHZHZE KAI AEITOYPTIAZ

H Daikin dgv pmopei va BewpnBei urtevbuvn av

- M povada exel eykataotabei aro pn eEEOIKEVIEVO TIPOCWTIKO,

- N Hovada €xel xpnotpotoindei pe EcPaAUEVo TPOTIO,

- M povada EXel xpnooronBei uttd ocuverKeg TIou Sev ETUTPETOVTAL,

- &ev EX0VV EKTEAEOTEL OL ETIEYPATELG CUVTTPNONG TIOU
kaBopilovTal oTo TIapov eyxelpidlo,

- av dev €X0UV XPNOoLoTIomOel yvriola avTOAAGKTIKA.

MNa v armopuyeTe TNV ETIKABLON OKOVNG OTO ECWTEPLKO TNG, APNOTE
TN HovAada PEoA 0T CUOKEVATIA TNG UEXPL TN OTLYHNA TNG TIPAYHATIKNAG
€YKATAoTAONG.

Mapakdtw avapepovTal Ta 6pLa AeToupyiag Tng Hovadag, evw OAES
oL AAAEG Xpnoelg BewpouvTal aKaTAAANAEG:

OePIKO LYPO: VEPO/YAUKOAN

Beppokpaaia Tou vepou: 5°C~95°C

MEYLOTN AetToupyIkn Ttieon: 10 bar
Beppokpacia Tou agpa: 5°C~43°C
OvopaoTikr) Tdon tpododooiag : 230V - 50 Hz
EmAoyn Tng B6€ong eykatdotaong:

B unv eykablotdte Tn MOvVAda Og XWPOUG OTOU  UTIAPXOUV
eUPAEKTA AEPLA,

B unvKateubuveTte T piYn vepou ameubeiag otn povada,

B eyKaTaoTHOTE TN HovAada oe 0podEG Kal ToiXoug Tou gival oe
B€on va avteEouv To BAPog. XNV Teploxn yupw ard tn povada,
adnoTE APKETO XWPO YIa TIG SL1APOPEG EPYATIEG KAL TNV EKTEAED
TWV anopaitnTwy eneppacewv ouvtnpenong, Aaupavoviag
UTIOYN OAA TA EYKATECTNHEVA TIPOALPETIKA a&Ecoudp,

B punv tomoBeteite TN povada BEpuavong akpBwg KATw arod
PEVHATOANTITI/PEVHATOSOT).

AIATASEIE (BA. To oxediaypaupua 1)

1 Xwpog eAeVBePOQ Yia TIG USPAUAIKEG ouvdEaelg
Yrodox£g 9 x 20 mm yla TNV £yKATAoTaoT o€ 0podr)/Toixo
Xwpog eAeVBePOQ YIa TIG NAEKTPIKES GUVSETEIQ!)
YSpavAikeg ouvdeoels (4 DF = ouotnua 4 cwArvwy)
AMOoTPAYYLON TOU CUUTTUKVWHATOG YLa TNV KABETN eyKataoTaon
'EE0606 agpa yla Ta EVTOLXIOPEVA LOVTEAQ
Avappodnon agpa yla Ta EVIOLXIOMEVA LOVTEAQ

®© N o o~ WO N

ATIOOTPAYYLOT) TOU CUMTTUKVWHATOG YLa TNV 0pl{ovTIa EyKATAGTAON
9 'E€0d0g agpa
10 Eicodog agpa:

) AUTEQ OL KATEUBUVTNPLEG YPAUMES EDAPHOTOVTAL OE CUOKEUEG TIOU SIABETOUV USPAVAIKEG
OUVOEDELG 0TIV apLOTEPT) TTAEUPA, AV ToTtoBeTNOoUV 0T SeELA TTAEUPA Ol KATEVOUVTNPLEG
odnyieg yia “eAevBepo Xwpo” Ba pemel va Bewpn oV avTioTpOPwG.

ErkatazTazH

g Mpwv eykaracmoete T fan coil unit BePalwdeite Ot
- O TOMO0G £YKATAOTAONG EIVAL APKETA EUPUXWPOG YLa TN

OUOKEUN KaL OTL UTIAPXOUV OL ATIapaitnToL XWPOL YIa TIG
£PpYAoieq £YKATAOTAONG KAl CLVTHPNONG (OXES. XWPWV
oUWV HE TO ONEio 2)

- Agev umdpyouv eumodia ot por) Tou agpa avappodnong
KQL TIAPOXNG.

- OLudpaulikeg cuVSETELG €xouv BEoT Kal SlaoTACELS
omnwg ararrovvTal and tn cuokeur] (2xed.1).

- HnAektpkn) ypappun tpododooiag exeL ta
XOPAKTNPLOTIKA TIOU ATATOUVTAL ATTO TA OTOIXEIR TOU
tivaka Tou fan coil unit

Adaipeate TO €EWTEPIKO TTAGiolo, av urtdpxel, EeBidwvovtag Tig 4
Bideqg oTepeéwong Tou eival TPOOBACIUEG MECW TWV TAAIVWV
UTIEPUYPWHEVWV TTIOPTWV (BA. oxedidypappa 2). Av ipdKeltal yla TG
ekdooelg FWL kat FWR, &efidwote akoun kal tig 2 Bideg oTo
UTIPOOTLVO TIVAKA.

Eykataomote Tt Pdon g povadag otV opodry/toixo,
Xpnoworowvtag 1§ 4 urodoxeg eykardotaong kat Ti§ PBideg
oUVOEONG TIOU TIAPEXOVTAL, KPATWVTAG TN HovAada TOUAAXIOTOV
100 mm amd TO TATWHA ETUTPEMOVTAG €TOL TNV KATAAANAN
avappodnomn Tou agpa Kat TNV eUKOAT adaipeon Tou GiATpou oTnv
TepimTwon Twv povtéAwv FWV, FWZ, FWM kat FWS. lNa ta povtéAa
opodrig FWM, FWS, FWL kat FWR BeBawbeite 61t 10 UPog NG
€yKataoTaong avranokpivetat ota 6ca avadepovial  OTO
oxedldypappa 3 ya va arnodeuxOei 1 urepBOAIKY) SLACTPWHATWON
TOU Beppol aépa oTo TMAVW MEPOG TOU SwHaTiou. Xe TEepimTwon
MEYOAUTEPOU  UYOUG  €yKATAOTAONG, O©AG  OCUVIOTOUME  va
TIPOXWPNOETE HE TO POUPNYHA artd TO KATW HEPOG TOu dwpaTiou. To
uPog NG eykatractaong efaptartal armd T PEYLoTN TaxUutnta
Aettoupyiag.

EKTEAEOTE TIG USPAUAIKEG CUVSETELG |UE TOV EVOAAAKTN BEpUOTNTAS
KalL L€ TNV TIapovcia g Aettoupyiag YuEng akdua Kat e TO oUoTNUa
ArooTPAYYLOMG TOU VEPOU.

Ma Tg edpapuoyég YUENG, GPOVTIOTE VA HOVWOETE OAEG TIG
OWANVWOELG KAl TI§ OUVOECEIG EYKATECTNUEVEG TOTIKA, YA va
anodUyeTe TO OTAEIMO TNG OUMMUKVWONG oTo mdatwpa. Ot
OWANVWOELG XWPIG LOVWOT TIPOKAAOUV {NIULES.

220G OUVIOTOUE VA TIPOVOT|OETE YlA TNV TIApoxn €L0050uU Tou agpa
and TO KATW HEPOG TOU EVAAAAKTN BepuoTnTag KAl €§060L aMod TO
TAvw PEPOG.

Ma pa kaAUTepn amooTpdyylon TOu VEPOU, OTPEYTE TO CWANvVA
€KPOTG TIPOG TA KATW TOUAAXIOToV 3 cm/m, amodevyovtag tn
Snuloupyia KOPPBWV 1) TIEPLOPLOOU TNG SIEAEUONG TOU VEPOU.

Eyxepidlo eykaraotaong kat xpriong
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Mrmopeite va aAAAEeTe TNV MAEUPA TWV CUVEECEWV TOU KUKAWUATOG
VEPOU EVEPYWVTAG € TOV AKOAOUBO TPOTIO:
B apalp€oTe TO PMPOOTIVO TIivaka KAAuYng tng Baong mng
povasdag (4 Bideg) ya ta povtéda FWV kat FWZ 1y 1o Bacikd
otpayylotnpLyla ta povréda FWL, FWR, FWM kat FWS;

B adalp€oTe TO KAMAKL TOU EVAAAAKTN BepuotnTag (2 Bideg),

B adapeate TOV eVOAAAKTN BeppdtnTag (4 Bideg) mou eival
OTEPEWNEVOG OTOUG TIAQivoug TiivakeG Tng PAong g
povasdag,

B apalp€oTe TO KATW SLaXWPLOTIKO,

B aroouvdEaTE TA KAAWSLA TOU KIVNTIPA ATIO TO TEPUATIKO,

B apalpEoTe TO TEPUATIKO KAl TOTIOOETNOTE TO OTNV AVTIOETN
TAgupd,

B gdapeote TO KAAWSIO TOU KvnTrpa Kal BAATE TO OTNnV
avtifetn TAegUpd, adAPECTE TOV EVKAUTITO QVTITPLPIKO
SakTUALO he eAATRPLO,

B apalp€oTe TO CWANVA €KPONG Kal TOTIOBETAOTE TOV OTNV
avTifeTn MAEUPA, TOTIOOETT|OTE TO CWAT VA EKPONG 0TN B€om
OTIOV BpioKETAL TO TIWHA TOU OTPAYYLOTNPLOU Kat EavaBaAite
TO TIWMA 0TN B€0M TIoU NTAV APXIKA 0 CWARVAG EKPON|G,

B yupioTe TOov €VAAAGKTN Beppotntag 180° kal epAoTe TOV
OTOV TTAQYLO TTivaka adpapwvTag TIG KOPUEVEG UTTIOS0XEG, OTN
OUVEXELO OTEPEWOTE TOV OTN povAda HEow TwV POWV TIou
mapexovTal,

B TOTI0OETOTE KAL TIAAL TO KATW SLaXWPLOTIKO TN Bdon,

TOTIOOETNOTE KAL TIAAL TO KATIAKL TOU EVOAAAKTN,

B £avaocuvapUOAOYNOTE TOV TIVAKA EAEYXOU UTPOOTA aTtd TIG
OUVOECDELG TOU KUKAWMATOG VEPOU Yla To HovteAo FWV kat
FWz,

B BAATe TOV aQVTITPLBIKO EVKAUTITO SAKTUALO E EAATNPLO OTNV
OTI) TIOU XPTOIUOTIOMNCATE TIPONYOUHEVWG YId TO CWATvVa
€KPONG, EAVAOUVAPUOAOYNOTE TO OPLYKTHPA TIAVW OTOV
TIAQYLO TTivaKa Kat Ta KAAWSLa CUVEEOVTAG TA 0TO TEPUATIKO,

B £avaouVApPUOAOYNOTE TO  MIPOOCTIVO  TIivaka  KAAUWNG
(4 PBideg) ywa ta povtéda FWV kat FWZ 1 to PBaoiko
otpayylotnptyla ta povreda FWL, FWR, FWM kat FWS,

B KAEiOTE TIG OTMEG TIOU XPNOUOTIOMW|OATE TIPONYOUUEVWG
XPNOLLOTIOWVTAG TO UAIKO KATA TWV OTAYOVWV.

EkteAéoTe TNV €KMAUON TOU €VAAAAKTN OepUOTNTAG EVEPYWVTAG
nmavw oTig PaABideq ektOvwong aépa (eGaywvikd KAewdi 10),
TOTIOOETNEVEG SIMAQ OTIG CUVOEDEIG TOU KUKAWMATOG VEPOU TOU
€VOAAAKTN.
MNa ta evtoiopéva povteAa FWM kat FWS, ekteAéoTe TIG GUVSETELG
META&D NG HOVASAG KAl TWV AyWwYWV KAl BAATE TO HOVWTIKO UAIKO
MEeTa&V Tou aywyou Kal Tng Hovasdag.
OL aywyoi, ouykekplueva ekeivol TG e§odou, TpEmeL va eivat
HOVWEVOL.
Ma va anoduyete To poUPNyHa oTn HovAada, KPATAOTE HLa EAAXLOTN
artdéotaon HeTa&l Tng €§660u TOU a€pa Kal NG EONG TOu agpa
avaKTnNong, 6rwg daivetal 0to oxedidypappa 4.
To eAdXLOTO VYOG TNG EYKATACTAONG SEV TIPETIEL VA €ival KATWTEPO
Twv 1,8 m arnod 1o eminedo TOU MATWHATOG.

Ma ta povtéda FWM FWS, cag ouvioTOUUE Va TIPOVOT|OETE VLA La
népta embewpnong otn povada.

Ta evroigiopeva povteda FWM kat FWS 6ev mipérmet va eivat
A TIPOOBACIUA OTO KOWVO.

Ma Ta poviéda FWL kat FWR, eykataotnote tnv KATW TIAAKA
oupdwva Pe To oxedlaypappa 6.

Ma 1ig fan coil unit ou eival eEomAlopEveg pe PondNTik

A NAEKTPIKY] avtioTtaon, BeBaiwdeite OTL Ta EVPAEKTA UAKA
Bpiokovtat otnv eAdxlotn ardotaon twv 30 cm amd To
BePUAVTIKO NAEKTPIKO OTOLXEIO.

elval avaykaio va otepewvete e Bideg TIQ TTAAYLIEG TIOPTES
TIoU avoiyouv Katd Tnv arouaia eAEyxwv otn fan coil unit.

ZYNAEZEIZ MOY MPEMEI NA FINOYN TOMIKA

TO0oO0 oL NAEKTPIKEG OUVSEDEIG OO0 Kal N EYKATAOTAOY TWV
A OUOTOTIKWY HEPWYV TIPETIEL VA EKTEAOUVTAL ATTIOKAELOTIKA OTIO

€vav eEelSIKEUUEVO NAEKTPOAOGYO KAL CUUDWVA LE TIG OXETIKEG

TIPOSLAYPADES TWV TOTIKWY KAVOVICLWYV TIOU LOXUOUV.

EKTEAEOTE TIQ NAEKTPIKEG OUVOEDEIG PETA TNV ATIOOUVOEOT TOU
pevpartog. Avatpegte oto oxedidypappa 5. Na tig Siadopeg eMAOYEG,
OUMPBOUAEUTEITE TO OXETIKO EYXELPISLO.

BeBawwBeite 6TL N Mapoyn) peUUATOG TAPLATEL e TNV OVOUACTIKY) TIApOXT
PEVLATOG TIOU AVAPEPETAL OTOV TIVAKA TIANPOPOPLWYV TNG LOVASAg.

lMa kd&Be fan coil unit ot ypaupn tpododooiag Ba TpEmel va uTtdpxeL Evag
TIOAUTIOAIKOG SLAKOTITNG PEVATOG Katnyopiag utiéptaong 1.

H nAekTpkr) katavdAwon urodelkvietal ota Sedopeva Tou
avapE€PovTal 0ToV TIVAKA TTIAVW OTN Lovadda.

BeBalwbeite 0Tl €XETE EKTEAETEL TIG NAEKTPIKEG CUVSETELG CUUDWVA
HE TO oUVEUAOUO HOVASAG/EAEYKTN KAL CUNPWVA HE TO NAEKTPLKO
OXT)H0 TIOU TIAPEXETAL E KABE ageooudp.

Mivakag NAEKTPIKWY CUCTATIKWY UEPWV

BK i Mavpo = p€ylotn TaxuTnTa
BU. oo MrmAe = pgon taxvutnta
GNYE ..o Kitpwo/lMpdaowvo = yeiwon

RD oo KOKKIVO = EAAXLOTN TaXVUTNTA
WH ., AEUKO = KOLVO

PR 2UVOEQTELG TIOU TIPETIEL VA YiVOUV TOTIKA

F o AoddAela (bev apexeTalt)
L Baoikog dlakomng (Sev mapéxetat)
M e Kwnmpag

CN .o, 2uvdeon

COM-102............... ZUVOECTEIG |IE TOV EAEYKTN)

AOKIMH AEITOYPTIAZ

BefawwBeite yia v téAela 0omEdwon NG povadag kat eAEYETE OTL O
OWwANvVag ekpon|q Sev £xel GPAEEL (ETIKABIOEIG HIKPWYV ATTOTPLUUATWY, KATT.)

EAEYETE TN HOVWON TWV GUVOECEWV TOU KUKAWMATOG VEPOU (TIPOg
TOV EVAAAAKTN BEPUAOTNTAG KAL TNV ATIOCTPAYYLOT TOU VEPOU).

BeBawbeite 6Tl Ol NAEKTPIKEG OUVOEDEIS €ival KAAA ODLyHEVES
(ekTEAEOTE QUTOV TOV EAEYXO e aroouvdedepevn tnv taon (OFF).

BeBawwbeite 0Tl n €KMAUON TOU €VAAAAKTN Oeppotntag Exel
eKTEAEOTEl OWOTA.

AVTIKOTAOTNOTE TO EEWTEPIKO TIAQIOLO (AV UTTAPXEL).

Evepyoroleiote 10 Bacikd SLOKOTIIN Kal EAEYETE TN Aettoupyia g
povadag.

XPHzH

MNa mAnpodopieq OXETIKA Pe TN Xpriomn NG HovAadag, CUPPBOUAEUTEITE
TIG 0dnyieqg TOU UTAPXOUV OTO EYXEPIOI0 €YKATAOTAONG KaL
Aertoupyiag ™G povadag eAeyxou. Ouv povdadeg eAgyxou eival
Slabéoiueg wg ageooudp.

Mrnopeite va yupioete TIG ypidieg €§6dou Tou agpa 180° ya va
KOTEUBUVETE TN POT) TIPOG TO SWHATLO T) TIPOG TOV TOiXO OTOV OTIOIO 1)
povada ival EYKATETTNHEVT.

OL ypilleg Kal Ta TIAGYLO PEPN €ival EVOWMATWHEVA OTO EEWTEPIKO
mAaiolo. Mpwv ta adapéoete yia va aAAa&ete Tt 6€on ToOUG,
ATOCUVOEDTE TNV NAEKTPIKY) TIapoxn kat dopéote €va {euydpl
TIPOOTATEVTIKA YAVTLA.

FWV+FWZ+FWL+FWR+FWM+FWS
Movada avepotpa
4PW17548-3

DAIKIN

Eyxepidlo eykaraotaong kat xpriong

2



ZYNTHPHZH KAl KAGAPIZMOZX
MaAdyoug achaleiag, TipLy EKTEAEGETE OTIOLAST|TIOTE EPYATia CUVTNPNONG

1) KaBapLopov, amevePYoTIomoTe TN HovAda LeTadPEPOVTAG TOV ETIIAOYEQ
070 “Stop” kat To Baciko dtakortn ot 8€on 0 (OFF).

Zuvtnpnon

OL epyaocieq ouvtipnong TPEMEL VA TIPAYHATOTIOLOUVTAL

A ATIOKAELOTIKA artd €va €E0UCIOS0TNHEVO KEVTIPO TEXVIKAG
UTIOOTNPIENG TOU  KATOOKEUAOTH 1) arO  KATAPTIOMEVO
TIPOCWTIIKO.

Katd 1t Sudpkela kabe emepBaong ouvinpnong dwote dlaitepn
TIPOCOXT), KABWG OPLOPEVA HETAAAIKA HEPT) MTTOPEL VA TIPOKAAEGOUV
Tpaupatiopo: Qg ek  TOUTOU, Xpnoworoleiote €&va Ceuydpl
TIPOOTATEUTIKA YAVTLA.

H povada dev amaitei karowa idlaitepn ocuvrpnon: eival anapaitnto
va eKTEAEITE HOVO TIEPLOSIKA TOV KABAPLoUO ToU BIATpOU agpa.

Eivaiamnapaitnto va 8€teTe oe Aettoupyia tn povada yia 100 wpeg yla
Vv eEaAeldn KABe €idoug UNXaAVIKNAG TPPNAG.
H povdada Ba mipemel va emavakkivnOei otn PEyLoTn TaxuTnTa.

Ma v kaAn Aettoupyia Twv eEOMAIOUWV, AKOAOUBEIOTE TIG TIAPAKATW
odnyieq:
B Satnpeite kabapd To PiATpo agpa,
B pn pixvete uypd otn povada,
B unv elodyete HETAAAIKA oTOXEId HEOW TNG YPiAlag eEGS0U
TOU agpa,

B Satnpeite avta eAeVBepeg TNV €i0050 Kat ££050 Tou agpa.
Kd&Be dopd Tou evepyoTiolEiTE €K VEOU TO CUOTNUA HETA ATIO
peydAeq Tieplddoug otaong, BePawwdeite OTL Sev UTIAPXEL AEPAG
OTOV EVAAAAKTN BepudTNTAG.

Mpwv xpnowlomomoete TN povAda KAATIONOU, eA€yETe Ta doa
aKoAoUBOoUV:

B 1NV T€AEL0 AMOOTPAYYLOT) TOU CUMTIUKVWHATOG:

B 1O TITEPUYLA TOU EVAAAAKTN Sev TIPETEL va gival ppayuéva
amno emkabioelg Bpwag. Av eival avaykaio, kabapiote Ta
TTEPUYLA  XPNOLUOTIOWVTAG TIETIECUEVO AEPA  XAUNANG
TEONG 1) ATUO, TIPOCEXOVTAG VA [NV TA KATAOTPEYETE.

KaBapiopog

20G OUVIOTOUME TNV AVTIKATAOTAOM Tou IATpou Tou agpa Kdabe
XPOVOo Kal Tn XPnomn HOVO YVNAOLWV aVIAAAGKTIKWY. To 6vopd Tou
MOVTEAOU TNG MOVAdAQ UTIOSEIKVUETAL OTNV TIVaKida Tou TAdylou
mivaka g Baong g povadag.

la Tov kaBaplopo Tou MAaLGiov NG HovAadag TPoXwPeT|oTe WG eENG:
B xPnOlOTIOLEIoTE £VA HAAAKO TIaVi,

B un pixVETE OTIOLOSMTTOTE UYPO 0TI HOVASA TIPOKELEVOU VA ATTOTPATIEL
0 kivduvog nAeKTPOTANEiag 1} {nuLAg TWV CUCTATIKWY HEPWYV,

B ln XPNOLUOTIOLEITE IOXUPA XNHIKA SIAAUTIKA, UN XPNOLOTIOLEITE
TIOAU {e0T6 vePd yia Tov kabBaptopd Tng ypidlag e§650u Tou aépa.

OAHrIEZ ANOPPIWHE

H amoppun NG ouoKeUNG TIPETEL Va eKTEAEITAL CUNPWVA UE TOUG
LoYXVOVTEG TOTIKOUG KaL EBVIKOUG KAVOVIOUOUG.

AIArNQzH TON ANQMAAIQN

Av n povada dev Aettoupyei owoTtd, eAeyETe MPWTA TA onueia Tou
avadEpovTal oToV TIAPAKATW TIVAKA TIPLV {NTHOETE TEXVIKT Bonbela.
Av TO TIPOBANUA TIAPAUEVEL, ETIKOVWVNAOTE HE TOV AVTITPOOWTIO
EUTLOTOOUVNG N} TO KEVTPO TEXVIKT|G UTIOOTNPLENG.

Symptom 1:H povada 6ev Aettoupyei kaBoAov

MieANH AITIA

AIOPOQTIKH ENEPTEIA

Alakorm Tng tpododoaiag

Enavagopd g tpododoaciaq

EvepyotomOnke o Slakdmtng
Stapporig

ETKOIVWVAOTE HE TO KEVTPO
TEXVIKNG UTIOOTNPIENG

O dlakémng eival oe 6€on STOP
¢0)

Metadépete T povada oe ON,
erAeETe “I”

Symptom 2: Avemtapkrig Yugn r} 6€ppavon

MMieANH AITIA

AIOPOQTIKH ENEPTEIA

DiATpo a€pa BPWHLKO 1) PpaYHEVO

Kabapiote To dpiktpo aépa

Epmnodio kovtd oty gicodo 1) otnv
€€060 Tou aépa

AdaipéaTte TO EPMOSI0

YTapxeL a€pag oTov EVAAAAKTN
Beppotnrag

ETKOIVWVNOTE JE TOV EYKATACTATN

Eivai avoixtég opteg 1 mapdbupa

KAeloTe oOpTEQ Kal Tapdbupa

H povada Aertoupyei oe xaunAn
Tayxutmrta

EruAg€te péon 1 ugmAn taxvtnTa
TOU aveULoTPa

Symptom 3:H povada xavet

O kabaplopdg tou Piltpou TPEMeEL va Tpaypatoroleital

A ATIOKAEIOTIKA Ao €va €E0UCLOS0TNHEVO KEVTPO TEXVIKAG
UTIOOTNPIENG TOU  KATOOKEUQAOT] 1 amd  KOTOPTIOHEVO
TIPOCWTIIKO.

KaBapilete 10 dIATPO TOUAAXIOTOV pia dopd TO prjva Kat €V iAo
TIEPITITWOEL TIPLV XPNOLUOTIOMCETE TN HoVAdA (TIPLV artd Tn XELUEPLVT
1) Bepivn Tiepiodo).

Ma Tov kaBaplopd Tou iATpou agpa, TPOXWPNOTE WG E&NG
(oxeddypappa 7)
B MovtéAo FWV kat FWZ
=eBdwoTte TIQ BidEG TTIOU OTEPEWVOULV TO PIATPO TOU TTAALGIOU TOU
Kartaklov 90° kat apalpEoTe TO,

B MovtéAo FWL kat FWR
Adaipéote Ta PiATpa agpa Tou eival HEoa oTIG YPIALEG El0OS0U Ol
otoieg Bpiokovtal OTO HMPOCTIVO TIivaKA TOU TIAQICIOU TOU
KQTaKiov,

B Evtoixiopévo povréAo FWM kat FWS
MAnoldote ™ povdada péow Tou Tivaka embewpnong Kat
adapeote 10 GIATPO yupvwvTag Ta METAAAIKA OTOlKEla
MrAokapiopartog 90°,

B om ouvéxela kabapiote TOo GiATpo pe XAlapd vepo, 1 oe
mepinTwon §npng okdvNg, KABAPIOTE TO UE TIETIECUEVO AEPA Kal

B TomobetrioTe TO §ava adov TO EXETE OTEYVWOEL KAAC.

[ioANH AITIA

AIOPOQTIKH ENEPTEIA

H povada dev eivat owotd
LOOTIESWUEVN

ETuKOIVWVNoTE PE TOV EYKATACTATN

To otpayylotrpL Exet pAaget

ETKOIVWVAOTE € TOV EYKATAOTATN

O1 povadeg onuelwvovTal e To akOAouB0 GUPBOAO:
AUTO onuaivel 0TL Ta NAEKTPLKA KaL NAEKTPOVIKA TipoidvTa
Sev TIPEMEL va AVARELYVUOVTAL e TA UTIOAOLTIA OLKLAKA

arnoppippara.

Mnv eTXelpriOeTE VA AMIOCUVAPOAOYTIOETE TO CUCTNHA

B 6vn 0oag: n SlaAuon TOU GUCTAUATOG, N LETAXEIPLON TOU
WUKTIKOU UypOoU, TOU AadLoU Kal TwV AAAWV CUCTATIKWV

MEPWV TIPETEL va Yyivetal amd €vav eEOUCLOSOTNUEVO TEXVIKO
£yKaTAaoTaong Kal cuPwWva Pe TV loxvouoa vopobeaia.

H petaxeipion twv povadwv TPEMEL va YiveTal oe EOIKES

€YKATAOTAOELS
AVOKUKAWOT) KAl avAKTNon.

enefepyaociag  ya Vv

€TaAvVaAXPNOoLLoTIoNnoN,

BeBalwbeite 611 TO TIPOioV autod SlatifeTal cwotd, Ba Bonbrioel oTnv
TPOANYN THOAVWYV APVNTIKWYV ETIIITWOEWYV YLa TO TIEPIBAAAOV KAl TNV
avepuwrtvn vyeia.

Ma Tmeploodtepeq TANPODOPIEG ETUKOWVWVNAOTE HE TOV TEXVIKO
£YKATAOTAONG 1} LE TNV TOTIKN ApXT).

(@
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FWV+FWZ
FWL+FWR
FWM+FWS

Ventilo-convectores

Manual de instalacao e
de funcionamento

Leia este manual atentamente antes de ligar a unidade.
Nao o deite fora. Arquive-o, para o poder consultar
posteriormente.

A instalacao ou fixagao inadequadas do equipamento ou
dos acessorios pode provocar choques eléctricos, curto-
circuitos, fugas, incéndio ou outros danos no equipamento.
Assegure-se de que utiliza apenas acessorios fabricados
pela Daikin, especificamente concebidos para serem
utilizados com o equipamento e assegure-se de que sao
instalados por um profissional.

Se tiver duvidas sobre os procedimentos de instalagao ou
utilizacao, contacte sempre o seu revendedor Daikin para
obter esclarecimentos e informagdes.

O conjunto opcional EEH (aquecedor eléctrico) nao pode
A ser instalado em unidades configuradas para sistemas de 4
tubos.

ANTES DE INSTALAR

A instalacdo e a manutencao devem ser efectuadas por pessoal

técnico qualificado para este tipo de equipamentos, segundo as
normas de seguranga em vigor.

Quando receber a unidade, verifique o estado em que esta se
encontra, pois pode ter-se danificado durante o transporte.

Para instalar e utilizar algum acessoério, consulte a ficha técnica
respectiva.

Obtenha o modelo e a versdo da unidade, através das indicagdes
constantes da embalagem em cartao.

UTILIZACAD E LIMITES DE FUNCIONAMENTO

A Daikin ndo se responsabiliza:

- se aunidade for instalada por pessoal nao-qualificado;

- se a unidade for utilizada de forma incorrecta;

- se aunidade tiver sido utilizada em condi¢des nao permitidas;

- se as operagdes de manutengao, especificadas neste manual, ndo
tiverem sido efectuadas;

- se a substituicao de pecas néo utilizar pecas sobressalentes
originais.

Mantenha a unidade embalada até ao momento de instalagéo, para

evitar a acumulagao de p6 no interior.

Apresentam-se de seguida os limites de funcionamento. A utilizacao
fora destas gamas é inadequada.

B fluido térmico: agua/glicol

temperatura da agua: 5°C~95°C

pressao maxima de funcionamento: 10 bar

temperatura do ar: 5°C~43°C

Tensao nominal de alimentac¢éo: 230V - 50 Hz

Seleccao do local:

B n3o instale a unidade em salas que contenham gases
inflaméaveis;

B n3o permita que a unidade receba salpicos;

B instale a unidade em tectos ou paredes que lhe suportem o peso;
deixe espagco livre suficiente em redor da unidade, para permitir
funcionamento e manutengao adequados (tenha em conta todos
0s acessorios opcionais que instalou);

B nunca coloque a unidade de aquecimento junto de tomadas
eléctricas.

DiMENSGES (Ver figura 1)

1 Espaco desimpedido, para ligagdes hidraulicas®
Ranhuras para montagem no tecto ou na parede, 9 x 20 mm
Espaco desimpedido, para ligacdes eléctricas
Ligacdes hidraulicas (4 DF = sistema de 4 tubos)
Escoamento de condensado, para instalacdes verticais.
Saida de ar, para modelos embutidos.
Sucgéo de ar, para modelos embutidos.

© N o g &~ WO N

Escoamento de condensado, para instala¢des horizontais.
9 Saida do ar
10 Entrada do ar

© As indicagoes referem-se a unidades com ligagdes hidraulicas do lado esquerdo; caso
estas ligagbes sejam do lado direito, as indicagbes de “espago desimpedido” estdo
invertidas.

INsTALACAD

Antes de instalar o ventiloconvector certificar-se que:

A - Olocal da instalagédo tenha espaco suficiente para alojar
o aparelho e que haja os espagos necessarios para as
operacdes de instalagao e manutencgéo (fig espagos em
referéncia ao ponto 2).

- Nao haja obstrugdes na passagem do ar em aspiracao e
em saida.

- Asligagoes hidraulicas tenham as posicoes e as
medidas requeridas pelo aparelho (fig.1).

- Alinha elétrica de alimentagéo tenha as caracteristicas
indicadas nos dados da plaqueta do ventiloconvector.

Retire a consola, quando presente, desapertando os 4 parafusos de
fixacdo, que se podem alcancar levantando as portinholas laterais
(consulte a figura 2). Nas versdées FWL e FWR, desaperte também os
2 parafusos do painel frontal.

Instale a unidade-base na parede ou tecto, utilizando as 4 ranhuras de
montagem e os parafusos de ancoragem que sao fornecidos.
Mantenha a unidade a pelo menos 100 mm do chao, para que haja
boa aspiracao de ar e seja facil retirar o filtro, nos modelos FWV, FWZ,
FWM e FWS. No caso dos modelos de tecto, FWM, FWS, FWL e
FWR, verifique se a altura de instalacdo corresponde ao que se
especifica na figura 3, para evitar que o ar quente se acumule
excessivamente na parte superior da divisdo. Em caso de instalacéo a
altura superior, sugere-se a utilizacao de retroaspiracao a partir do
nivel inferior da divisdo. As alturas de instalagéo tém por referéncia
velocidade maxima de funcionamento.

Efectue as ligagbes hidraulicas ao permutador de calor (e, para
refrigeracao, ao sistema de drenagem de agua).

Em sistemas de refrigeracdo, certifique-se de que isola todas as
tubagens instaladas no local, bem como qualquer equipamento a elas
associado, para evitar que o condensado pingue para o chdo. As
tubagens nao isoladas podem originar danos provocados pela agua!

Sugerimos que a entrada de agua seja feita a partir da base do
permutador de calor, ficando a saida na parte superior.

Para obter melhor escoamento de agua, incline o tubo de drenagem
para baixo, pelo menos 3 cm/m, evitando criar lagos ou
estrangulamentos no percurso.

FWV+FWZ+FWL+FWR+FWM+FWS
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E possivel alterar o funcionamento da zona lateral das ligagcdes de
agua, da seguinte maneira:

B retire o painel frontal da tampa da unidade basica (4
parafusos), nos modelos FWV e FWZ; ou o tabuleiro principal
de colecta de pingos, nos modelos FWL, FWR, FWM e FWS;

B retire a tampa do permutador de calor (2 parafusos);

retire o permutador de calor (4 parafusos) que esta fixo aos
painéis laterais da unidade basica;

retire a placa de separacao inferior;
desligue os cabos do motor da placa de bornes;

retire a placa de bornes e instale-a do lado oposto;

extraia o cabo do motor e coloque-o do lado oposto; retire o
casquilho de encaixe de borracha;

B retire o tubo de drenagem e pouse-o do lado oposto; coloque
o tubo de drenagem no local da tampa do tabuleiro de colecta
e depois fixe essa tampa no local onde estava, originalmente,
o tubo de drenagem;

B rode 180° o permutador de calor e introduza-o no painel
lateral, abrindo as ranhuras pré-cortadas; fixe-o a unidade,
utilizando os parafusos que a acompanham;

B volte a montar por baixo a placa de separacao inferior;
B volte a montar a tampa do permutador de calor;

B volte a montar o painel de controlo, do lado oposto as ligagoes
de agua, no modelo FWV e FWZ;

B introduza o casquilho de encaixe de borracha no orificio onde
se encontrava o tubo de drenagem e volte a montar o grampo
de cabos no painel lateral; depois, volte a montar os cabos,
ligando-os a placa de bornes;

B volte a montar o painel frontal da tampa (4 parafusos), nos
modelos FWV e FWZ; ou o tabuleiro principal de colecta de
pingos, nos modelos FWL, FWR, FWM e FWS;

B tape os orificios utilizados anteriormente, com material a
prova de pingos.

Purgue o permutador de calor, utilizando as valvulas de ventilagéo do
ar (chave sextavada 10), que se encontram ao lado das ligagdes de
agua do permutador.

No caso de modelos FWM e FWS embutidos, efectue a ligacao entre
a unidade e as condutas; depois, coloque material absorvente entre a
conduta e a unidade.

As condutas devem ser isoladas - em especial as de saida.

Para evitar que a unidade faga retroaspiracao de ar, mantenha uma
distancia minima entre a saida de ar e o fluxo de recuperacéo de ar,
como se mostra na figura 4.

A altura minima de instalagcdo nao pode ser inferior a 1,8 m acima do
chéo.

No caso do FWM e FWS, tenha em conta o espaco para inspeccionar
a unidade.

Os modelos de encaixe FWM e FWS nao devem ser
A acessiveis ao publico.

No caso do FWL e FWR, instale a chapa inferior conforme indicado na
figura 6.

Para os ventiloconvectores dotados de resisténcia elétrica

A auxiliaria, verificar que eventuais materiais combustiveis
esteja a uma distancia minima de 30 cm do elemento
elétrico de aquecimento.

E necessario fixar com parafusos as portinholas laterais
alcadas em auséncia de controle sobre o ventiloconvector.

LIGACOES ELECTRICAS LOCAIS

Toda a cablagem e componentes locais devem ser

A instalados por um electricista qualificado, devendo
satisfazer as regulamentacbes locais e nacionais
pertinentes.

Efectue as ligagdes eléctricas depois de desligar a alimentagao.
Consulte a figura 5. Para ver as opg¢des, consulte o manual adequado.

Verifique se a fonte de alimentagéo corresponde a poténcia nominal
referida na placa de especificagbes da unidade.

Para cada ventiloconvector na linha de alimentacdo deve estar
presente um interruptor omnipolar em categoria de sobretensao Il1”.

O consumo energético consta da placa de especificacdes, que esta
fixada na unidade.

Certifique-se de que as ligagdes eléctricas s@o executadas
cuidadosamente, com base na combinagdo unidade/controlador,
seguindo os esquemas eléctricos correctos, que acompanham os
acessorios.

Tabela de pecas das ligagoes eléctricas

BK.oeeeee Preto = velocidade maxima

Azul = velocidade média
Amarelo/Verde = ligacdo a terra
Encarnado = velocidade minima
Branco = comum

e Ligacdes eléctricas locais

F o Fusivel (fornecimento local)
L Interruptor principal (fornecimento local)
M. Motor

CN e, Conector

COM-102............... Ligacdes ao controlador

TESTE DE FUNCIONAMENTO
Verifiqgue se a unidade esta perfeitamente nivelada; e se o tubo de
drenagem nao esta obstruido (depdsitos de sedimentos, etc.).

Verifigue se as ligacbes de agua (ao permutador de calor e a
drenagem de agua) estao seladas.

Verifigue se a cablagem eléctrica esta perfeitamente estanque (esta
verificagao deve ser efectuada com a corrente desligada).

Certifique-se de que a purga de ar do permutador de calor foi
efectuada de forma correcta.

Substitua a consola (quando presente).

Ligue a fonte de alimentacgao e verifique a unidade em funcionamento.

UTiLizacAo

Para utilizar a unidade, consulte as instru¢des nos manuais de
instalacdo e de operagcdo do controlador. Estdo disponiveis
controladores dedicados, como acessorios.

As aletas de saida do ar podem rodar 180°, para dirigir o fluxo para o
centro da diviséo ou para a parede onde estd montada a unidade.

As aletas e as portinholas laterais estéo presas a consola. Antes de as
remover, para lhes alterar a posicao, desligue a alimentacéo e coloque
luvas de protecgéao.

Manual de instalacdo e de funcionamento
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MANUTENCAO E LIMPEZA

Por questdes de seguranca, deve desligar a unidade antes de efectuar
operagdes de manutengédo ou limpeza. Para tal, rode o manipulo
selector para “Stop” e coloque o interruptor da fonte de alimentagédo
na posicéo 0 (“OFF”).

Manutencéao

Toda a cablagem e componentes locais devem ser

A instalados por um electricista qualificado, devendo
satisfazer as regulamentacdes locais e nacionais
pertinentes.

Seja cuidadoso durante a operagdo de manutencao; algumas pecas
metalicas podem causar ferimentos, pelo que deve usar luvas de
proteccao.

As unidades nao necessitam de operagdes especiais de manutencao:
basta limpar periodicamente o filtro do ar.

E necessario colocar a unidade em funcionamento pelo menos uma
vez a cada 100 horas, para eliminar pontos mecanicos de friccao.

O arranque deve ser efectuado a velocidade maxima.

Para que as unidades funcionem em boas condigbes, cumpra as
instrucdes que se seguem:

B mantenha limpo o filtro de ar;

B n3o deite liquidos na unidade;

B n3o introduza objectos metalicos através da grelha de saida
dear;

B mantenha sempre livres a entrada e a saida de ar.
Sempre que a maquina for ligada ap6és um longo periodo de
inactividade, certifique-se de que néo entrou ar para o permutador
de calor.

Antes de utilizar a unidade, para efeitos de ar condicionado, certifique-
se de que:

B adrenagem do condensado é efectuada correctamente;

B as aletas do permutador de calor ndo estao obstruidas por
acumulacao de poeiras. Se for necessario, limpe as aletas
sem as danificar, utilizando ar comprimido ou vapor, a baixa
pressao.

Limpeza

Toda a cablagem e componentes locais devem ser

A instalados por um electricista qualificado, devendo
satisfazer as regulamentagbes locais e nacionais
pertinentes.

Limpe o filtro pelo menos uma vez por més; mas também antes de um

periodo de utilizagéo da unidade (antes da estacao fria ou antes da

estacao quente).

Para limpar o filtro de ar, proceda da seguinte forma (figura 7)

B modelo FWV e FWZ
rode 90° os parafusos que prendem o filtro a consola; depois,
retire o filtro;

B  modelo FWL e FWR
retire os filtros de ar que estao no interior das grelhas de entrada,
situadas no painel frontal da consola;

B modelo embutido FWM e FWS
aceda a unidade através do painel de manutengao e retire o filtro,
rodando 90° as presilhas;

B limpe o filtro com &gua morna; caso haja depdsitos de p6 seco,
limpe o filtro com ar comprimido;

B volte a montar o filtro, depois deste secar.

Recomenda-se a substituicdo anual do filtro de ar, utilizando pecas
sobressalentes originais. O nome do modelo da unidade encontra-se
na placa de especificagdes, no painel lateral.

Para limpar a consola da unidade, proceda da seguinte forma:
W utilize uma flanela macia;

B ndo derrame nenhum liquido na unidade, pois tal pode
provocar choques eléctricos ou danificar os componentes
interiores;

B n3o utilize solventes quimicos agressivos; nao utilize agua
demasiado quente na limpeza da grelha de saida do ar.

EXIGENCIAS RELATIVAS A ELIMINACAO

A desmontagem da unidade deve ser efectuada segundo os
regulamentos locais e legislagdo nacional aplicaveis.

RESOLUCAO DE PROBLEMAS

Se a unidade nao funcionar correctamente, comece por verificar os
pontos constantes da tabela que se segue, antes de contactar a
assisténcia técnica. Se nao conseguir resolver o problema, contacte o
seu representante ou centro de assisténcia técnica.

Symptom 1: A unidade esta completamente inoperacional

CAUSAS POSSIVEIS ACGOES CORRECTIVAS

Falha na alimentacao eléctrica Forneca energia eléctrica a unidade

Contacte o centro de assisténcia
técnica

O disjuntor de fugas disparou

O interruptor esta na posicéo “0” Ligue a unidade, na posigéo “I”

(desligado)

Symptom 2: Fraco desempenho de aquecimento ou de refrigeracao

CAUSAS POSSIVEIS ACGOES CORRECTIVAS

Filtro de ar sujo ou entupido Limpe o filtro de ar

Esté um obstaculo junto a entrada ou | Retire o obstaculo
asaidado ar

Ha ar dentro do permutador de calor | Contacte o instalador

Ha portas ou janelas abertas Mantenha as portas e as janelas

fechadas

Seleccione a velocidade média ou
elevada para a ventoinha

A unidade est4 a trabalhar a
velocidade reduzida

Symptom 3: A unidade tem fugas

CAUSAS POSSIVEIS ACCOES CORRECTIVAS

A unidade néo esta nivelada Contacte o instalador

O tabuleiro de colecta esta obstruido | Contacte o instalador

As unidades sdo marcadas com o seguinte simbolo:

Isto significa que os produtos elétricos e eletrénicos nao
podem ser misturados com os residuos domésticos nao
discriminados.

NAO tentem desmantelar o sistema por conta prépria: o
I desmantelamento do sistema, o tratamento do
refrigerante, do dleo e de outras partes deve ser efetuado
por um instalador autorizado e deve respeitar a legislacao aplicavel.
As unidades devem ser tratadas junto a uma instalacdo de
processamento especializada para a reutilizacao, a reciclagem e a
recuperagao.
Ao certificar-se que este produto seja eliminado corretamente, estara
ajudando a prevenir possiveis consequéncias negativas para o
ambiente e a saude humana.
Para ulteriores informagdes contatar o instalador ou a autoridade
local.

@
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DAIKIN

FWV+FWZ
FWL+FWR
FWM+FWS

daHKonbl

NHCTPYKUMS MO MOHTaxy
1 3KcnnyaTauum

O3HakoMbTECH C  HacTosILLEN WHCTPYKUMEN nepen  Tem, Kak
npucTynarhb K 3anycky cuctembl. He Bbl6packiBaliTe ee. CoxpaHute
ee 54 ncnonb3oBaHusa B 6y,u,yu.|eM B Ka4eCTBe CripaBO4vHUKa.

HeBepHasa ycTaHOBKa CWUCTEMbI, HEMpPaBWUIbHOE MOAKMYEHNEe
YCTPOWUCTB 1 060pyaoBaHWs MOryT MPUBECTU K MOPaXeHuio
BNEeKTPOTOKOM, KOPOTKOMY 3aMblkaHWio, MpoTeYKaM XUAKOCTU,
BO3ropaHuio u apyromy yulepby. Bcerma npumeHsiiTe Tonbko
TO [OOMNOMHWTeNnbHoe o6opyAaoBaHWe, KOTOpPOe  U3rOTOBMEHO
komnaHwuen Daikin n npegHasHayeHO UMEHHO ANst AaHHOW CUCTEMBbI
KOHOMLMOHUPOBaHNsA.  [loBepsTb  yCTaHOBKY  00OpynoBaHuUsi
cnefyeT TONbKO KBanMUUMPOBaHHbIM CrieupanicTam.

Ecnm y Bac BO3HUKHYT COMHEHVSI MO MNOBOAY YCTaHOBKU
WUNM  3KCnnyaTauuuM CUCTEeMbl, OBpaTUTeCb 3a COBETOM U
OOMNOMNHUTENbHOW MHGOPMaunen K aunepy, npeacTtaBnsloweMy
komnanuto Daikin B Bawem pervioHe.

yCTaHaBnueaTb OOMNONHUTENbHBLIA  KOMMMEKT AneKTpuyeckoro

g B 6ok, nogkniovaemble K YETLIPEXTPYGHLIM CUCTEMAM, HENb3s
HarpeBatens (EEH).

MpeaBapuTensHble onepauun nepen
MOHTaXOM

MoHTax n cepBucHoe OGCﬂy)KVIBaHI/Ie AOIDKHbI npoBOANTLCA
KBaJ'II/Iq)VILlVIpOBaHHbIM cneuuanuctom no OGOpy,ElOBaHVI}O AaHHOro Tuna B
COOTBETCTBUM C TpeGOBaHVIFlMVI npasun 6esonacHocTu.

Mpy nonyyeHun daHkonMna npoBepbTe, He Obll NN OH TMOBPEXAEH Npu
TPaHCMOPTUPOBKE.

MpoBepbTe  HanMWuMe WHCTPYKUMM MO MOHTaXy W AOMOSHUTENBbHOMO
obopynoBaHusi.

Mo MapkvpoBKe Ha KapTOHHO ynakoBKe onpeaenuTe MOAESb ¥ Bepcuio Groka.

orpaHVI‘-IEHVIFl npun aKkcnnyatauuu

KomnaHus Daikin He HeceT HMKaKol OTBETCTBEHHOCTH,

- ecrnu MoHTax 6rnoka 6bir1 BbINOMHEH HEKBaNMULIMPOBaHHbIM
nepcoHarnow;

- ecnu 6rnok ncnonb3oBarcst HeHaanexatimm obpasom;

- ecnu 6ok aKkcnnyaTnpoBarcs B yCroBUSIX, HE COOTBETCTBYOLLNX
HOPMaTVBHBIM YCMOBUAM 3KCMNyaTaumu;

- €Cnu He 6bInK BbIMONHEHbI Onepauuy TEXHUYECKOro
obcnyxmBaHus, ykasaHHble B HAaCTOSILLEM PYKOBOACTBE;

- €CIn1 UCMOonb30BanuCb HEOPUrMHanbHbIE 3anacHble YacTy.

Bo nsbexaHue noBpexaeHus daHkolina ero HeoGXoAMMO AepXaTb B ynakoBke
[0 Tex Mop, noka He ByAeT MOAroTOBNEHO MECTO Af1si MOHTaxa.

Ycnosus akcnnyataumu:
TennoHocuTenb: BoAa/rmmnkornb
Temneparypa Bogbl: 5°C~95°C

[ |
[ |
B makcumanbHoe paboyee aasnenue: 10 6ap
B Ttemnepatypa Bo3gyxa: 5°C~43°C

|

HomuHanbHoe Hanpsixerve nutanus: 230V - 50 Hz

Bbl60p MeCTa yCTaHOBKN!

B Henb3d YycTaHasnuBaTb 6nok B nomeweHun, rae MoryT
NPUCYTCTBOBATbL J1ErkoBOCMIaMeHALWNeCH rasbl;

B Henb3s ycTaHaBNMBaThb 6NOK B MecTax, rae BO3MOXHO nonagaHne
Ha Hero BoAibl;

B ycraHaBnuBanTe GMOK Ha NEpPeKpbITUS UMK CTEHbI, CMOCOOHbIE
Bbidepxatb ero Bec. OcTaBbTe BOKpYr 6rnoka [OCTaToO4HO
cBoOOHOrO MecTa ANsi ero 9KCniyaTaumm M TeXHUYEecKoro
obcnyxmBaHMa C y4eTOM pa3MepoB BCEro YCTaHOBIIEHHOTO
AOMNOMHUTENBHOrO 060pyAOBaHNS.

B He pa3wvellaiiTe HarpeBawwWwuii 6ok HENocpeaCTBEHHO MoA
3NEKTPUYECKON PO3ETKON.

Pa3Mepr (CmotpuTe pucyHok 1)

CBo6ogHOe MECTO ANs r'MAPaBINYECKUX NOAKITIYEHNIA!)

-

Mpopesn ans yctaHoBku 6roka Ha cTteHy/nepekpbiTvie 9 x 20 Mm
CB060OAHOE MECTO ANsl ANEKTPUHECKUX NOAKIHYEeHNA®)
'mppasnuueckue nogkntoderus (4 DF = cuctema c 4 Tpybamm)
[peHax KoHAeHcaTa Anst BepTUKanbHOWM yCTaHOBKN

Bbi6poc Bo3ayxa Ans ckpbiTbix 6rokos

3abop Bo3ayxa Ans CKpbITbix BriokoB

0 N O g b~ W N

[peHax koHgeHcaTa Ans ropu3oHTanbHOM YCTaHOBKM
9 Beinyck Bozayxa
10 3abop Bo3gyxa

) OBo3Ha4eHusi, NpUMeHsiemMble Ans GNOKOB C MMAPaBINHECKUMU NOAKMOHEHUSIMU C NEBON
CTOPOHbI; B Cryy4ae NOAKIYEHNS TMAPABVKN C NPaBOW CTOPOHbLI 0603HaYeHNs 3epKarnbHO
NPOTUBOMOSTOXKHbI.

MoHTax

Mpexae YeM yCTaHOBUTbL BEHTUNATOPHLIN AOBOAYMK, y6eanTecs,
‘; 4TO:

- B nomelueHun goctatoyHo MecTa Anst yCTaHOBKU
npubopa 1 ANa NpoBEAEHNSA ornepaLii N0 MOHTaXYy 1
TEXHUYECKOMY 06CIyXMBaHMIO (Ha PUCYHKE PacCTosiHME
OTHOCMUTENBHO TOYKN 2).

- Bosgyx moxet 6ecnpensTCTBEHHO LIMPKYNMpoBaTh Kak
Ha nogaye, Tak 1 Ha BCacbIBaHUM.

- lvppaenuyeckne coegnHeHUst AOMKHbI UMETb pa3mepbl
1 JOIMKHbI ObITb pacnonoXeHbl Tak, kak aToro Tpebyet
npubop (puc. 1).

- CeTb anekTponMTaHns COOTBETCTBYET
XapaKkTepucTuKkam, yKkasaHHbIM Ha Tabnunyke
BEHTUNSTOPHOTO JOBOAYMKA.

CHumMUTE KOpMnyc, OTKPYTMB 4 BMHTa Yepe3 OTKPbITYI0 OOKOBYHO
KpbILWKY (cMoTpuTe pucyHok 2). Ons 6rnokoB FWL n FWR Takke
OTKpYTUTE 2 BUHTA Ha NepefHe naHenu.

YctaHoBuTe 6a3oBbii Brok Ha CTeHy/nepekpbiTMe C MoMollblo 4
aHKepHbIX 60oNTOB Tak, 4YTODObI arperat HaxoAurncs Hag MNoromM Ha
BblcoTe He MeHee 100 MM - 9TO HeobxoaMMO AN PaBHOMEPHOro
pacnpegeneHvus Bosgyxa W obecneunt ynobCcTBO M3BMEYEHUs
dunstpa ansa mogenen FWV, FWZ, FWM n FWS. [Insi nOTONOYHbIX
6nokos FWM, FWS, FWL n FWR TpeboBaHusi K ycTaHOBKE NPUBEAEHbI
B COOTBETCTBUM C pacnpeferieHVeM ropsidero Bo3gyxa B BepXHeMN
YyacTu nomelleHnss (pPUCyHOK 3), Npu yCTaHOBKE B MOMELLEHUSIX C
6ornee BbLICOKMMW MOTONKaMU HEOOGXOAMMO YCTaHOBUTb PELLETKY
3abopa BoO3dyxa B HWXHEW 4YacTu KOMHaTbl. [paBunbHbIA BbIGOP
BbICOTbI BaXKEH ANs1 MyyLLen LMPKyNsuum Bo3ayxa.

BbinonHuTe rmapasnuyeckne NoaKNoYeHns Ans TENNoobmeHHuKa, n
B Criy4ae OXMaXOeHUs BbIMOMHUTE MOAKIMIOYEeHNE K APEeHaHON
cucreme.

B cnyyae oxnaxaeHust Ans npefoTBpalleHnst CTeKaHusi KoHaeHcaTa
Ha non y6eguTecb B TOM, YTO YCTaHOBMEHHble Tpy6GonpoBoAdbl U
COefIMHEHUs1 TEMMOU30MMpPoBaHbl. HensonmpoBaHHbIE COEAMHEHUs
MOryT NPUBECTY K NpoTeYKam Bozbl!

Mbl pekoMeHayem OCYLLEeCTBMSATb MOABOL BOAbl B HWXKHEN 4YacTu
TENNoo6GMeHHWMKa, a BbIBOZ, - CBEPXY.

Ona nyywero oTBoga BOAblI B [PEHaXKHOW JMHWM HAKIOHUTE
OpeHaxHyto Tpyby BHU3 C YKINOHOM He MeHee 4em Ha 3 cM Ha 1 M
ONVHbI, n3beras npu 3ToM nepernbos TpyObl No BCe ee AnVHe.

V]HCprKLLI/IFI MO MOHTaXy U 3Kcnnyataumu
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B03MOXHO M3MeHeHMe CTOPOHbI NOACOEAMHEHUS dhaHKoWMIa No Boae
cneayoLwmm obpasom:

B cHuMWUTE KpbIWKY nepegHen naHenu 6aszoBoro 6noka (4
BWHTA) Ans mopenen FWV u FWZ vnu gpeHaxHbli noaaoH
ana mogenen FWL, FWR, FWM n FWS;

B CHVYMUTE KPbILLKY TennoobMeHHWKa (2 BUHTA);

B cHMMUTE TennoobMeHHUK (4 BWHTA), 3aKpenneHHbl Ha
60KOBbIX NaHensix 6a3oBoro 6roka;

B CHUMUTE HUXHIOK pasfennTenbHYo Neperopoaky;

B oTcoeauHUTe Kabenu anekTpoaBuratens oOT  KIeMMHOW
Konoaku;

B CHUMUTE KINEMMHYK KOMOAKY W YyCTaHOBWTe ee Ha
NPOTUBOIMOIOXHOW CTOPOHE;

B BbiHETE MPOBOAA AneKTpoABuUratens U pasmectTuTe UX Ha
I'IpOTVIBOI'IOJ'IO)KHOIZ CTOpPOHE; CHUMUTE pe3nHOBOE KOJbLO;

B BbiHbTE  [ApeHaxHylo Tpyby W nepeHecuTe ee Ha
NMPOTMBOMOSIOXKHYIO CTOPOHY; YCTAHOBUTE ApeHaxHyo Tpyby
BMECTO 3armyLlkM B APEHaXHOM MOAAOHE, a 3Ty 3armyLuky
ycTaHOBWTe TyAa, rae M3HadasibHO Haxoaunach ApeHaxHasi
Tpy6a;

B noeepHUTEe TennoobmeHHnk Ha 180° u BcTaBbTe €ro B
OoKOBYlO NaHenb; MpukpenuTe ero K Onoky, ucnonbays
npunaraemble BUHTHI;

u YCTaHOBUTE HWXKHIOKO pasfennuTteribHyro neperopogky Ha
HWXHIOK 4acCTb;

u YCTaHOBUTE KPbILLKY TennoobmeHHuKa;

B ycTaHOBUTE MaHerb YMpaBreHUss Ha CTOPOHe MpPOTUBO
nonoXHown noasoay Boabl Anst mogenen FWV n FWZ;

B BcTaBbTE PE3MHOBOE KOMbLO B OTBEPCTUE, MepBOHaYasibHO
1Cnonb3oBaHHOE ANSt  ApPEeHaxHoW Tpybku, ycTtaHoBuTe
Kpenex NpoBoAoB Ha GOKOBOW NaHenu, NPONIoXn1Te NpoBoaa u
NOAKITIYMTE UX K KNEMMHOW KOMogake;

B ycTaHOBUTE KpbILWKYy nepeaHen naHenu (4 BwHTa) AnS
mogenen FWV n FWZ nnu gpeHaxHbii NOAA0H AN Mogenew
FWL, FWR, FWM un FWS;

B 3aKkpoViTe OCTaBLIMEeCs OTBEpPCTUS C MOMOLLbIO  BOAO
HenpoHuuaemoro matepuana.

BbinonHuTe npogyBKy TennooGMeHHWKa C MOMOLLbIO BO3AYLUHbLIX KranaHoB
(raeyHbli kntoy 10), pacnonoxeHHbIX c6oKy NaTpybKoB NOAKMOYEHNS MO BOAe.

Mpu MoHTaxe ckpbiToro 6rnoka mogenu cemenctea FWM n FWS eoinonxute
nogkniodeHre 6rioka K BO3AyxoBoAaM M Mexay 6roKOM M BO3AYXOBOLOM
NPONOXUTE BUGPOU3ONSALMOHHBIN MaTepuar.

Bo3ayxoBogabl, 0COGEHHO BbIXOAHOM, HEOBXOAMMO TEnsIon3oN1poBaTh.

Bo wusbexaHune nopgcoca obpaboTaHHOro Bo3gyxa B Groke, MUHM MarbHoOe
paccTosiHMe  Mexay —BbIXOAOM — BO3dyxa M BCAcCbiBaHUEM  [JOMMKHO
COOTBETCTBOBATb PUCYHKY 4.

MuvHMManbHas BbicoTa YCTaHOBKM COCTaBndaeT 1,8 MHag ypOBHEM nona.

[Ons dankornnos FWM n FWS npegycmotpuTe cepsrcHoe okHO.

AnekTponpoBoaka

BbINOJTHATLCA TONMbKO artTeCTOBaHHbIM 3JIEKTPUKOM B CTpPOrom
COOTBETCTBUM C MECTHbIMU n
CTaHapTaMu 1 npasunaMun.

g MoHTax ANEKTPUYeCKnx COe,D,VIHeHI/IVI N 23NeMeHTOB [OInKeH

obLerocynapcTBEHHbIMA

MoHTax 3neKTponpoBOAKM NPOU3BOAUTCS NPU OTKITIOYEHHOM HanpspkeHun. CM.
pvcyHOK 5. BapraHTbl CMOTpUTE B COOTBETCT BYHOLLEM PYKOBOACTBE.

MpoBepbTe, YTOGLI NOAABAEMOE HAMPS)KEHUE COOTBETCTBOBANO HOMUHANBHOMY
HanpsHKeHWIo, yKkazaHHOMY Ha WnnbAvike Grioka.

Kaxgomy — BEHTUNSTOPHOMY — OOBOAYMKY B JIMHUM  NUTAHUA  OOSHKEH
COOTBETCTBOBAaTb OMHUMOMSAPHBIA BbIKMOYATENb KaTeropuv nepeHanpskeHns
.

OHepronoTpebneHne ykasaHo B TabnuMyke OCHOBHbIX XapakTEPUCTVK,
NPUKPENNeHHow K Broky.

MopkntoveHne  anekTponpoBoAkM HEOBXOAMMO OCYLLECTBASiTb C  y4eTOM
ocobeHHocTel codeTaHns 6roka u nynbsTa ynpaeneHus, a Takke B COOTBETCTBUN
C OnNEeKTPUMYEeCKMMM CXemamu, rpunarae MbIMU K [AOMOMHUTENbHOMY
o6opynoBaHuto.

O603Ha4YeHne aneMeHTOB MPOBOAKN

BcTpavBaemble  Moaenu  OOMkKHblI - ObiTb  HEAOCTYMHbI  Ans
MOCTOPOHHYIX.

Mpu MoHTaxe Brioka mopenu cemerictea FWL n FWR ycraHosute HukHiowo
neperopogiKy B COOTBETCTBUM C PUCYHKOM 6.

B cnyyae  BEHTUNATOPHbIX  [OBOAYMKOB,  OCHALLEHHbIX

A BCMoOMOraTerbHbIM 3NeKTPUYECKMM HarpeBaTtenem, yoeamTech, YTo
roproyve BeLLECTBA HAaXOASTCA Ha PACCTOSHAWN OT 3MeKTPUYECKOro
HarpeBaTtens, npesbiwatoem 30 cm.

[0BOAYMKA HEOBXOAMMO 3aKpenuTb Npu MOMOLUY BUHTOB GOKOBbIE

g B cnyyae OTCYTCTBMSI CWUCTEMbl KOHTPONS BEHTUNSTOPHOMO
OTKpbIBaeMble ABEpLibI

BK .o YepHbIli NpoBoA = MakcManbHas CKOpPoCTb

BU ..o CVHWIN NPOBOA = CPEeaHSIA CKOPOCTb

GNYE .......... YKenTo-3eneHblin npoBoa = 3a3eMreHne

RD oo KpacHbli npoBoa = MUHUMarbHas CKOPOCTb

WH ..o Benblii npoBoa = o6Lumit

B PR OnekTponpoBoka

Foiiis MpenoxpannTens (NpnobpeTaeTcsa Ha BHYTPEHHEM PbIHKE)

IL e MaBHbIN BbIkMOYaTENb (NprobpeTaeTcst Ha BHYTPEHHEM pPbIHKE)
M s OnekTpoasurarernb

CN ... Pasbem

COM-102... CoeguHeHusi C NynsTOM yrpasneHust

NMpoGHbIN 3anyckK

MpoBepbTe rOPU3OHTaNbHOCTL YCTAHOBKU Brioka U OTCYTCTBME MOCTOPOHHUX
npegmMeToB B ApEHaxHOM Tpy6ke (ebeHkn n T.n.).

[MpoBepbTEe rEepMETUYHOCTb COEAUHEHMIA MO Bode (TennoobMeHHuKa W
ApeHaxa).

MpoBepbTE HaAEKHOCTb 3aTSHKKM KOHTAKTOB 3MEKTPONPOBOAKW (MPOBEPKY
crneayeT NPOBOAUTL NPY OTKITKOYEHHOM HanpsiKeHWN).

Ybeautech B TOM, YTO npofyeka TennoobmeHHWKa ot BO34YLWHbIX npo6ok bbina
npoeeaeHa npaBUsibHO.

MocTaBbTe Ha MeCTo KOpMnyc (ECnu OH ecTb).

BkntounTte HanpshxeHne 1 npoBepbTe 3anyck 6rnoka.

Akcnnyarauus

MHCprKLLI/IM no aKcnnyartauun 6noka CMOTpUTE B PYKOBOACTBE MO MOHTaxy
N 3Kcnnyatauun nynbta ynpaelieHuA. ,D.OﬂOJ'IHVITeI'IbHO MOXXHO npmoﬁpecm
crneunann3upoBaHHble NyrnbTbl yNpaBlieHns.

>Kanto3n BbIXogHON peLueTkn MoryT noBopadmsatbes Ha 180°, HanpaBnss NoTok
HenocpeAcTBEHHO B KOMHATY UMW Ha CTEeHY, Ha KOTOPOW YCTaHOBMEH Grok.

PelueTkn 1 6oKoBble ABepLbl 3aLLenKuBaloTCs B koprnyce. [epes Tem Kak CHSATb
UX ANsi U3BMEHEHVS NOSIOXKEHMS, OTKITIOUUTE HaMpshKeHne.

FWV+FWZ+FWL+FWR+FWM+FWS
daHKonbl
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TEXHWYECKOE OBCNY)XXMBAHUE M YUCTKA

Ons obecneveHnsi 6Ge3onacHOCTM nepen  NPOBEOEHWEM  TEXHUYECKOrO
o6CcnyXnMBaHUs 1 YACTKM OTKIKOYMTE GMNOK OT CEeTW, MOBEPHYB NepeksoyaTenb
cKkopocTel B nornoxeHue «Stop» W BbIKMOYaTeNb 3NEKTPONUTaAHUS - B
nonoxexue «0» (Bbikn.).

TexHuueckoe oﬁcny)KuBaHMe

TONMbKO  KBanNMMULMPOBAHHBIM NEPCOHANoOM WM  NepcoHaniom
LeHTpa CEPBUCHOTO
M3roTOBUTENEM.

g Onepauuu No TEXHUYECKOMY 0BCIYX1BaHUIO JOMKHbBI NPOBOANTCS

obcnyxvBaHns, YNOMHOMOYEHHOTO

ByﬂbTe OCTOPOXHbI NpU NpoBEAEHUN TEXHNYECKOIO 060]'Iy)KI/IBaHI/IFI - Bbl MmOXeTe
nony4ynTb paHeHWe npu COMPUKOCHOBEHUU C MeTaniMdyeCcKumn pgetanamu.
V|C|'I0]'Ib3yl7|Te 3alMTHbIE NepyaTku.

Brioku He TpebytoT 0co60ro TeXHNYeckoro o6cnykmMBaHusl, HE06Xo0aMMO TONbKO
NEPUOANYECKN YNCTUTL BO3AYLLHbIA OUNBTP.

Heobxoanmo nepuogmyeckn yepes kaxable 100 yacoB 3anyckaTtb Gnok ans
npoBepku ero paboTocnoco6HOCTU.

3anyck AOMMKeH BbIMOMHATLCS HA MaKCMMarbHON CKOPOCTH.

[ns xopolen paboTbl 6r1okoB HEO6X0AMMO:
B creauTb 3a TeM, YToGbl BO3AYLUHbIE (PUNLTPbI BbINN YNCTBIMU;
B He fonyckaTb NonagaHus XUaKocTen B Grok;

B He [jonyckaTb  nonajaHusi  MeTannnyeckux
BO3A}yXOpacnpeaenuTenbHyto pelleTky Ha BbiMnycke;

netanem B

B fepxaTb oTBepcTusi Ans 3abopa v BbiGpoca Bo3dyxa CBOOGOAHBIMM.
Mocne anuTensHoro nepepbiBa B pabote 6rnoka ybeamTech B TOM, YTO
B TENNOOGMEHHMKE HET BO3AyXa.

Mepen ncnonb3oBaHnmem 6noka Ans KOHAMLMOHUPOBAHWUS BO3ayxa yﬁeﬂMTer
B TOM, 4TO:

u ApPeHaXHaaA NMUHUA BbINOTHEHA NMPaBUIbHO;

B OTCYTCTBYeT Mbllb U rps3b Mexay pebep TennoobmeHHuka. Mpu
HEoBX0AMMOCTY NPOAYITE Er0 BO3LYXOM MO HU3KUM AABMEHUEM UNn
napom 6e3 nospexaeHust pebep.

Yucrka

YucTka unsTpa [OMmKHa OCYLLECTBNATLCS TONbKO
KBanMMULMPOBaHHLIM MEPCOHANOM WM MEPCOHANoM LeHTpa
CepBYCHOTO 06GCNyXMBaHUS, YNONMHOMOYEHHOTO U3rOTOBUTENEM.

YucTtky punbTpoB HeoBXOAMMO MPOBOAUTL HE peXe OfHOro pasa
B Mecsi, unv nepen ucnonb3oBaHveM 6noka (nepen ce3oHamu
oborpesa 1nu oxnaxageHus).

YncTky BO3AYLWHBIX (OUINBTPOB MPOBOAMTE Criedylolwmm obpasom
(pucyHok 7):

B mopenb FWV u FWZ
NOBEPHUTE BUHTHI, KpensLime punbsTp K KpblLLKe Kopryca, Ha
90° 1 n3BnekuTe PUILTP;

H mopgens FWL u FWR
N3BMeKnTE BO3AYLLUHbIE (PUMBTPLI, HAXOASLLMECS BHYTPU
3ab0opHON peLLeTKn, pacnornoXeHHOW Ha nepeaHen naHenu
KpbILLKW KOpMycCa;

B ckpbITble 6noku mogenu FWM n FWS
n3BnekuTe UnLTP Yepes CMOTPOBYIO NaHerb, MOBEPHYB
dukcupytome ckobbl Ha 90°;

B npomonTte unLTPp Tenmomn BOAOW UK, eCnn CKonNunack cyxas
Nbifb, MOYNCTUTE PUNBTP C MOMOLLBIO MNbINECcoca;

B nocrne npocyLky (unbTpa YCTaHOBUTE €ro Ha MnpexHee
MecTo.

PekomeHayeTcsi CBOEBPEMEHHO MPOM3BOAUTL 3aMeHy (UILTPOB
M UCnonb3oBaTb OpWrMHarnbHble 3anacHble Yactu. Mopgenb Groka
ykasaHa Ha ero 60KOBOW MaHenu Ha LNMbAKKE.

YucTky kopnyca chaHkonna nposognTe cregyoLwmmMm obpasom:
B ycnonb3ynTe Ang 3Toro MArkvi matepuan;

B Henb3a NUTb BOAY Ha KOPMyC, Tak Kak 3TO MOXET Bbi3BaTb
AIIEKTPUYECKOEe 3aMblKaHME NN NCNOPTUTbL AeTanun 6noka;

B He I/ICI'IOJ'Ib3yl7ITe arpeccrBHble XUMUYECKne Oo4YUucTuTenn wun
OYeHb ropa4yto Bogy AnA YMCTKn BbII'IyCKHOVI peweTkn.

YTunusauumsa

[emoHTax 6noka HeobxoaumMo npom3sBognTb B COOTBETCTBUUN C
YCTaHOBJMIEHHbIMW MECTHbIMU NpasunamMmu 1 Hopmamu.

Bo3mMoXxHble HencnpaBHOCTU " cnocoo6bl
UX yctpaHeHus

Mpwv Hanruun HeucnpasHocTel B paboTe 6roka, nepes obpatleHmem
B CEpBUCHYl0 crnyx6y yGeauTtecb B OTCYTCTBUM HEMCTNpPaBHOCTEW,
yKkasaHHbIX B Tabnuue, NnpuBeaeHHom Huxe. Ecnn HencnpaBHOCTL He
y#anoch ycTpaHuTb, 06paTuTech B CEPBUCHYHO CryXOy.

MpusHak 1: Bnok He BKNvaeTca

BO3MOXHBIE MPUUMHBI CnocoB YCTPAHEHUSA

YCTPAHWTE HEVICMPABHOCTb
ONEKTPOMPOBOAKM

HENCNPABHOCTb B MOJAYE
ONEKTPOMUTAHNA

CPABATLIBAET ABTOMAT SALLUTHI OBPATWTECH B CEPBUCHYIO CIYXKBY

BKntOUNTE BNOK - NEPEMECTUTE
BbIKMIOYATENb B MONOXEHME «|»

BbIKMIOUATEND HAXOAUTCA B MONOXEHUN
OCTAHOBKM («0»)

Mpu3sHak 2: Mnoxoe oxnaxaeHue unu oéorpes

B0O3MOXHBIE MPUYMHBI CnocoB YCTPAHEHUSA

BArPA3HEH UNW 3ACOPEH BO3[YLLUHbIN OUNCTUTE oUNLTP

SUNBTP

S3ATPYOHEH 3ABOP 1N BbIEPOC BO3AYXA YCTPAHUTE NPEMSATCTBYE

OBPATUTECb K TEM, KTO MPOBOAMN
MOHTAX

Bo3ayx B TENNOOBMEHHUKE

OTKPbITbI OKHA 1 ABEPW B MOMELLEHWN 3AKPOVTE OKHA V1 IBEPY B NMOMELEHN

Bnok PABOTAET HA HW3KOW CKOPOCTU BbIEEPUTE HEOEXOAUMYIO CKOPOCTb

Mpwu3sHak 3: MpoTeukn us 6noka

BO3MOXHBIE MPUYMHBI CnocoB YCTPAHEHUSA

OBPATWTECh K TEM, KTO MPOBOANN
MOHTAX

Bnok YCTAHOBNEH HE FOPU3OHTANBHO

OBPATUTECb K TEM, KTO MPOBOAMA
MOHTAX

B3ACOPEH CTOK IPEHAXA

Brokv MapkupoBaHb! CrieayoLLyM1 CUMBONaMU:

OsHavaer, 4To ANEKTpPUYEeCKNe U ANEeKTPOHHbIEe U3Oenna Henb3a
CcMeLlnBaTb C HECOPTUPOBAHHLIMU BbITOBLIMY OTXOAAMMU.

HE npepnpuHumaiite nomblTOK  AEMOHTMpPOBATb — CUCTEMY
B  C2MOCTOATENbHO: AEMOHTaXEM CUCTEMbI,

yTUnu3auven xnagareHTta, Mmacna u Apyrux KOMNOHEHTOB AOIKEH 3aHUMaTbCsl
KBanMULMPOBaHHbIN YCTAHOBLUMK B COOTBETCTBUM C TPeGOBaHUSMW MECTHOTO
3akoHodaTenscTBa.  YTunusaumwo  GrokoB  criesyeT  BbIMOMHATL B
crneuuanu3vpoBaHHOM yUYpexaeHU, OCHALLEHHOM crieuyanbHbIMU CPeacTBamMm
L1151 NOBTOPHOTO UCMOSb30BaHUS, NepepaboTki U BOCCTAHOBIIEHMSI.

ObGecneunB npaBuUnbHyO yTuUnusauuio obopyaoBaHus, Bbl crnocobeTByeTe
npenynpexaeHnio  HeraTMBHbIX MOCMNEACTBUMA ANS OKpyXatolen cpefbl 1
300poBbA Noaen.

3a 6onee nogpobHoM MHopMaumen obpallaiteck k Balwemy ycTaHOBLUMKY
UMW K MECTHBLIM OpraHam BnacTu.

TP
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DAIKIN

FWV+FWZ
FWL+FWR
FWM+FWS

Handbok for installation
och anvandning

Flaktkonvektorer

Denna handbok ska lasas igenom noggrant innan

A aggregatet satts i drift. Kasta inte handboken utan férvara
den pa saker plats sa att den alltid finns tillganglig for
framtida behov.

Felaktig installation eller montering av aggregatet eller
tillbehéren kan ge upphov till elstét, kortslutning, lackage
eller skada pa andra av aggregatets delar. Férsakra dig om
att alla tillbehér som anvands ar tillverkade av Daikin.
Dessa ar utarbetade for att anvandas tillsammans med
aggregatet och ska installeras av fackman.

Vid tvekan &éver hur monteringen ska utféras eller hur
aggregatet ska anvandas, kontakta en installator fran
Daikin for att fa rad och information.

Den elektriska varmeenhetens tillvalssats (EEH) kan inte
A monteras pa aggregat som ar instéllda for system med fyra
slangar.

FORe INSTALLATION

Installationen och underhallet ska utféras av specialiserade utbildade
tekniker i enlighet med géllande lagstiftning om sékerheten.

Nar aggregatet levereras ska man kontrollera skicket pa4 den och
forsakra sig om att den inte har skadats under transporten.

Se gallande tekniska blad vid installation eller anvandning av tillbehor.

Identifiera aggregatets modell och version genom att lasa pa
emballaget.

ANVANDNINGSBEGRANSNINGAR OCH FUNKTION

Daikin kan inte anses ansvarig om

- aggregatet har installerats av ej kvalificerad personal,

- aggregatet har anvants pa felaktigt satt,

- aggregatet har anvants under ej tillatna férhallanden,

- de underhallsingrepp som anges i denna handbok inte har utforts,
- man inte har anvént originalreservdelar.

For att undvika ansamling av damm pa insidan ska man inte ta ut
aggregatet fran emballaget forran installationen ager rum.

Nedan foljer aggregatets anvandningsbegransningar. All annan
anvandning betraktas som felaktig:

B Véarmevatska: vatten/glykol

B Vattentemperatur: 5°C~95°C

B Maximalt arbetstryck: 10 bar

B |ufttemperatur: 5°C~43°C

B Nominell matningsspanning: 230V - 50 Hz

Val av installationsplats:

B |[nstallera inte aggregatet i omgivningar med brandfarlig gas.

B Rikta inte vattenstralen rakt mot aggregatet.

B |nstallera aggregatet pa tak eller vadgg som kan béra dess vikt.
Léamna tillrdckligt utrymme runt maskinen f6r att kunna anvénda

aggregatet och utféra nédvandigt underhall pa det med tanke pa alla
installerade tillbehor.

B Stallinte varmeaggregatet direkt under en elkontakt/eluttag.

MATT (Se figur 1)

1 Fritt utrymme for de hydrauliska anslutningarna®
Oppningar 9 x 20 mm fér tak- eller vaggmontering
Fritt utrymme for de elektriska anslutningarna®
Hydraulanslutningar (4 DF = system med 4 slangar)
Kondenstémning for vertikal installation
Luftutlopp fér modeller med inbyggt utférande
Luftintag fér modeller med inbyggt utférande

Kondenstémning for horisontell installation

© O N O O » W N

Luftutlopp

-
o

Luftintag

) Dessa anvisningar kan tillampas pa aggregat som har hydraulanslutningarma pa vanster
sida. Om de finns pa hoger sida ska anvisningarna for "fritt utrymme” betraktas som omvénda.

INSTALLATION

Innan ventilationskonvektorn installeras ska ni férsakra er
A om att:

- Det finns tillrackligt med utrymme fér aggregatet pa
installationsplatsen och aven tillrackligt med utrymme for
installations- och underhallsarbete (figur dver utrymme,
se punkt 2)

- Detinte finns nagra hinder for cirkulation av till- och
franluft.

- De hydrauliska kopplingarnas position och storlek
uppfyller kraven fér aggregatet (fig.1).

- Kraftférsérjningsledningen uppfyller de krav som anges
pa ventilationskonvektorns markskylt.

Tabort den externa ramen, i férekommande fall, genom att skruva loss
de 4 fastskruvarna som man kommer at genom de upphdjda
sidoluckorna (se figur 2). | fall om versionen FWL och FWR, ska aven
de 2 skruvarna pa frontpanelen skruvas loss.

Montera basenheten pa taket/'vdggen med hjalp av de 4
monteringshalen och féstskruvarna som medféljer aggregatet.
Aggregatet ska vara pa minst 100 mm hojd fran golvet for ett lampligt
luftintag och for att underlatta filtrets borttagande i fall om modellerna
FWV, FWZ, FWM och FWS. Fér de takmonterade modellerna FWM,
FWS, FWL och FWR ska man kontrollera att installationshéjden
Overensstammer med informationen i figur 3 for att undvika att det
bildas ett tjockt lager varmluft langst upp i rummet. Vid stérre
installationshojder rekommenderar vi att suga upp luften fran rummets
nedre utrymme. Installationshéjden beror pa& den maximala
driftshastigheten.

Utfér de hydrauliska anslutningarna med varmevaxlaren samt, om
kylfunktion forutses pa aggregatet, med vattnets tdmningssystem.

For kylapplikationer ska man foérsakra sig om att alla slangar och
kopplingar som installeras pa plats ar isolerade for att undvika att det
droppar kondens pa golvet. Ej isolerade slangar kan orsaka skada.

Virekommenderar attiordningstélla vattenintaget fran varmevaxlarens
botten och utloppet fran éverdelen.

For en béattre tdmning av vattnet ska tdmningsslangen ha nedgaende
lutning med minst 3 cm/m, undvik knutar och strypningar pa slangen.

FWV+FWZ+FWL+FWR+FWM+FWS
Flaktkonvektor
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Det ar méjligt att byta sida som vattenkretsens anslutningar sitter pa.
Gor sa har:

B Ta bort basenhetens frontpanel (4 skruvar) pa modellerna
FWV eller huvuddroppskéalen pa modellerna FWL och FWM.

B Ta bort varmevéaxlarens lock (2 skruvar).

B Tabort varmevaxlaren (4 skruvar) som ar fast vid basenhetens
sidopaneler.

B Tabort den undre skiljevaggen.

B Tabort motorns kablar fran anslutningsplinten.

B Tabort anslutningsplinten och montera den pa motsatta sidan.

B Ta ut motorkabeln och sétt in den pa motsatta sidan. Ta bort
lasbussningen i gummi.

B Ta bort tdmningsslangen och satt den pa motsatta sidan,

placera tdmningsslangen p& den plats som droppskalens
stangningsplugg sitter pa och satt in pluggen pa
tdbmningsslangens ursprungliga plats.

B Vrid varmevaxlaren ett halvt varv och satt in den i sidopanelen
genom att ta bort de férskurna éppningarna. Fast den sedan
vid aggregatet med de medféljande skruvarna.

B Montera tillbaka den undre skiljevaggen pa botten.
B Montera tillbaka varmevéaxlarens lock.

B Montera tillbaka kontrollpanelen framfér vattenkretsens
anslutningar fér modellen FWV och FWZ.

B Satt in Iasbussningen i gummi i halet som férut anvandes for
tdmningsslangen, montera tillbaka kabelklamman pa
sidopanelen och sétt tillbaka kablarna pa anslutningsplinten.

B Montera ihop frontpanelen (4 skruvar) pa modellerna FWV
och FWZ eller huvuddroppskalen pa modellerna FWL, FWR,
FWM och FWS.

B Sténg halen som anvandes tidigare med droppsakert material.

Aviufta varmevéaxlaren med hjalp av avluftningsventilerna
(insexnyckel 10 mm), som sitter intill vattenkretsens anslutningar pa
varmevaxlaren.

For inbyggda modeller FWM och FWS utférs anslutningarna mellan
aggregatet och rérledningarna. Placera isoleringsmaterial mellan
rérledningar och aggregat.

Rérledningarna ska vara isolerade, i synnerhet utloppsréren. For att
undvika insug pa aggregatet ska man respektera minimiavstandet
mellan luftutloppet och Iuftflédets aterintag, som i figur 4.
Installationens minimihgjd far inte vara lagre &n 1,8 m fran golvet.

Foér modellerna FWM och FWS, rekommenderar vi att iordningsstélla
en servicelucka for aggregatet.

Kopplingsmodellerna FWM och FWS far inte vara atkomliga
A for allménheten.

For modellerna FWL och FWR ska bottenplattan installeras som i
figur 6.

For de ventilationskonvektorer som ar utrustade med extra
varmeelement, ska ni skerstalla att alla brannbara material
ar minst 30 cm fran varmeelementet.

Om det inte finns styrdon pa ventilationskonvektorn maste
A de sidoluckor som gar att 6ppna fastas med skruvar.

ANSLUTNINGAR SOM SKA UTFORAS PA PLATS

Bade de elektriska anslutningarna och installationen av

A komponenterna far enbart utféras av en kvalificerad
elektriker som utfor arbetet i enlighet med bestammelserna
i gallande nationell lagstiftning.

Utfor de elektriska anslutningarna efter att ha frankopplat
stromférsérjningen. Hénvisa till figur 5. Foér de olika tillbehéren
hénvisas till deras handbdcker.

Kontrollera att stromférsdrjningen dverensstdmmer med det nominella
stromvardet som anges pa aggregatets markskylt.

For varje ventilationskonvektor i matningsledningen ska det finnas en
allpolig franskiljare enligt 6verspanningskategori I11”.
Strémférbrukningen anges pa aggregatets méarkskylt.

Forsadkra dig om att de elektriska anslutningarna utférs i enlighet

med kombinationen aggregat/styrenhet samt i enlighet med
kopplingsschemat som medfdljer varje tillbehér.

Tabell 6ver elektriska komponenter

BK.oe Svart = maxhastighet
BU. oo Bla = medelhastighet
GNYE ... Gul/grén = jordanslutning
RD .o R&d = minimihastighet
WH..oooii Vit = gemensam
TN Anslutningar som ska utféras pa plats
F o Séakring (medfbljer inte)
............................ Huvudbrytare (medféljer inte)
... Motor
......................... Kontaktdon
COM-102. ........c..... Anslutningar till styrenheten
FunkTiONSTEST

Kontrollera att aggregatet star i vag och forsékra dig om att
tdmningsslangen inte ar igensatt (avlagringar av smatt avfall osv.)

Kontrollera att vattenkretsens anslutningar &r isolerade (mot
varmevéxlaren och mot vattentdémningen).

Kontrollera att de elektriska anslutningarna ar ordentligt atdragna
(denna kontroll ska utféras med franskiljd strom OFF).

Forsakra dig om att avluftningen av varmevaxlaren har utférts pa ratt
satt.

Byt ut den externa ramen (i fdrekommande fall).
Satt pa huvudbrytaren och kontrollera att aggregatet fungerar som det
ska.

ANVANDNING

Férinformation om hur aggregatet anvénds hanvisasttill instruktionerna
i styrenhetens installations- och anvandarhandbok.

De olika styrenheterna finns tillgéangliga som tillbehor.

Luftutloppets galler kan vridas ett halvt varv for att rikta luftflédet mot
rummet eller mot vidggen som aggregatet har monterats pa.

Gallrena och sidostyckena ar inbyggda i den externa ramen. Innan de
tas bort for byte av plats ska man stédnga av stroémférsérjningen och ta
pa sig ett par skyddshandskar.

Bade de elekiriska anslutningarna och installationen av
komponenterna far enbart utféras av en kvalificerad elektriker som
utfor arbetet i enlighet med bestdmmelserna i géllande nationell
lagstiftning.

Handbok for installation och anvandning
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UNDERHALL OCH RENGORING

Av sékerhetsskal ska man stdnga av aggregatet innan nagot
underhalls- eller rengdringsarbete pabdrjas genom att satta véljaren

pa “Stopp” och huvudstrombrytaren pa 0 (OFF).

Underhall

Underhallsarbetet far endast utféras av ett servicecenter
A som godkants av tillverkaren eller av kvalificerad och
behdrig personal.

Sarskild uppmarksamhet kravs vid all form av underhallsarbete
eftersom vissa metalldelar kan ge upphov till skada: Anvand
skyddshandskar.

Inget sarskilt underhall kravs pa aggregatet. Det racker med att
luftfiltret rengdrs regelbundet.

Det ar nédvandigt att |ata aggregatet kéra i 100 timmar for att fa bort
eventuell mekanisk friktion.

Aggregatet ska startas om med maximal hastighet.

For att aggregaten ska kunna fungera pa optimalt satt ska féljande
instruktioner foljas:

B Hall luftfiltret rent.

B Hall inte ned vatska i aggregatet.

B Stoppa inte in metallféremal genom luftutloppets galler.
B | dmna alltid luftintaget och luftutloppet fria.

Varje gang som systemet satts pa efter en langre stillestandstid ska
man kontrollera att det inte finns luft i varmevaxlaren.

Innan aggregatet anvands som luftkonditionering ska man kontrollera
féljande:

B Att kondenstdmningen fungerar som den ska.

B Att varmevaxlarens flansar inte ar igensatta av smuts som
lagrats. Vid behov ska man rengéra flansarna med hjélp av
lagtrycksluft eller anga. Arbeta forsiktigt sa att de inte skadas.

Rengoéring

som godkénts av tillverkaren eller av kvalificerad och
behérig personal.

g Rengoringsarbetet far endast utféras av ett servicecenter

Rengor filtret minst en gang i manaden och i varje fall innan
aggregatet borjar anvandas (i bérjan av sédsongen for att varma eller
kyla luften).

Gor pa foljande satt for att rengora filtret (figur 7)
H  Modell FWV och FWZ

Skruva ett kvarts varv pa skruvarna som faster filtret vid lockets ram
och ta bort filtret.

B Modell FWL och FWR

Ta bort luftfiltren pa insidan av luftintagsgallrena som sitter pa
frontpanelen pa lockets ram.

B Inbyggd modell FWM och FWS

Fa atkomst till aggregatet genom serviceluckan och ta bort filtret
genom att vrida fastbyglarna ett kvarts varv.

B Rengdr sedan filtret med ljummet vatten eller, om det finns
intorkat damm, med tryckluft.

B Torka noga filtret och montera sedan ihop det.

Vi rekommenderar att byta ut luftfiltret en gang om aret och att
enbart anvanda originalreservdelar. Namnet p& aggregatets modell
anges pa skylten som sitter pa basenhetens sidopanel.

Gor pa foljande satt for att rengéra aggregatets ram:
B Anvand en mjuk trasa.
B Hall inte ned nagon typ av vatska i aggregatet eftersom det
kan leda till elstét samt skada komponenterna.

B Anvand inte aggressiva kemiska I6sningsmedel. Anvand inte
hett vatten for att rengéra luftutioppets galler.

ANVISNINGAR FOR BORTSKAFFANDE

Enheten ska bortskaffas i enlighet med lokal och nationell lagstiftning.

FELSOKNING

Om aggregatet inte fungerar som det ska ska man forst av allt
kontrollera punkterna i tabellen nedan innan man kontaktar
servicecentret. Om problemet kvarstar, kontakta aterforsaljaren eller
vara servicecenter.

Fel 1: Aggregatet fungerar inte alls

SANNOLIK ORsAK LosNING

Stréommen har brutits Aterstall stromforsoriningen

L&ackagebrytaren har utldst Kontakta ett servicecenter

Strémbrytaren ar i laget STOP("0”) Satt aggregatet pa ON, valj "I’

Fel 2: Aggregatet kyler eller varmer déligt

SANNOLIK ORsAK LosNING

Smutsigt eller igensatt luftfilter Rengor luftfiltret

Hinder i narheten av luftintaget eller | Ta bort hindret

luftutioppet

Det finns luft i vdrmevaxlaren Kontakta installatéren

Dérrar eller fénster &r éppna Stang alla doérrar och fénster

Aggregatet kor pa lag hastighet Valj medelhdg eller hog

flakthastighet

Fel 3: Det lacker fran aggregatet

SANNOLIK ORSAK LOsNING

Aggregatet stér inte i vag Kontakta installatéren

Droppskalen ar igensatt Kontakta installatéren

Aggregaten ar méarkta med féljande symbol:

Symbolen anger att de elektriska och elektroniska

produkterna inte kan sammanblandas med icke

kallsorterat hushallsavfall.

Forsok INTE att nedmontera och bortskaffa systemet pa

egen hand: nedmontering av systemet, behandling av
o kylmedel, olja och andra delar ska utféras av en behérig

installatér och i enlighet med tillamplig lagstiftning.

Aggregaten ska skickas till en avfallsanlaggning som ar specialiserad

inom avfallsbehandling fér teranvandning och atervinning.

Genom att forsdkra er om att produkten har bortskaffats och

avfallsbehandlats pa ratt satt, hjalper ni till att férhindra miljéférorening

och skyddar méanniskors hélsa.

Foér mer information, ta kontakt med er installator eller de lokala

myndigheterna.

(@
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Instrukcja instalacji
i obstugi

Przed uruchomieniem jednostki nalezy doktadnie zapozna¢ sie z
A niniejsza instrukcja. Nie wyrzug jej, lecz odtozy¢ w bezpieczne miejsce,
aby byta dostepna w razie koniecznosci jej uzycia w przysztosci.

Niewtasciwa instalacja lub nieprawidtowy montaz jednostki lub jej
akcesoriow moze doprowadzi¢ do niebezpieczenstwa porazenia pradem
elektrycznym, zwar¢, wyciekow lub uszkodzen innych czesci jednostki.
Upewnic sig, ze stosowane sg jedynie akcesoria wyprodukowane przez
Daikin, ktére zostaty zaprojektowane specjalnie do uzytku z jednostka i
ktorych instalacja musi by¢ przeprowadzona przez profesjonalistow.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci odnosnie procedur montazu
lub obstugi nalezy skontaktowa¢ sie z instalatorem Daikin w celu
uzyskania porad lub informacii.

Opcjonalny zestaw elektrycznego urzadzenia grzewczego
A (EEH) nie moze by¢ zamontowany na jednostkach
2-rurowych z baterig 4-rzedowg i na jednostkach 4-rurowych.

PRZED INSTALACJA

Instalacjia i konserwacja musi by¢é przeprowadzona przez
wyspecjalizowanych profesjonalnych technikdéw zgodnie z aktualnymi
normami bezpieczenstwa.

Przy odbiorze jednostki nalezy sprawdzic jej stan oraz czy nie zostata
uszkodzona podczas transportu.

W przypadku instalacji lub korzystania z akcesoriow nalezy zapoznac¢
sie z odpowiednimi kartami technicznymi.

Zidentyfikowa¢ model i wersje jednostki na podstawie oznaczen
podanych na opakowaniu.

OGRANICZENIA W UZYTKOWANIU | DZIALANIU

Daikin nie ponosi odpowiedzialnosci, gdy

- jednostka zostata zainstalowana przez personel niewykwalifikowany;

- jednostka byta uzytkowana w niewfasciwy sposab;

- jednostka byta uzytkowana w niedozwolonych warunkach;

- nie zostaty przeprowadzone czynnos$ci konserwacyjne podane w
niniejszej instrukciji;

- nie zastosowano oryginalnych czes$ci zamiennych.

Aby unikng¢ osadzania si¢ pylu wewnatrz jednostki, nalezy pozostawi¢

ja w opakowaniu az do rzeczywiste] jej instalacji. Ponizej

przedstawiono ograniczenia w pracy jednostki, natomiast wszystkie

pozostate metody jej uzytkowania uznawane sg za niewtasciwe:

B plyn grzewczy: woda/glikol
temperatura wody: 5°C~95°C
maksymalne cisnienie robocze: 10 bar
temperatura powietrza: 5°C~43°C

nominalne napiecia zasilania: 230V - 50 Hz
Wybér potozenia do instalac;ji:

B nie instalowa¢ jednostki w pomieszczeniach, w ktérych znajdujg
sie gazy tatwopalne;

B nie kierowac strumienia wody bezposrednio na jednostke;

B instalowac jednostke na sufitach i Scianach, ktére sg w stanie wytrzymaé
jej ciezar; dookota jednostki pozostawi¢ wolng przestrzen przeznaczong
na jej prace i wykonywanie niezbednych czynnosci konserwacyjnych, po
uwzglednieniu wszystkich zainstalowanych akcesoriéw opcjonalnych;

B nie ustawia¢ jednostki grzewczej bezposrednio pod wtyczka/
gniazdem elektrycznym.

WYMIARY (Patrz rysunek 1)

1 Wolna przestrzen dla potgczen hydraulicznych®
Szczeliny 9 x 20 mm do montazu na suficie/Scianie
Wolna przestrzen dla potgczen elektrycznych®
Potaczenia hydrauliczne (4 DF = system 4-rurowy)
Taca skroplin do instalacji pionowej
Wylot powietrza dla modeli zabudowanych
Wiot powietrza dla modeli zabudowanych

Taca skroplin dla instalacji poziomej

© 00 N o a A~ WN

Wylot powietrza

10 Wilot powietrza

) Oznaczenia te stosowane sg na urzadzeniach, ktérych potgczenia hydrauliczne znajdujg
si¢ z lewej strony, jezeli oznaczenia ,wolnego miejsca” znajdujg sig¢ z prawej strony, to
nalezy je traktowac jako odwrécone.

INSTALACJUA

g Przed zainstalowaniem wentylokonwektora nalezy upewnic sie, ze:
- na miejscu instalacji jest wystarczajgco duzo przestrzeni
do pomieszczenia urzadzenia i do wykonywania
czynno$ci instalacji i konserwacii.
- nie wystepujg zadne przeszkody na przelocie powietrza
zaréwno po stronie ssgcej jak i ttoczne;.
- potozenie i rozmiary ztgczy hydraulicznych sg zgodne z
wymaganiami urzadzenia (patrz rysunek 1).
- linia zasilania posiada parametry zgodne z tymi
podanymi na tabliczce znamionowej wentylokonwektora.

Zdjg¢ ewentualng rame zewnetrzng poprzez odkrecenie 4 $rub
mocujgcych dostepnych poprzez boczne drzwiczki podnoszone (patrz
rysunek 2). W przypadku wersji FWL i FWR nalezy odkreci¢ takze 2
Sruby znajdujgce sie na panelu przednim.

Zainstalowac¢ urzadzenie, zachowujgc odlegtos¢ od sciany podang na
rysunku 8.

Zainstalowac jednostke podstawowag na suficie/$cianie, wykorzystujac
4 szczeliny montazowe i dostarczone $ruby kotwigce, ustawiajgc jg
przynajmniej 100 mm od podtogi, aby umozliwi¢ odpowiednie ssanie
powietrza i tatwe wyjecie filtra w przypadku modeli FWV, FWZ, FWM i
FWS. W przypadku modeli sufitowych FWM, FWS, FWL i FWR nalezy
sprawdzi¢, aby wysokos$¢ instalacji odpowiadata wartosciom podanym
na rysunku 3 celem uniknigcia nadmiernego nawarstwiania sie
cieptego powietrza w goérnej czesci pomieszczenia. W przypadku
instalacji na wiekszej wysokosci zaleca sie zassanie powietrza z
dolnej czesci pomieszczenia. Wysokos¢ instalacji zalezy od
maksymalnej predkosci pracy jednostki.

Potgczenia hydrauliczne nalezy wykona¢ do wymiennika ciepta, a w
przypadku wystepowania funkcji chtodzenia takze do systemu
odprowadzania wody.

W przypadku stosowania urzadzenia do chtodzenia nalezy upewnic
sie, ze wszystkie przewody zostaty izolowane na miejscu, aby unikng¢
kapania skroplin na podtoge. Przewody bez izolacji powodujg
uszkodzenia.

Zalecamy usytuowanie wejscia wody od spodu wymiennika ciepta, a
wyjscie od czesci gorne;.

Aby utatwi¢ odprowadzanie wody, nalezy pochyli¢ rure wylotowag w doét
przynajmniej o 3cm/m, unikajgc powstawania weztéw lub Sciskania
przejs¢é wody.
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Istnieje mozliwo$¢ zmiany strony, z ktérej ma zosta¢ podtgczony
obwaod wody, postepujgc w nastepujgcy sposob:

B zdjg¢ przedni panel obudowy jednostki podstawowej (4 Sruby)
w przypadku modeli FWV i FWZ lub zdjg¢ gtéwna tace skroplin
w przypadku modeli FWL, FWR, FWM i FWS;

B zdjg¢ pokrywe z wymiennika ciepfa (2 sruby);

wyjaé wymiennik ciepta (4 Sruby) przymocowany do bocznych
paneli jednostki podstawowej;

wyjg¢ przegrode dolng;
odfgczy¢ przewody silnika od skrzynki zaciskowej;

wyjac skrzynke zaciskowg i zamontowac jg po przeciwnej stronie;

wyjg¢ przewod silnika i umiesci¢ go po przeciwnej stronie;
wyja¢ gumowa tuleje wyciskowa;

B wyjag¢ rure wylotowg i umiesci¢ ja po przeciwnej stronie,
ustawi¢ rure wylotowag w miejscu, w ktérym znajduje sie korek
zamykajgcy tace skroplin i ustawi¢ korek w potozeniu, w
ktérym poczatkowo znajdowata sie rura wylotowa;

B obréci¢ wymiennik ciepta o 180° i umiesci¢é go w panelu
bocznym, usuwajac naciete szczeliny, a nastepnie zamocowac
go do jednostki za pomocg $rub bedacych w wyposazeniu;

B ponownie zamontowac przegrode dolng na spodzie;
B ponownie zamontowac pokrywe wymiennika;

B ponownie zamontowac¢ panel kontrolny z przodu podtgczen
obwodu wody w przypadku modelu FWV i FWZ;

B ymiesci¢ gumowg tuleje wyciskowga w otworze uzywanym
wczesniej do rury wylotowej, ponownie zamontowac zacisk
kablowy na panelu bocznym i zamocowaé przewody,
podtaczajac je do skrzynki zaciskowej;

B ponownie zamontowac¢ panel przedni obudowy (4 $ruby) w
przypadku modeli FWV i FWZ lub gtéwng tace skroplin dla
modeli FWL, FWR, FWM i FWS;

B zamkng¢ wczesniej uzywane otwory za pomocg materiatu
kroploszczelnego.

Odpowietrzy¢ wymiennik ciepta przy uzyciu zawordéw spustowych
powietrza (klucz szesciokatny 10) umieszczonych obok podtgczen
obwodu wody wymiennika.

W przypadku modeli FWM i FWS nalezy dokonaé podtgczen miedzy
jednostkg a przewodami oraz umiesci¢ materiat izolacyjny miedzy
przewodem a jednostka.

Przewody, szczegdlnie te wyjsciowe, musza by¢ izolowane.

Aby unikngé zassania powietrza na jednostce, nalezy zachowac
minimalng odlegtos¢ miedzy wylotem powietrza a strumieniem
odzyskanego powietrza, zgodnie z rysunkiem 4.

Minimalna wysokos$¢ instalacji nie moze by¢ mniejsza niz 1,8 m od
poziomu podtogi.

W przypadku modeli FWM i FWS zaleca sig zastosowanie drzwiczek
kontrolnych dla kazdej jednostki.

Modele do zabudowy FWM i FWS nie mogg by¢ dostepne
dla os6b nieupowaznionych.

W przypadku modeli FWL i FWR nalezy zainstalowa¢ ptyte dolng
zgodnie z rysunkiem 6.

rezystor pomocniczy nalezy upewnic¢ si¢, ze ewentualny
materiat palny znajduje sie¢ w minimalnej odlegtosci 30 cm
od elektrycznego elementu grzewczego.

g W  przypadku wentylokonwektoréw wyposazonych w

Konieczne jest zamocowanie bocznych otwieranych drzwiczek za pomoca $rub
A w przypadku braku poktadowych urzadzen kontrolnych wentylokonwektora.

POLACZENIA DO WYKONANIA NA MIEJSCU

Zarobwno potgczenia elektryczne jak i instalacja
A komponentéwmuszg by¢ wykonane wytgcznie przez

wykwalifikowanego elektryka i zgodnie z odpowiednimi

wytycznymi zawartymi w obowigzujgcej normie lokalnej.

Potgczenia elektryczne nalezy wykonaé po odigczeniu zasilania.
Odniesc¢ sie do rysunku 5. Dla poszczegdlnych opcji nalezy zapoznac
sie z odpowiednig instrukcja.

Sprawdzi¢, czy zasilanie odpowiada wartosci nominalnej podanej na
tabliczce znamionowej jednostki.

Kazda jednostka wymaga zastosowania wytgcznika sieciowego
odtgczajacego wszystkie bieguny zasilania w kategorii przepieciowe;j Ill.
Zuzycie energii elektrycznej podane jest na tabliczce znajdujacej sie
na jednostce.

Upewni¢ sie, ze potgczenia elektryczne zostaly wykonane
odpowiednio do kombinacji jednostka/kontroler oraz zgodnie ze
schematem elektrycznym dotgczonym do kazdego akcesoria.

Tabela z komponentami elektrycznymi

BK.iiiee Czarny = maksymalna predkos$¢

.. Niebieski = $rednia predkos$¢

GNYE .. .. Zbtty/Zielony = uziemienie

RD .o Czerwony = minimalna predkosc¢
WH..oo Biaty = wspolny

PR PR Potgczenia do wykonania na miejscu

F o Bezpiecznik (niebedgcy w wyposazeniu)
L Wytacznik gtéwny (niebedacy w wyposazeniu)
M Silnik

(7 N Ztacze

COM-102.......cc...... Potaczenia do kontrolera

PROBA DzZIALANIA

Sprawdzi¢, czy jednostka jest idealnie wypoziomowana i upewni¢ sie,
ze rura wylotowa nie jest zatkana (osady, itd.)

Sprawdzi¢ izolacje potaczen obwodu wody (do wymiennika ciepta i
odprowadzania wody).

Sprawdzié, czy potaczenia elektryczne sg solidne (kontrole
przeprowadzi¢ po odtgczeniu napiecia (OFF)).

Upewni¢ sig, ze odpowietrzenie wymiennika ciepta zostato wykonane
prawidtowo.

Wymieni¢ zewnetrzng rame (jesli wystepuije).

Wigczy¢ wytgcznik gtowny i sprawdzi¢ dziatanie jednostki.

OBstLUGA

Aby uzyskac¢ informacje odnos$nie obstugi jednostki, nalezy zapoznac¢
sie z zaleceniami zawartymi w instrukcji instalacji i dziatania jednostki
sterowniczej. Dedykowane jednostki sterownicze dostepne sg jako
akcesoria.

Istnieje mozliwo$é obrécenia kratek wylotu powietrza o 180°, aby
skierowa¢ strumien powietrza na pomieszczenie lub na $ciane, na
ktorej zamontowana jest jednostka.

Kratki i cze$ci boczne wbudowane sg w rame zewnetrzng. Przed ich
zdjeciem w celu zmiany ich potozenia nalezy odtgczy¢ zasilanie i
zatozy¢ rekawice ochronne.
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KONSERWACJA | CZYSZCZENIE
Ze wzgleddw bezpieczenstwa przed wykonaniem jakiejkolwiek czynnosci

konserwacji lub czyszczenia nalezy wytgczy¢ jednostke, ustawiajac
przetacznik na ,Stop”, a wytgcznik giléwny w potozenie 0 (OFF).

Konserwacja

Czynnosci konserwacji mogg by¢ wykonane wytacznie przez
A pracownikow centrum pomocy technicznej upowaznionego
przez producenta lub przez personel wykwalifikowany.

Podczas wykonywania czynnosci konserwacji nalezy zachowaé
szczegolng ostroznosé, gdyz niektoére czgsci metalowe mogg spowodowac
uszkodzenia: Z tego wzgledu nalezy stosowac rekawice ochronne.

Jednostka nie wymaga szczegolnej konserwacji: konieczne jest
jedynie okresowe czyszczenie filtru powietrza.

Aby wyeliminowac jakikolwiek rodzaj tarcia mechanicznego, jednostka
musi pracowac przez 100 godzin.

Jednostke nalezy ponownie uruchomi¢ na maksymailnej predkosci.

Aby urzadzenie dziatato prawidtowo, nalezy stosowaé sie do
ponizszych zalecen:

B utrzymac filtr powietrza w czystosci;
B nie wylewac ptynéw na jednostke;

B nie wprowadza¢ komponentéw metalowych przez kratke
wylotu powietrza;

B utrzymac wlot i wylot powietrza wolny od wszelkich przeszkod.
Podczas kazdego uruchamiania systemu po dtugim postoju nalezy
upewnic sie, ze w wymienniku ciepta nie znajduje sig powietrze.

Przed uzyciem jednostki do chfodzenia powietrza nalezy sprawdzi¢ co
nastepuje:

B czy skropliny zostaty catkowicie usuniete;

B czy zeberka wymiennika ciepta nie sg zatkane przez osady
zanieczyszczen. W razie konieczno$ci nalezy je umyc¢ przy
uzyciu sprezonego powietrza pod niskim cinieniem lub pary,
uwazajac, aby ich nie uszkodzic.

Czyszczenie

Aby umy¢ rame jednostki, nalezy postepowac jak nastepuje:
B uzy¢ wilgotnej Scierki;
B nie wylewa¢ zadnego ptynu na jednostke, aby zapobiec ryzyku
porazenia pragdem elektrycznym lub aby nie uszkodzi¢ komponentéw;

B nie stosowac zbyt agresywnego chemicznie rozpuszczalnika;
nie uzywac zbyt cieptej wody do mycia kratki wylotu powietrza.

ZALECENIA ODNOSNIE UTYLIZACJI

Utylizacje urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z lokalnymi i
krajowymi normami obowigzujacymi w tym zakresie.

DIAGNOSTYKA NIEPRAWIDLOWOSCI

Jezeli jednostka nie dziata prawidtowo, nalezy sprawdzi¢ przede

wszystkim punkty podane w ponizszej tabeli przed zwréceniem sie o
pomoc techniczng. Jezeli problem nie ustaje, nalezy skontaktowac sie
ze sprzedawcg lub z centrum pomocy techniczne;j.

Symptom 1: Jednostka w ogéle nie dziata

MozLiwa PRZYCZYNA CZYNNOSE NAPRAWCZA

Przerwa w zasilaniu Przywréci¢ zasilanie

Skontaktowac sie z centrum pomocy

Wyzwolit sie wytgcznik réznicowopradowy| technicznej

Wytacznik znajduje sig w potozeniu

STOP (,0") Ustawi¢ jednostke na ON, wybrac¢ ,|

Symptom 2: Niewystarczajace chlodzenie lub ogrzewanie

MozLiwa PRZYCZYNA CZYNNOSC NAPRAWCZA

Brudny lub zatkany filtr powietrza Umyé¢ filtr powietrza

Przeszkoda w poblizu wlotu lub wylotu | Usung¢ przeszkode
powietrza

Obecnos¢ powietrza w wymienniku ciepta | Skontaktowac sie z instalatorem

Otwarte sg drzwi i okna Zamkna¢ drzwi i okna

Jednostka pracuje z niskg predkosciag | Wybraé $rednig lub wysoka predkosé

Symptom 3: Wyciek z jednostki

MoZLIWA PRZYCZYNA CZYNNOSC NAPRAWCZA

Czyszczenie filtra powietrza moze by¢ wykonane wytacznie
A przez pracownikdw centrum pomocy technicznej upowaznionego
przez producenta lub przez personel wykwalifikowany.

Czyscic¢ filt przynajmniej raz w miesigcu i zawsze przed uzyciem
jednostki (przed sezonem ogrzewania lub chtodzenia powietrza).
Aby oczyscic filtr, nalezy postepowac w nastepujgcy sposob (rysunek 7)
B Model FWViFWZ
Odkreci¢ $ruby mocujgce filtr do ramy o 90° i wyja¢ go,
B Model FWLiFWR
Wyija¢ filtry powietrza znajdujgce sie wewnatrz kratek wlotu
umieszczonych w przednim panelu ramy pokrywy.
B Model zabudowany FWM i FWS
Dostac¢ sie do jednostki poprzez panel kontrolny i wyja¢ filtr,
obracajgc uchwyty blokujgce o 90°,
B nastepnie umyc filtr letnig wodg lub sprezonym powietrzem, gdy
wystepuje suchy pyt,
B a3 po doktadnym jego osuszeniu ponownie go zatozyc.

Zaleca sie, aby wymieniac filtr powietrza kazdego roku i stosowac jedynie
oryginalne czesci zamienne. Nazwa modelu jednostki podana jest na
tabliczce znajdujgcej sie na bocznym panelu jednostki podstawowej.

Jednostka nie jest dobrze wypoziomowana | Skontaktowac sie z instalatorem

Taca skroplin jest zatkana Skontaktowac sig z instalatorem

Jednostki oznaczone sg nastgpujgcym symbolem:

Oznacza to, ze nie wolno miesza¢ produktow elektrycznych i
elektronicznych ~ z  niesegregowanymi  odpadami
domowymi.

NIE prébowaé¢ utylizowa¢ systemu samodzielnie:

utylizacja systemu, przetwarzanie chtodziwa, oleju i
_ innych czesci musi by¢ przeprowadzona przez

upowaznionego instalatora zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Przetwarzanie jednostek musi sie odbywa¢ w wyspecjalizowanym
zakladzie obrébki zajmujacym sie reutylizacja, recyklingiem i
odzyskiem.

Zapewnienie prawidtowej utylizacji niniejszego produktu przyczynia
sie do zapobiezenia ewentualnym negatywnym konsekwencjom dla
Srodowiska i zdrowia ludzkiego.

Aby uzyskac¢ wiecej informaciji, nalezy skontaktowac sie z instalatorem
lub wladzami lokalnymi.

(@

Instrukcja instalacji i obstugi
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DAIKIN

FWV+FWZ
FWL+FWR
FWM+FWS

Fan coil Unitesi

Kurulum ve kullanim
kilavuzu

Herhangi bir durumda gerekli oldugunda hazirda
bulundurup guvenli bir yerde saklayiniz ve atmayiniz.

g Cihazi calistirmadan 6nce kilavuzu dikkatle okuyunuz.

Cihazin veya aksesuarlarin yanhs kurulum ve montaji
elektrik carpmasina, kisa devreye, su sizintisina ya da
cihazin diger pargalarina zarar verebilir. Ozellikle cihazla
birlikte kullaniimasi i¢in sadece Daikin tarafindan uretilen
aksesuarlari kullandiginizdan ve kurulumun profesyoneller
tarafindan yapildigindan emin olun.

Montaj ve kullanim igslemlerinde merak edilen konular
Uzerine 6neri ve bilgi almak icin Daikin teknisyenleri ile
irtibata gecin.

Elektrikli 1sitma cihazinin opsiyonlu kit'i (EEH), 4 sirali pili
A olan 2 borulu Uniteye ve 4 borulu (nite (zerine monte
edilemez.

KURULUMDAN ONCE

Kurulum ve bakim sadece profesyonel yetkili servis elemanlari
tarafindan guvenlik kurallarina uygun bir sekilde gerceklestiriimelidir.

Kitin elinize ulagsmasi durumunda kontrol edip, ulasim esnasinda
herhangi bir zarar gérip gérmedigini kontrol ediniz.

Aksesuar kurulum ya da kullanimi igin ilgili teknik dékimanlara
basvurunuz.

Ambalaj kutusu uUzerinde belirtilen isaretlerden yararlanarak unite
versiyonunu ve modelini tespit ediniz.

KuLLANIM VE ISLEYIS HAKKINDA KISITLAMALAR

Su durumlardan Daikin sorumlu degildir:

- Unitenin yetkin olmayan bir eleman tarafindan kurulmasi
durumunda;

- Unitenin hatal kullanimi durumunda;

- Unitenin uygun olmayan sartlar altinda kullaniimasi durumunda;

- kilavuzda yer alan bakim islemlerinin yapiimadigi durumlarda;

- orijinal yedek parcalarin kullaniimadigi durumlarda.

icinde olusabilecek toz birikintilerini &nlemek igin, kurulumun
yapilacagr ana kadar Uniteyi kendi ambalajinin icinde muhafaza

ediniz. Agagida unitenin igleyisine dair kisitlamalar siralanmistir, diger
tum kullanim bigimleri ise uygunsuz olarak kabul edilir:

B Termal akigkan: su/glikol

Su sicakhigi: 5°C~95°C

Maksimum c¢alisma basinci: 10 bar
Hava sicakhgi: 5°C~43°C

Besleme nominal gerilimi: 230V - 50 Hz

Kurulum pozisyonu secimi:
B yanici gazlarin oldugu bélgelerde Unite kurulumunu yapmayiniz;
®  Unite Gizerine direk olarak su gelmesine izin vermeyiniz;

m  Unitenin agirigini tasiyabilecek tavan ve duvar lizerine (niteyi
kurunuz. Unitenin gevresinde (initenin calismasi ve gerekli bakim
islemlerinin yapilmasi icin kurulumu yapilan tim aksesuarlari da
g6z 6niinde bulundurarak yeterli bir alan birakiniz;

B sicaklik Unitesini direk olarak elektik prizinin/fisinin altina
yerlestirmeyiniz.

BOYUTLAR (Bakiniz sekil 1)

1 Hidrolik baglantilar igin musait alan®
Tavan/duvar montaji icin 9 x 20 mm aciklik
Elektrik baglantilari icin musait alan®
Hidrolik baglantilar (4 DF = 4 borulu sistem)
Dikey kurulum igin yogusma suyu drenaiji
Goémme modeller igin hava cikisi
Goémme modeller igin hava emme

Yatay kurulum igin yogusma suyu drenaji

© O N O o » W N

Hava ¢ikigi

iy
o

Hava girisi

“Bu talimatlar hidrolik baglantilar sol tarafta olan cihazlara uygulanabilir, eger sag tarafta
bulunuyorlarsa "musait alan" talimatlarindaki taraflar tersine gevrilir olarak kabul edilir.

KuruLum

g Fan coil kurmadan énce sunlardan emin olunuz:

- kurulum yerinin, cihazi kapsayacak yeterli alana sahip
oldugundan; kurulum ve bakim islemleri icin gerekli
alanin oldugundan emin olunuz.

- hem hava cekimi hem de atimi esnasinda; hava
gecisinde bir engel olmadigindan emin olunuz.

- hidrolik baglantilarin pozisyonlarinin ve boyutlarinin,
cihazin gerektirdigi gibi oldugundan emin olunuz.
(bakiniz sekil 1).

- beslemenin elektrik hatti 6zeliklerinin, fan coil izerindeki

veriler tarafindan istenen o6zellikler olduguna emin
olunuz.

Eger varsa, yukaridaki yan flaplardan gecerek ulasilabilen dis kasay!,
4 adet sabitleme vidasini sdkerek cikariniz(bakiniz sekil 2). FWL ve
FWR versiyonlari igin; 6n paneldeki 2 adet vidayi daha sékiniz.

Sekil 8'de belirtilen, duvardan mesafeye dikkat ederek cihazi kurunuz.

4 adet montaj yuvasini ve verilen ankraj vidalarini kullanarak, yeterli
hava cekisini ve FWV, FWZ, FWM ve FWS modellerinde filtrenin
kolayca ¢ikariimasini saglamak icin Uniteyi yer seviyesinden en az
100 mm mesafede tutarak, tavan/duvar tipli ana Uniteyi kurunuz.
FWM, FWS, FWL ve FWR tavan tipi modeller icin, odanin Ust
kisimlarinda sicak havanin asirn derecede katmanlagsmasini énlemek
icin; kurulum yuksekliginin sekil 3'te belirtilene denk geldigini kontrol
ediniz.  Kurulum yuksekliginin énerilenden daha yilksek olmasi
durumunda; hava emme islemine odanin alt kismindan devam
edilmesi o6nerilir. Kurulumun ytiksekligi maksimum c¢alisma hizina
baglidir.

Hidrolik baglantilarini, 1s1 donlsturtcu ile yapiniz ve sogutma islevi
oldugu durumda, su drenaj sistemi ile de yapiniz.

Sogutma uygulamalarinda, yogusma suyunun yere damlamasini
6nlemek icgin, tim boru sistemlerinin ve yerinde kurulum yapilan
baglantilarin iyi izole edildiginden emin olunuz. Izole edilmeyen boru
sistemleri hasara yol agar.

Isi dénusturicinin zemininden su girisini ve Ust kismindan cikigini
saglamanizi éneririz.

Daha iyi bir su drenaji igin tahliye borusunu digimlemekten ya da su
gecisini daraltmaktan kaginarak en az 3cm/m asagiya dogru eginiz.

FWV+FWZ+FWL+FWR+FWM+FWS
Fan coil Gnitesi
4PW17548-3
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Su devre baglantilari tarafini asagida belirtildigi gibi ilerleyerek
degistirmek mimkindur:

B FWV ve FWZ modelleri i¢in, ana Unite (4 vida) kapaginin 6n
panelini veya FWL, FWR, FWM ve FWS modelleri icin, ana
damlahgi ¢cikariniz;

B s dOnustirict kapagini gikariniz (2 vida);

ana Unite yan panellerine sabitlenen 1s1 dénustiricuy
cikariniz (4 vida);

ic ara bélmeyi ¢ikariniz;
motor kablolarinin klips blogu baglantisini kesiniz;

klips blogunu ¢ikariniz ve karsi tarafina tekrar monte ediniz;

motor kablosunu ¢ekiniz ve kabloyu karsi tarafina koyunuz;
kauguk citeith yiksiugu ¢ikartiniz;

B tahliye borusunu cikarip, bulundugu yerin karsi tarafina
yerlestiriniz. Tahliye borusunu damlalik tipasinin bulundugu
yere yerlestiriniz ve tipayi da tahliye borusunun ilk yerine
yerlestiriniz;

B 5| dénUsturtciyd 180° doéndiriniz ve 6nceden kesilmis

araliklar cikararak yan panelin igine geciriniz, sonrasinda
vidalar araciligiyla onu uniteye sabitleyiniz;

B ¢ ara bélmeyi zemine tekrar monte ediniz;
B donustiricu kapagini yeniden monte ediniz;

B FWV ve FWZ modelleri igin, su devre baglantilarinin
karsisindaki kontrol panelini yeniden monte ediniz;

B kaucuk citeith yikstugu 6nceden tahliye borusu igin kullaniimis
olan delige yerlestiriniz, yan panele kablo tutucuyu tekrar
monte ediniz ve kablolari klips bloguna baglayarak yeniden
biraraya getiriniz;

B FWV ve FWZ modelleri igin, kapagin 6n panelini (4 vida) veya
FWL, FWR, FWM ve FWS modelleri igin, ana damlaligi
yeniden monte ediniz;

B anti-damla materyalini kullanarak énceden kullaniimig olan
delikleri kapatiniz.

doénlstiricinin su devre baglantilari yakinina konumlanmis, hava
basing dusirme vanasindan (10'luk catal anahtar) yararlanarak 1si
donustaricu temizligini yapiniz.

FVM ve FWS gdmme modeller igin, Unite ile borular arasindaki
baglantilari yapiniz ve boru ile Unite arasina yalitkan materyalden
koyunuz.

Borular (6zellikle ¢ikis borulari) izole edilmelidirler.

Unite emisini 6nlemek icin, hava cikisi ile kullanilan hava akimi
arasinda, sekil 4'te gosterildigi gibi, minimum mesafe birakiniz.

Kurulumun minimum yuksekligi 1,8 m yer seviyesinden daha az
olmamalidir.

FWM ve FWS modelleri igin; Uiniteye bir denetim kapisi dlistinilmesi
Onerilir.

g FMV ve FWS gémme modeller kullaniciya agik olmamalidir.

FWL ve FWR modelleri icin, sekil 6'ya uygun olarak zemin plakasini
kurunuz.

Ek elektrik rezistansi ile donatilmis fan coil kullaniminda,
yanici maddelerin, isitici elektrik elemanindan minimum 30
cm uzaklikta bulundugundan emin olunuz.

Fan coil cihazi Uzerinde kontrol tuslarinin olmamasi
durumunda; agcilabilir yan flaplarn vidalarla sabitlemek
gerekir.

ASIL YERINDE YAPILACAK OLAN BAGLANTILAR

Hem elektrik baglantilarn hem de pargca kurulumlari
yalnizca yetkili bir elektrik tesisatgisi tarafindan ve gecerliligi
olan ilgili yerel kanunlara uygun olarak yapiimalidir.

Enerji beslemesini kestikten sonra elektrik baglantilarini yapiniz. Sekil
5'e basvurunuz. Farkli secenekler icin, ilgili kilavuza basvurunuz.

Guc kaynaginin, cihazin bilgi levhasinda gosterilen nominal
beslemeye esit oldugunu kontrol ediniz.

Her Unite, ylksek gerilim 11l kategorisinde, omnipolar ag anahtarina
gerek duyar.

Enerji tiketimi, Uniteye konulan levhada belirtilen veriler (izerinde
g0sterilmistir.

Elektrik baglantilarini tnite/kontrolér kombinasyonunu baz alarak
yaptiginizdan ve her aksesuar ile birlikte edinilen elektrik semasina
uygun olarak yaptiginizdan emin olunuz.

Elektrik bilesenleri tablosu

.......................... Siyah = (maksimum hiz)
.... Mavi = (orta hiz)
.... Sari/Yesil = topraklama baglantisi

......................... Kirmizi = (minimum hiz)

......................... Beyaz = ortak
- - - -Asil yerinde yapilacak baglantilar
F Sigorta (kit'e dahil olmayan)
IL Sebeke diigmesi (kit'e dahil olmayan)

M Motor

CN e Konnektor
COM-102.......cc...... Kontrolor baglantilari
IsLEvis TESTI

Unitenin optimum seviyelendirmesini kontrol ediniz ve tahliye
borusunun (kGigiik artik tortulari, birikintisi vs. ylziinden)
tikanmadigindan emin olunuz.

Su devre baglantilarinin izolasyonunu kontrol ediniz (is1 dénGstirici
ve su drenajina dogru giden baglantilar).

Elektrik baglantilarinin iyi bir sekilde sabitlendigini kontrol edin (bu
kontrol islemini voltaj (OFF) durumundayken yapiniz).

Isi doénistiricusinin temizliginin dogru bir sekilde yapildigindan
emin olunuz.

Dis kasayi s6kiinlz (eger varsa).

Ana digmeyi aciniz ve Unitenin galisir oldugunu kontrol ediniz.

KuLLANIM

Cihazin kullanimi Gzerine bilgi almak icin, kurulum kilavuzuna ve

kumanda Unitesinin igleyis talimatlarina bakiniz. Ozel kumanda
Uniteleri aksesuar olarak bulunur.

Hava cikis 1zgaralarini, akimi odaya dogru veya Unitenin monte
edildigi duvara dogru yéneltmek icin, 180° dondirmek mimkindur.

Izgaralar ve yan béimeler dis kasaninigine koyulmustur. Pozisyonlarini
degistirmek icin onlari kaldirmadan énce, besleme baglantisini kesiniz
ve bir ¢ift koruyucu is eldiveni kullaniniz.

Kurulum ve kullanim kilavuzu
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BAKIM VE TEMIZLIK

Givenlik nedeniyle, herhangi bir bakim ve temizlik islemi yapmadan
Once, anahtari "Stop" konumuna ve ana digmeyi 0 (OFF) konuma
getirerek Uniteyi kapatiniz.

Bakim

Bakim islemleri, yalnizca Uretici firma tarafindan
yetkilendirilen bir servis merkezi veya kalifiye bir eleman
tarafindan gerceklestiriimelidir.

Bazi metal parcalarinin lezyonlara yol agabileceginden dolayi her
bakim islemi esnasinda 6zellikle dikkatli olunuz: Bu yuzden koruyucu
is eldivenleri kullaniniz.

Unite 6zel bir bakim iglemi gerektirmez: Yalnizca hava filtresinin
periyodik bakim iglemlerini yapmak gereklidir.

Her tirli mekanik strtinmeyi yok edebilmek icin, tniteyi 100 saat
calistirmak gereklidir.

Unite maksimum hizda tekrar calistinimalidr.
Cihazin iyi calismasi icin, asagidaki talimatlari izleyiniz:
B Hava filtresini temiz tutunuz;
® Uniteye herhangi bir sivi dékmeyiniz;
B Hava ¢ikis 1zgaralarina metal pargalar sokmayiniz;
|

Hava ¢ikis ve girisini her zaman bos birakiniz.
Her uzun bir sire kapali kalmasindan sonra tekrar calistirilan
sistemin i1s1 dénusturiictisiinde hava olmadigindan emin olunuz.

Uniteyi havalandirma icin kullanmaya baglamadan énce, asagida
belirtilenleri kontrol ediniz:

B Optimum yogusma suyu drenaji:

B |s) donGstirict kanatlari, kir birikintisi ile tikanmamalhdir.
Gerekirse, disuk basingta basingli hava ya da buhar ile
kanatlara zarar vermeden temizligini yapiniz.

Temizlik

Filtre  temizligi, yalnizca dretici firma tarafindan
yetkilendirilen bir servis merkezi veya kalifiye bir eleman
tarafindan gerceklestiriimelidir.

Filtreyi ayda en az bir kez ve her ihtimale karsi Uniteyi kullanmadan
6nce temizleyiniz (klima veya 1sitma mevsimi gelmeden énce).
Hava filtresinin temizligi icin, asagida belirtilen sekilde ilerleyiniz (sekil
7)
B FWVve FWZ modeli
Filtreyi kasa kapagina sabitleyen vidalar sékiniz ve ¢ikariniz.
B FWL ve FWR modeli
Kasa kapaginin 6n panelinde bulunan giris 1zgaralarinin icinde
olan hava filtrelerini kaldiriniz,
B FWM ve FWS gémme modeli
Kontrol paneli araciliiyla Gniteye ulasiniz ve kapatma braketini
90° acl ile dondurerek filtreyi kaldiriniz,
B Daha sonrasinda, filtreyi 1lik su ile temizleyiniz ya da kuru toz
birikintisi var ise; filtreyi basin¢li hava ile temizleyiniz.
B Onu iyice kuruttuktan sonra pargalarini yeniden birlestirip takiniz.
Hava filtresinin her yil degistiriimesi ve sadece orijinal yedek pargalarin

kullanimi énerilir. Unite modelinin adi, ana nitenin yan paneline
konulan levhada belirtiimistir.

Unitenin kasasini temizlemek icin asagidaki gibi ilerleyiniz:
B Yumusak bir bez kullaniniz;

B Elekirik carpma riskini énlemek icin veya pargalarin zarar
gbérmemesiicin Uniteye herhangi bir ¢esit sivi dbkmeyiniz;

B Cok sert kimyasal g¢ozlculeri kullanmayiniz; hava c¢ikis
1zgarasini temizlemek igin cok sicak su kullanmayiniz.

CIHAZ IMHA ISLEMI TALIMATLARI

Cihaz atma islemi yurirlikte olan yerel ve ulusal diizenlemelere
uygun olarak yapiimalidir.

ARIZA TESHISI

Eger Unite dogru bir gekilde calismiyor ise; teknik destege
basvurmadan o6nce, asagidaki tabloda verilen maddeleri kontrol
ediniz. Eger problem devam ederse, bayinize ya da yetkili servis
merkezine ulaginiz.

Symptom 1: Unite hicbir sekilde calismiyor.

MUHTEMEL SEBEP DUZELTICI ONLEM

Gug Kesintisi Gucu yeniden calistirma

Kagak akim salteri atti Yetkili servis merkezine bagvurunuz

Elektrik digmesi STOP (“0”) Uniteyi ON konumuna getiriniz, “”
pozisyonunda seginiz.

Symptom 2: Yetersiz 1sitma ve sogutma

MUHTEMEL SEBEP DUZELTICI ONLEM

Hava filtresi kirli ya da tikali Hava filtresini temizleyiniz.

Girige ya da hava ¢ikigina yakin engel | Engeli kaldiriniz

Is1 ddnusturicisiunde bulunan hava | Yetkili teknisyene basvurunuz.

Kapi veya pencereler agik Kapi ve pencereleri kapatiniz.

Cihaz disuk hizda ¢aligir Orta ya da ylksek fan hizini seginiz

Symptom 3: Cihaz su akitiyor

MUHTEMEL SEBEP DUZzELTICI ONLEM

Unite dogru bir dizlemde degil
Damlalik tikah

Yetkili teknisyene bagvurunuz

Yetkili teknisyene bagvurunuz

Unitelere asagidaki semboller damgalanmistir:

Bu durum, elektrikli ve elektronik drlnlerin, ayristiriimamis
evsel atiklarla karistirimamasi anlamina gelir.

Sistemi tek basiniza sékmeye CALISMAYINIZ: sistemin
sokllmesi, sogutma sivisi islemi, yag ve diger pargalarin

— islemleri yetkili bir personel tarafindan gergeklestirilmelidir
ve yasalara uygun olarak yapilmalidir.

Unitelerin; yeniden kullanim, geri dénlsim ve kurtarma iglemleri
Gzerine uzmanlagmis bir tesiste igslenmesi gerekir.

Bu Urinin dogru bir sekilde imha edildigini garanti ederek, cevre ve
insan sagligi icin negatif sonuclarin ortaya ¢ikmasini énlemeye
yardimci olacaksiniz.

Detayli bilgi icin, teknisyeninize veya vyetkili servis merkezine
basvurunuz.
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