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Biztonsagi ovintézkedések

+ FIGYELEM és VIGYAZAT cim alatt figyelmezteté jellegii informéaciok olvashatok. Mindkét kategéria fontos biztonsagi
informaciokat tartalmaz. Gy6z6djon meg arrol, hogy kivétel nélkil minden biztonsagi ovintézkedést betart.
* AFIGYELEM és VIGYAZAT figyelmeztetések jelentése

A FIGYELEM....Az utasitasok figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy halalhoz vezethet.

& VIGYAZAT ....Az utasitasok figyelmen kiviil hagyasa anyagi kart vagy személyi sériilést okozhat, amely
a korilményektdl fliggéen sulyos is lehet.

» A kézikdnyvben taldlhato biztonsagi jelzések jelentése a kdvetkezé:

0 Feltétlendl kdvesse az utasitasokat. @ Gy6z6djon meg arrdl, hogy valdban foldelte a készliléket. ® Soha ne tegye.

+ A felszerelés befejezése utan inditson prébalizemet hibakeresés céljabdl, valamint magyarazza el az igyfélnek,
hogyan kell a Iégkondicionalot miikddtetni és karbantartani az Gzemeltetési kézikbnyv segitségével.

» Az utmutato eredeti szévege az angol nyelvii szOveg. Az egyéb nyelvi(i valtozatok az utmutatd eredeti szGvegének
a forditasai.

Kérje meg a keresked6t vagy egy szakértd szerel6t, hogy végezze el a felszerelést.
Ne prébalja meg a klimaberendezést sajat maga lizembe helyezni. A nem megfelel6 felszerelés vizszivargast, aramiitést vagy tlizet okozhat.

* A klimaberendezést a szerelési kézikdnyv utasitdsainak megfelel6en kell felszerelni.
A nem megfelel6 felszerelés vizszivargast, aramuitést vagy tiizet okozhat.

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy csak a megadott tartozékokat és alkatrészeket hasznalja a felszereléshez.
Ha nem a megadott alkatrészeket hasznalja, az az egység leesését, vizszivargast, aramuitést vagy tuzet okozhat.

» A klimaberendezést olyan alapra szerelje fel, amely elég erés ahhoz, hogy elbirja az egységet.
A nem elég erés alap miatt a berendezés leeshet és sérlilést okozhat.

» Az elektronikai munkat az érvényben |évé helyi és orszagos elbirasoknak, valamint a szerelési kézikdnyv
utmutatasainak megfeleléen kell végezni. Mindenképpen kilén aramkdért hasznaljon.
A nem megfelel6 dramkéri kapacitas vagy a pontatlan munkavégzés aramitéshez vagy tlizhéz vezethet.

* Megfelel6 hosszusagu kabelt hasznaljon.
Ne hasznaljon toldott vezetékeket vagy hosszabbitét, mert az a készllék tdlhevilését, aramutést vagy tlizet okozhat.

+ Gy6z8djon meg arrdl, hogy az dsszes vezeték biztonsagos, a megadott vezetékeket hasznalja, és hogy nem hat
kilsé erd a kivezetd csatlakozasokra vagy vezetékekre.
A nem megfelelé csatlakozasok és a nem biztonsagos vezetékek rendellenes tulmelegedést vagy tizet okozhatnak.

+ Amikor a tapellatason, illetve a beltéri és kultéri egységek kozott helyez el vezetéket, ugy helyezze el azokat, hogy
biztonsagosan régzithesse a vezérlddoboz fedelét.
Ha a vezérlédoboz fedele nem megfeleléen van elhelyezve, az aramutéshez, tlizesethez vagy a kivezetések tulmelegedéséhez vezethet.

» Ha a tépkabel sérilt, a balesetek elkerllése érdekében a gyartdra, a markaszervizre vagy egy szakemberre kell
bizni a cseréjét.

» Ha hiitékdzeggaz-szivargast észlel a felszerelés soran, azonnal szell6ztesse ki a helyiséget. 0
Ha a hiitékozeggaz tlizzel érintkezik, mérgezé gaz termelédhet.

* Az Uzembe helyezés befejezése utan ellenérizze, hogy nem szivarog-e hiitbkézeg. 0
Ha a hit6kdzeggaz a szobaba szivarog, és tlizforrassal (példaul ventilatoros melegitével, tizhellyel vagy sitbvel) érintkezik, mérgezé

gaz termel6dhet.

» A klimaberendezés beszerelésekor vagy athelyezésekor mindig légtelenitse a h(it6kort, és csak a megfeleld
hiitékézeget (R410A) hasznalja.
Ha a h(tékorben levegd vagy egyéb idegen anyag van, az a nyomas tulzott nOvekedéséhez vezethet, amely karosithatja a berendezést, és
sérulést is okozhat.

+ A felszerelés kdzben biztonsagosan rogzitse a hiitékézegcsdveket még a kompresszor beinditasa el6tt.
Ha a htékézegcsdvek nincsenek rogzitve, és az elzaroszelep nyitva van, mikdzben a kompresszor miikddik, a berendezés levegbt sziv be.
Ez rendellenes nyomasndvekedést okozhat a hiitékérben, ami meghibasodashoz vagy akar sériiléshez is vezethet.

* Miel6tt eltavolitana a hitékozegcsdveket a leszivattyuzas soran, allitsa le a kompresszort.
Ha a kompresszor miikddik, és az elzardszelep nyitva van a leszivattylzas soran, a berendezés levegét szivhat be a hiit6kézegcsévek
eltavolitasa kdzben. Ez rendellenes nyomasndvekedést okozhat a fagyasztokdrben, ami meghibasodashoz vagy akar sériiléshez is vezethet.

* Mindenképpen féldelje a klimaberendezést. 9

Ne foldelje az egységet kozmiivezetékhez, villamharitéhoz vagy telefon foldkabeléhez. A nem megfeleld foldelés aramitést okozhat.

» Mindenképpen szereljen fel foldzarlatvédelmi kapcsolot.
A foldzarlatvédelmi aramkor-megszakito hianya aramutést vagy tlizet okozhat.
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Biztonsagi ovintézkedések

/N\VIGYAZAT

* Ne szerelje fel olyan helyen a légkondicional6t, ahol gyulékony gazszivargas veszélye all fenn. ®
Gazszivargas esetén a légkondicional6 kdzelében dsszegylild gaz tiuzet okozhat.

* A megfelel§ elvezetés biztositasahoz ezen szerelési kézikdnyv szerint szerelje fel az elvezetécsdveket,
és a paralecsapd6das megel6zése érdekében szigetelje a csovet.
A nem megfeleléen felszerelt elvezetécsovek beltéri vizszivargashoz és a berendezési targyak sérlléséhez vezethetnek.

* A megadott mdédon huzza meg a nyomatékkulccsal a hollandi anyat.
Ha a hollandi anya tul szorosan van meghuzva, akkor tartés hasznalat utan megrepedhet, és a repedésen at elszivaroghat a hiitékdzeg.

» A készllék tapasztalt vagy képzett felhasznaldk altali aruhazi, kdnnylipari vagy mezégazdasagi, illetve nem
szakemberek altali kereskedelmi és haztartasi hasznalatra lett tervezve.

* A hangnyomas szintje kisebb, mint 70 dB (A).

Tartozékok

GCEEED ® -0

(A Felszerelslemez Titanium-apatit szagtalanito (©) Vezeték nélkiili
sz{ré taviranyito
1 2 1
@ AAA szarazelem. LRO3 (alkali) ® Beltéri egység rogzitécsavarja
(M4 x 12L)
1 2 < 2
@
(H) Uzemeltetesi @) Szerelési
kézikdnyv kézikdnyv
2 1 1

Felszerelés helyének kivalasztasa

A felszerelés helyének kivalasztasa el6tt szerezze be a felhasznald jovahagyasat.

1. Beltéri egység

A beltéri egységet olyan helyen kell elhelyezni, ahol:
1) a beltéri egység felszerelését mutatd abrakon meghatarozott kovetelmények teljestilnek,
2) a leveg6bemenet és levegbkimenet akadalymentes,
3) az egység nincs kitéve kdzvetlen napsugarzasnak,
4) az egység nincs hé- vagy gbézforras kézelében,
5) nincs a kdzelben motorolajgbz (ez lerdviditheti a beltéri egység élettartamat),
6) hideg (meleg) levegd keringetése a helyiségben lehetséges,

7) az egység kozelében nincsenek elektronikus gyujtasi tipusu fluoreszkalé lampak (inverter vagy gyorsinditas tipusu),
mert ezek csdkkenthetik a taviranyitd hatoétavolsagat,

8) az egység legalabb 1 m tavolsagra van a televizio- és radiokészilékektdl (az egység interferenciat okozhat a képpel és
hanggal),
9) nem talalhatok mosodai berendezések.

2. Vezeték nélkiili taviranyité

A szobaban kapcsoljon fel minden fluoreszkal6 lampat, ha vannak ilyenek, és keresse meg a helyet, ahol a beltéri egység
megfeleléen veszi a taviranyité jelét (6 m-en belil).
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Beltéri egység felszereléset bemutato
abrak

B A beltéri egység csatlakoztatasa
Akassza be az also keret rogzitéit
a felszerel6lemezbe.
Ha a rogziték nehezen akaszthatok be,
tavolitsa el az ellilsd racsot.

i /@ Felszerel6lemez

Régzitékapocs

I
Elulsé racs Also keret
A felszerel6lemezt olyan falra
kell felszerelni, amely elbirja P
a beltéri egység sulyat. Csavarok FelsG ellilsS pane
(nem tartozék: M4 x 25L) Csavarok (M4 x 16L)
* Az elllsé racs eltavolitasakor tekintse meg
@ Csavarfedél "Az eliilsé racs eltavolitasa és felszerelése™
cimd részt a 4. oldalon

A mennyezettd|
legalabb 30 mm-re

INTELLIGENS SZEM érzékel6je

Tomitse
A falaktol legalabb el a cséfurathézagot
50 mm-re gittel.

(mindkét oldalon)
Vagja le a hészigetel6csovet

a megfelel6 hosszusagura,
majd tekerje be szigetel6sza-
laggal, meggy6zdédve arrol,
hogy nem maradt hézag

a szigetel6cs6 vagasi
vonalaban.

Also elulsé panel vagy tébb

Levegdszirék "’—1

Gondoskodjon arrél, hogy a jelfogad6 alatti
500 mm-es korzetben ne legyenek akadalyok.
Az ilyen akadalyok kedvezétlendl
befolyasolhatjak a jelfogadd vételi
teljesitményét, a vételi tavolsag pedig
lerévidulhet.

Tekerje be a szigete
écsovet szigetelsza-
laggal az aljatél

egészen a tetejéig.

Titanium-apatit szagtalanité szlr6 (2) _  _ gzervizfedél o
A szervizfedél eltavolithato. (© vezetek nelki taviranyits
Szirokeret H Nyitas médszere D
Titanium-apatit 1) Tavolitsa el a szervizfedél csavarijait.

szagtalanit6 sz(ir6 2) Huzza ki atlésan lefelé 900
a szervizfedelet a nyil irdnyaban. Mieldtt felcsavarozza

3) Huzza lefelé. a taviranyito-tartot

a falra, ellentrizze,

hogy a beltéri egység

megfeleléen veszi-e

@ a taviranyito jelét.
_fz
|1,

Leveg6sziiré

T— @ Taviranyito-tarto

A taviranyité-tartd
régzitécsavarjai
(nem tartozék: M3 x 20L)

INTELLIGENS SZEM érzékeléje
A\ VIGYAZAT

* Ne Usse meg vagy ne lokje meg erésen az INTELLIGENS SZEM érzékel6jét. Ez az érzékelS karosodasahoz és
meghibasodasahoz vezethet.
* Ne helyezzen nagy méretl targyakat az érzékeld kdzelébe. A fltbegységeket és parasitdkat is tartsa az érzékels hatokodrén

kivdl.
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Tanacsok a felszereléshez

1. Afelsé eliilsé panel eltavolitasa és felszerelése

m Eltavolitas médszere

1) Nyissa ki a fels6 ellilsé panelt.
2) A zarak kioldasahoz csusztassa felfelé az eliilsé panel hatuljan talalhatd zarakat (a bal és a jobb oldalon).
3) Huzza ki a panel tengelyeit a tengelyfuratokbdl mindkét oldalon, és tavolitsa el a felsé eliilsé panelt.

(" A fels eliils® panel hatulja \>l//

Az ellilsd panel tengelye

A fels6 ellls6 panel a rajzon
lathato allasnal nem nyilik tovabb.
Ne prébalja annal jobban kinyitni.

VN ~

Tengelyfurat 3-1) Cslisztassa \ A felso eliils6 panel hatulja
\ y, 2) CsUsztassa ) U

L]

Az elllsé panel

m Felszerelési médszer .
1) A zarak kiolddsahoz csusztassa felfelé az elllsé panel hatuljan talalhat6 zarakat 6)

(a bal és a jobb oldalon). 399

2) A felsé ellils6 panel bal és jobb oldalan talalhat6 tengelyeket illessze be a ‘
tengelyfuratokba. 1)
BE/KI

3) Az ellils6 panel zarjainak rogzitéséhez csusztassa azokat lefelé mindkét oldalon.

4) Zarja le a fels6 panelt. 7)

5) Az ellils6 panel lezarasakor NE fejtsen ki nyomast. S

6) Kapcsolja BE az egységet a taviranyitoval. Varja meg, amig a panelek teljesen ki ™
nem nyilnak. Ezutan kapcsolja Kl ismét az egységet a taviranyitoval.

7) Amint az elils® panelek teljesen lezarddtak, finoman nyomja meg a felsé eliilsé
panelt, hogy az a helyére ugorjon.

—~ — ~— —

ick” \

2. Az ellilso racs eltavolitasa és felszerelése

* Eltavolitds médszere
1) Tavolitsa el a felsé eliilsé panelt és a leveg6sziirbket.
2) Tavolitsa el a szervizfedelet. (A nyitds modszerét 1asd a 3. oldalon.)

3) Valassza le a vezetékkotegeket a vezetékfogordl, és huzza ki azokat
a csatlakozokbal.

4) Nyomija felfelé az also ellilsé panelt titkdzésig.
5) Szerelje le a (nagy) szarnyat.

6) Nyissa fel a 2 csavarfedelet, és tavolitsa el a 4 csavart az ellilsé racsrol.
(A csavarfedelek nem gyarilag beszereltek.)

— Csavarfedél
*Nyitas modszere

@ 7 Hasznaljon egy hosszu lapos

- L% = lemezt, példaul egy vonalzét,
Lefelé ¥ |——  és csavarja azt ruhaba,

nehogy megsériiljon a termék.

v

fr=—=©=28

v U

Szarny (nagy) Szarny (kicsi)
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Tanacsok a felszereléshez

7) Hasznaljon véddkesztyiit, és tegye mindkét
kezét az elulsé racs ala az abran lathaté mddon.
8) Az ellils6 racs felsd oldalat felfelé nyomva
emelje ki a racsot a 3 fels6 kampdbodl, az elllsd
racs mindkét végét fogva huzza maga felé
a racsot, majd tavolitsa el.
» Ha a racsot nehéz eltavolitani, illesszen
egy hosszu lapos lemezt* az oldalso fedélen
talalhato nyilasba az abran lathaté modon, és %
nyomja befelé a lemezt a kampok kioldasahoz \
(3 kampo a bal és a jobb oldalon), hogy \
koénnyen eltavolithassa a racsot. Oldalsé kampok
* Példaul egy ruhaba csavart vonalzo

A\ VIGYAZAT

Feltétlenll hasznaljon védékesztydit.

Felsé kampok

\é

/}“‘

o=

* Felszerelési modszer
1) Helyezze fel az ellils6 racsot, és rogzitse a fels6 kampdkat (3 helyen), valamint a bal és a jobb oldali kampokat
(oldalanként 3 helyen).
2) Csavarozza be az eliils6 racs 4 csavarjat, és zarja le a 2 csavarfedelet.
3) Szerelje fel a (nagy) szarnyat.
4) Sillyessze az also ellils6 panelt eredeti helyzetébe.
5) Csatlakoztassa a vezetékkotegeket a 2 csatlakozohoz, és rogzitse a vezetékkdtegeket a vezetékfogoval.
6) Szerelje be a leveg8sziirt, majd szerelje fel a fels6 elllsd panelt.

3. Kulonbozo cimek beallitasa

Ha két beltéri egység van felszerelve egy

helyiségben, akkor a két vezeték nélkuli

taviranyitot kilon cimekre lehet beallitani.

1) Tavolitsa el a felsé eliils6 panelt és az
ellilsé racsot. (4 csavar)

2) A nyomtatott aramkoértablan vagja el a (JA)
cimathidalast. ; .

3) Vagja el a (J4) cimathidalast S\l || £
a taviranyitéban. A
+ Ugyeljen arra, hogy ne vagja el

a J8 jumpert.

[Beltéri egység] [Taviranyito]
INTELLIGENS SZEM érzékeléje

Athidalas

&=

L\

EXIST |1
CutT |2

4. HA rendszerhez torténé

csatlakoztatas esetén

(vezetékes taviranyitd, kozponti taviranyité stb.)

* A fémlemez elektromos vezetékeinek 4 :smiemez elektromos
védofedelei — eltavolitasi modszerek vezetékeinek védsfedele (A)

1) Tavolitsa el a felsé ellils6 panelt és az
elllsé racsot. (4 csavar)

2) Tavolitsa el az elektromos vezetékek
dobozat. (1 csavar)

3) Tavolitsa el a 4 fllet, és szerelje le
a fémlemez elektromos vezetékeinek
védéfedelét (A).

4) Huzza lefelé a kampo6t a fémlemez
elektromos vezetékeinek védéfedelén (B),
és tavolitsa el az egyetlen fulet. [A hats6 oldalrol]

5) Tavolitsa el a 2 fillet a felsé részen, Egyetlen fil

) = <0
és szerelje le a fémlemez elektromos /]ﬁ;\’ﬁ\;///

vezetékeinek védsfedelét (B). P

A fémlemez elektromos
Y| vezetékeinek védéfedele (B)
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* A csatlakozoékabel rogzitési modszerei

1) Tavolitsa el a gyarilag beszerelt csatlakozét az S21 csatlakozobdl.

2) Kosse a vezetékkotegeket egy kdtegbe az abran lathatdé médon, nehogy az
eltavolitott csatlakozo interferencidba Iépjen a nyomtatott aramkértablaval.

3) Csatlakoztassa a csatlakozokabelt az S21 csatlakozéhoz,
majd huzza ki vezetékkoteget az abran jeldlt nyilason.

4) Huzza korbe a vezetékkoteget az abran lathaté modon.

* A fémlemez elektromos vezetékeinek védofedelei —

rogzitési médszerek

1) Akassza a fémlemez elektromos vezetékei
védéfedelének (B) fels6 részét a 2 fllre.

2) Nyomja be a kampot az alsoé részen, hogy raszoruljon a fil,
és szerelje fel a fémlemez elektromos vezetékeinek
védéfedelét (B).

3) Helyezze a csatlakozot a lyukba, majd akassza ra és
szerelje fel a fémlemez elektromos vezetékeinek
véddfedelét (A) a 4 filre.

Tanacsok a felszereléshez

Hatokozegcsovek szerelése

A fémlemez elektromos
y vezetékeinek véddfedele (B)

A fémlemez
elektromos
vezetékeinek
véddfedele (A)

A multi rendszerii beltéri eg
mellékelt szerelési kézikonyv ad felvilagositast.

1. A csOvég peremezése
1) Vagja le a cs6 végét egy csévagoval.
2) Tavolitsa el a sorjakat egy fellletvagd segitségével

(Pontosan derékszdgben

vagja le.)

Tokozas

I

A T e e L T EL e P @ multi rendszerii kiiltéri egységhez

~~_ Tavolitsa el a sorjakat.

ugy, hogy lefelé forditja kdzben a csovet, igy

Pontosan az alabbiakban lathaté médon helyezze el.

elkertlheti, hogy a darabok bekertiljenek Tokoz6 eszkéz " , tokoz6 657k
a 036 belsejébe_ lA R410A esetén agyomanyos [0KOZO eSzZKOozZ
: 2 = | o Leng6 tipus | Szarnyas anyas tipus
3) Helyezze a hc")IIandl anyat a csdre. < || Lengd tipus (Ridgid tipus) | _(Imperial tipus)
4) Tokozza a csGvet. esziolemezl "al 0-0,5 mm 1,0-1,5 mm 1,5-2,0 mm

5) Ellenérizze, hogy a tokozas megfelelé-e.

/N\ FIGYELEM

— Ellenérizze a kdvetkezbket
A cs6vég tokozasanak egyenletesnek
kell lennie, a csévégnek szabalyos kor
alakban kell végzddnie.

A tok belsé feliletén

nem lehetnek
repedések.

Ellenérizze, hogy a szarnyas
anya a helyén van-e.

* Ne hasznaljon asvanyi olajat a tokozott részen.

* Ne hagyja, hogy asvanyi olaj keriljon a rendszerbe, mivel az csdkkentheti az egységek élettartamat.
» Soha ne hasznaljon olyan cséveket, amelyeket korabbi 6sszeszerelések alkalmaval mar hasznalt. Csak a berendezés

tartozékait hasznalja.

* Az élettartam biztositasa érdekében soha ne szereljen fel szaritét az R410A berendezéshez.

* A szarit6 anyag feloldédhat, és megrongalhatja a rendszert.
* A helytelen tokozas a hiiték6zeggaz szivargasahoz vezethet.
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Hatokozegcsovek szerelése

2. Hiit6kozegcsovek

/A\VIGYAZAT

» Hasznadlja a f6 egységhez rogzitett hollandi anyat. (Nehogy a hollandi anya az elhasznalédas miatt megrepedijen.)

* A gazszivargas elkerilése érdekében csak a perem belsd felliletére vigyen fel hiitékézeg-olajat. (Az R410A tipusnak
megfeleld hitékdzeg-olajat hasznaljon.)

* A hollandi anyak megszoritasahoz hasznéljon nyomatékkulcsot, igy elkerilheti az anyak kdrosodaséat és a gazszivargast.

Allitsa be a peremek kdzepét, és csavarja be a hollandi anyakat kézzel, 3 vagy 4 fordulattal. Ezutan a nyomatékkulccsal fejezze
be a meghuzasukat.

[Olajfelvitel] [Megszoritas]

A hitékozeg-olajat
a hollandi csavar belsd
felUletére vigye fel.

Ne vigyen hiitékézeg-olajat Nyomatékkulcs

a kulsé fellletre.

Hollandi anya

Villaskulcs

Csdcsatlakozo

A tul nagy nyomatékkal valé
megszoritas elkerllése érdekében
ne vigyen h(itékozeg-olajat

a hollandi anyara.

Hollandi anya

Hollandi anya meghuzonyomatéka

Gaz oldal Folyadék oldal
3/8 hivelyk 1/2 hiivelyk 1/4 hivelyk
32,7-39,9 N'm 49,5-60,3 Nm 14,2-17,2 Nem
(330407 kgfscm) (505-615 kgfscm) (144-175 kgfecm)

2-1. A kell vigyazattal jarjon el a csdvezeték kezelése

Feltétlentl
A L helyezzen Fal
soran hit ré fedelet, °
1) Védje a nyitott csévégeket a portdl és a nedvesseégtol. Egé%/Hanem all
2) A csovekben 16vé hajlitasoknak a lehets legfinomabban iveltnek kell e o adél,

lennitik. Hasznaljon cséhajlitét a hajlitashoz. @) |2 szennyezédes és
a viz tavoltartasahoz
szalaggal zérja le a

hollandi csavar szajat.

2-2. Rézbdl készilt és hdszigetelé anyagok kivalasztasa
Ha kereskedelmi rézcsdveket és szerelvényeket haszndl, tartsa be
a kovetkezdket:
1) Szigetel6anyag: polietilénhab
Hoévezetési tényez6: 0,041-0,052 W/mK (0,035-0,045 kcal/mh°C)
A hitékozeggazceso fellletének hémérséklete eléri a 110°C-ot.
Olyan hészigetel6anyagot valasszon, amely képes ellenallni ennek

Egységek kozotti huzalozas

Gazvezeték
Folyadékvezeték

a hémérsékletnek.

Gazcsé
szigetelése

Ragasztészalag

Folyadékcsd
szigetelése

Leereszt6tomlé

2) Gy6z6djon meg réla, hogy a gaz- és folyadékcsdveket egyarant leszigetelte, és hogy a szigetelési méreteket az
alabbiak szerint szamitotta ki.

Gaz oldal Folyadék oldal Gazcs hoszigetelése Folyadékcs6
hészigetelése
25/35 osztal 50 osztal 25/35 osztal 50 osztal
oD ooy e Killss tméré e it Belss &tméré
Kilsg atmerd Kilsé atmer6 6.4 mm Belsd atmerd Bels6 atmerd 8-10 mm
9,5 mm 12,7 mm 12-15 mm 14-16 mm

Min. hajlitasi sugar Vastagsag min. 10 mm

30 mm vagy tébb | 40 mm vagy tébb | 30 mm vagy tébb
Vastagsag 0,8 mm (C1220T-O)

3) A gaz- és hiitékézeg-folyadékcsdvekhez kildnallé hészigetelést hasznaljon.
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Beltéri egyseg felszerelése

1. A felszerelélemez felszerelése

A felszerel6lemezt olyan falra kell felszerelni, amely elbirja a beltéri egység sulyat.
1) Ideiglenesen rogzitse a felszerel6lemezt a falhoz, gy6z6djon meg arrdl, hogy az egység egyenesen all, majd jeldlje meg

a furasi pontokat a falon.
2) A csavarokkal régzitse a felszerel6lemezt a falhoz.

A felszerelélemez ajanlott rogzitési pontjai és méretek

t A felszerel6lemez ajanlott régzitési
pontjai (6sszesen 5 pont)

(Csavar merete: M10) Folyadékesé vége Gazesé vége (Csav

ar mérete: M10)
200

)

Hasznaljon

~
©

mérészalagot

a jelzett modon.
Helyezze
a mérdszalag ®

végét a kdvetkezd b=

helyre v.

1Leereszt6tomlo
helyzete

998

Tarolja itt az egységbdl

a csévezeték kialakitasahoz

kivagott darabot

Tegyen vizmértéket
a felemelt lapra.

Falon atmené furat @65

2. Furatok létrehozasa és falon atvezeté csovek felszerelése

» Fémvazat vagy fémtablat tartalmazé falak esetén olyan falon

atvezetd csovet és falifuratfedelet hasznaljon, amelyek meggatoljak

a lehetséges h6képzddést, aramitést vagy tuzet.

» Avizszivargas megel6zése érdekében tomitéanyag segitségével

tdmitse el a csdvek korili hézagokat.

1) Furjon egy 65 mm atmérdji atvezetd furatot a falba ugy,
hogy az kifelé lejtsen.

2) A falon atvezetett csovet helyezze a furatba.
3) Helyezze fel a fali furat fedelét a fali csére.
4) A hiitékdzegcsovek, huzalozas és az elvezet6 csovek

beszerelését kdvetden gittel tdmitse el a cséfurathézagot.

3. Egységek kozotti huzalozas

1) Tavolitsa el a felsd elilsé panelt, majd tavolitsa el
a szervizfedelet.

2) Vezesse at a kiltéri egységet és a beltéri egységet
Osszekotd vezetékeket a falon atmené furaton, majd a
beltéri egység hatsé részén keresztil. Az ellilsé oldalon
keresztiil huzza at 6ket. A kdnnyebb munka érdekében
mar el6re hajtsa meg a vezetékek végeit. (Az egységek
kozti vezetékek végeit el6szor le kell csupaszitani, majd
a vezeték végeit ragasztdszalaggal korbe kell tekerni.)

3) A felszerel6lemez kampoira valo rogzitéshez két kézzel
nyomja meg a beltéri egység alsé keretét. Ellenérizze,
hogy a vezetékek nem szorulnak a beltéri egység
széléhez.

Ha mar el6re lecsupaszitja az egységek
kozotti vezeték végeit, a vezeték kdnnyebb

Beltér <«—> Kiltér

mértékegység: mm

Falon atvezetett cs6é J /% Témités

(nem tartozék)

(nem tartozék)

Akassza ide a beltéri
egység kampojat.

bevezetése érdekében fogja 6ssze

szigetel6szalaggal a vezetékvégeket.

(nem tartozék)
@65

Fali furat fedele /L%\

Falon atvezetett cs6

(nem tartozék)

@Felszerelb’lemez

Egységek
kozotti
vezeték
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Beltéri egyseg felszereléese

4. Csovek, tomldk és vezetékek elhelyezése

» A javasolt felszerelési modszer a csGvezetékek hatso elvezetése. " — —
H L skek lul Idal iel ki Ontapadé vinil szalaggal régzitse

* Haa csc:vezete’ eket a ul vagy o da t'vezetl el, tekintse meg az egymashoz a hiitékozeg csévezetéket
"5. A csOvezetékek als6 vagy oldalso elvezetése" szakaszt a 10. oldalon. és a leeresztétomlét.

4-1. A cs6vezeték jobb hatsoé elvezetése

1) Ontapado vinil szalag segitségével régzitse a leereszt6tomiét iy g
a hiitékdzegcsovek aljahoz.

2) Szigetel6szalaggal rogzitse egymashoz az egységek kozotti
vezetéket, a hiitbkbzegcsoveket és a leereszt6tomiot.

Jobb oldali hatulsé Bal oldali hatulso
csévezeték csOvezeték

3) Az egységek kozotti vezetéket, a leereszt6tomioét és @ Felszerelslemez
a hiitékézegcsodveket vezesse at a fali furaton, majd a beltéri egység tetején levd \
A jelek segitségével helyezze a beltéri egységet a felszerel6lemez kampadira. \\

4-2. A csovezeték bal hatso elvezetése

Leeresztédugo és leereszt6tomlé cseréje

Csere a bal oldalra Leereszt6tomlé rogzitéjének helye
1) AjObb oldalon tavolitsa el a szigetelés A leereszt6tomld az egység hatoldalan talalhato.
régzitécsavarjat, majd tavolitsa

el a leereszt6tomlot.

2) Tavolitsa el a leeresztédug6t a bal oldalon
L, . ’ Bal oldal ) ( Jobb oldal
és rogzitse a jobb oldalra. [Bal oldal . \{

3) Helyezze be a leereszt6tomlét, és hizza meg — Az egység elllsS oldala
a mellékelt, szigetelést régzité csavarral. Rogzité a bal oldalon Régzit6 a jobb oldalon
A meghuzas elmulasztasa vizszivargast (gyar/"ag)

okozhat. Szigetelést . \
e Ny

régzité csavar
Leeresztétomlé —7 /
1) Helyezze at a leereszt6dugét és a leereszt6tomliét.

2 Ontapads vinil | tséasvel réazit A leereszt6dugé beallitasa
) Ontapa ,,O..le,, sza {:}g"s?gl Seg?ve rog’ZI sea Ne\e‘-“e“ Ne vigyen fel kenéolajat (hiitékézegolajat)
leereszt6tomIGt a hiitékbzegesdvek aljahoz. 12 a leeresztédugora a behelyezésekor.
3) Ugyeljen arra, hogy a leereszt6tomliét a leeresztédugd > :;Z':‘e’z'j’oz3;?35‘2‘@'girizggité?ekben
helyett a leeresztécsatlakozéhoz csatlakoztassa. . szivargashoz vezet.

Hasznaljon imbuszkulcsot (4 mm).

Szigetelést
. régzité csavar

\_ Leereszt6tomlo

4) A felszerel6lemezen 1évé, a cs6 Utvonalat jelzd abrak mentén vezesse el a hlitékézegcsovet.

5) A leereszt6toml6t és a hlitékdzegcsdveket vezesse at a fali furaton, majd a beltéri egység tetején 1évé A jelek
segitségével helyezze a beltéri egységet a felszerel6lemez kampoaira.

6) Huzza be az egységek kozotti vezetékeket.

7) Csatlakoztassa az egységek kdzotti csoveket.

8) A jobb oldali abran lathaté médon
szigetel6szalaggal tekerje kdrbe
a hitékozegcsdveket és a leeresztétomiét

Leereszt6tomlo —
=

7 P
PR Felszerel6lemez
(abban az esetben, ha a leereszt6tomlét a " J®
beltéri egység hatso részén keresztill vezeti). Tomitse a furatot Tekerje a szigetel6szalagot
gittel vagy Kdsse 6ssze  a hiitékdzegesovek hajlitott részére.
témitéanyaggal. 6ntapadé vinil  Legalabb a szigetel6szalag szélességének

szalaggal. a felével fedje at a mar felhelyezett szalagot
minden tekeréskor.
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Beltéri egyseg felszerelése

9) Mikdzben Ugyel arra, hogy az egységek kozotti vezeték ne
szoruljon a beltéri egységhez, hatarozottan nyomja le mindkét Egységek kﬁzty

/ E— (AFelszerelslemez

kezével a beltéri egység also peremét, amig az egység szilardan vezeték
nem régzil a felszerel6lemez kampaira. A beltéri egység Leeresztét@rw
rogzitécsavarjai (M4 x 12L) segitségével rogzitse a beltéri ///&9

egységet a felszerel6lemezre.

AN

W@Beltéri egység rogzitécsavarja
Also keret (M4 x 12L) (2 ponton)
4-3. Falon atvezetett cs6vezeték . . y [0t
. L . iyt . Eddig a mélységig

Kdvesse a csdvezeték bal hatso elvezetése szakaszban  |1¢) 6776 be
megadott utasitasokat. a leeresztstomiét, N
Eddig a mélységig helyezze be a leereszt6témlét, hogy az  |hogyazne 50 mm ﬁ Leeresztétomld

. . v apn huzédhasson ki az tébb §
ne huzodhasson ki az elvezet6cs6bdl. PSP vagy to N

elvezetbcsdbol. N Vini .
|N_—Vinil-klorid
Kiils6 fal — N kondenzvizcss
@30 vagy tobb

5. A csévezeték also vagy oldalsé elvezetése

Oldalfedél (egység oldala)

Elllsé racs oldala

Az abra a bal als6 csévezeték esetét mutatja.

Oldalfedél
(eltls6 racs oldala)

Az abra a bal oldali cs6vezeték esetét mutatja.

1) Kanyarito flirész segitségével vagja ki a cs6csatlakoztato-fedelet.
» A csdvezeték also elvezetése esetén: Az eliilsé racs aljan
» A csovezeték oldalsé elvezetése esetén: Az oldalso fedélen (az ellilsé racs oldala és az egység oldala)
Helyezze a kanyarito flirész pengéjét a nyilashoz, és az egyenetlen belsé feliilet mentén vagja le a csécsatlakoztato-fedelet.
2) A cs6csatlakoztato-fedél levagasa utan reszelje le a felliletet.
Egy félig kerek tlicsiszold segitségével tavolitsa el a sorjakat a vagasi fellilet mentén.
3) Szigetel6szalaggal rogzitse egymashoz az egységek kozotti vezetéket, a hlitékdzegcesdveket és a leeresztétomiét.
Majd helyezze a leereszt6tomlét és a hiitékézegcesoveket a fali furatba, miutan beillesztette azokat a kivagott
csOvezetékfuratba.

/// / Zl Ontapadoé vinil szalaggal régzitse egymashoz
™ a hiitékozeg csévezetékét és a leeresztétomiot.

Jobb oldali Bal oldali
csOvezeték csévezeték

Jobb alsé csévezeték Bal als6 csévezeték

MEGJEGYZES
+ Ugyeljen arra, hogy ne keriiljon forgacs a kivagott furat csévezetékkel érintkezé részére.
+ Ugyeljen arra, hogy ne fejtsen ki nyomast az alsé eliilsé panelre.
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Beltéri egyseg felszereléese

6. Vezetékek

T e e Y e e L S T e a multi rendszerdi kiiltéri egységhez
mellékelt szerelési kézikonyv ad felvilagositast.
1) Vezetékvégek lecsupaszitasa (15 mm).

2) Parositsa a vezetékszineket a beltéri és a kiltéri egyseég csatlakozoblokkjain 1évé szamjeldlésekhez, és csavarozza
a vezetékeket a megfelel6 csatlakozékhoz.

3) Csatlakoztassa a foldvezetékeket a megfelelé csatlakozékhoz.

4) Huzza meg a vezetékeket, igy meggy6zddhet arrdl, hogy azok megfeleléen vannak-e lezarva, majd a vezetékrogzits-
elem segitségével régzitse a vezetéket.

5) Adapterre vald csatlakozas esetén vezesse és csatlakoztassa a taviranyité kabelét az S21 csatlakozéhoz.
6) Ugy vezesse el a vezetékeket, hogy a szervizfedél megfelelden régzithets legyen, majd csukja le a szervizfedelet.

- Erésen régzitse a vezetékeket Karteri |
Csatlakozéblokk a csatlakozécsavarokkal. .
ot /Elektromos alkatrészek doboza egyseg
s 0y Helyezze el a vezetékeket gy, Egységek kozotti vezetek $239)E83
[2]el ‘ hogy a szervizfedél 4 eres 1,5 mm? vagy tobb
biztonsagosan illeszkedjen. HO5RN > 9
QE,L, Biztonsagosan régzitse . [o
= | a vezetékek rogzitéelemét, Beltéri |20[3
N\ 2 2~ |30
hogy a vezetékek egység |goH
ne feszuljenek meg. 2]
Vezeték régzitéeleme Erésen régzitse a vezetékeket
Hasznalja a megadott vezetéktipust. a csatlakozocsavarokkal.
Amikor a vezetékeket a csatlakozdblokkhoz csatlakoztatja az egy maggal
rendelkezé vezeték hasznalataval, gy6z8djon meg rola, hogy kialakitja a hurkot. A -
P 2 ” 2 . - . D A AT A A
A nem megfeleld felszerelés tulmelegedéshez és tlizh6z vezethet. T [OI0) ain || @i
<Jé> <Rossz>

/N\FIGYELEM

* Ne hasznaljon toldott vezetékeket, hosszabbitdkabelt vagy csillag rendszerbdl szarmazé csatlakozasokat, mivel ezek
tulmelegedést, aramutést vagy tizet okozhatnak.

* Ne hasznaljon helyben vasarolt elektromos alkatrészeket a terméken belil. (Ne valassza le az elvezetdszivattyu stb.
tapellatasat a csatlakozdblokkrél.) Ez aramiitést vagy tlizet okozhat.

* Ne csatlakoztassa a beltéri egységet a haldzati aramforrashoz. Csak a kiiltéri egységhez csatlakoztassa azt, ellenkezd
esetben fennallhat az aramutés vagy a tiz veszélye.
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Beltéri egyseg felszerelése

Huzalozasi rajz

Egységesitett huzalozasi rajz — jelmagyarazat
Az alkalmazott alkatrészekhez és szamozashoz tanuimanyozza az egységre ragasztott huzalozasi rajzot. Az alkatrészek szamozasa arab szamokkal,
ndvekvd somrendben torténik. A szamozast az alébbi attekintésben az alkatrészkodban ™ szimbdlum jeloli.
/ : ARAMKOR-MEGSZAKITO @-) : VEDOFOLDELES
—@— CSATLAKOZAS @ : VEDOFOLDELES (CSAVAR)
—(= , D» : CSATLAKOZO @ : EGYENIRANYITO
L :  FOLDELES —Emm)— . RELECSATLAKOZO
o ] = HELYSZINI HUZALOZAS Iﬁ‘ : ROVIDZARLATI CSATLAKOZO
—+—7 . BIZTOSITEK —O— © KIVEZETES
_&‘_ . BELTERIEGYSEG [T 1] :  KAPOCSLEC
INDOOR
-_@_ KULTERIEGYSEG (Ol : VEZETEKFOGO
OUTDOOR
BLK : FEKETE GRN : ZzOLD PNK :  ROZSASZIN WHT : FEHER
BLU : KEK GRY : SZURKE PRPPPL : LILA YLW :  SARGA
BRN : BARNA ORG : NARANCSSARGA RED : RED
AP : NYOMTATOTT ARAMKORI KARTYA PS : KAPCSOLOUZEMU TAPELLATAS
BS* : NYOMOGOMB BE/KI, UZEMELTETO KAPCSOLO PTC* © HOMERSEKLET-ERZEKELO PTC
BZ HO : HANGJELZES Q* : SZIGETELT KAPUJU BIPOLARIS TRANZISZTOR
(IGBT)
(o4 : KONDENZATOR QDI : FOLDZARLATVEDELMI ARAMKOR-MEGSZAKITO
AC* CN* E* HA* HE,HL*, HN*,  :  CSATLAKOZTATAS, CSATLAKOZO QL : TULTERHELESVEDO
HR*, MR*_ A, MR* B, S* U,V,
W, XA
D VD . DIODA QM : FUTESKAPCSOLO
DB* : DIODAHID R* : ELLENALLAS
DS* : DIPKAPCSOLO RT : TERMISZTOR
E*H : FUTOELEM RC : VEVO
F*U, FU* (AJELLEMZOKET AZ : BIZTOSITEK s'C © VEGALLASKAPCSOLO
EGYSEGBEN TALALHATO JEL
PANELEN TEKINTHETI MEG)
FG* : CSATLAKOZO (KERET FOLDELESE) S . USZOKAPCSOLO
H* : VEZETEKKOTEG S*NPH : NYOMASERZEKEL® (MAGAS)
H*P, LED*, VL : ELLENORZOLAMPA, FENYKIBOCSATO DIODA S*NPL : NYOMASERZEKEL® (ALACSONY)
HAP : FENYKIBOCSATO DIODA (SZERVIZKIJELZO, ZOLD)  S*PH, HPS* : NYOMASKAPCSOLO (MAGAS)
MAGASFESZULTSEG : MAGASFESZULTSEG S*PL : NYOMASKAPCSOLO (ALACSONY)
IES : INTELLIGENS SZEMERZEKELO ST : TERMOSZTAT
1PV : INTELLIGENS ARAMMODUL S*W, SW* . UZEMMODKAPCSOLO
K*R, KCR, KFR, KHUR : MAGNESESRELE SA* : TULFESZULTSEGVEDO
L . ELO SR*, WLU : JELFOGADO
L* . TEKERCS Ss* : VALASZTOKAPCSOLO
'R : FOJTOTEKERCS SHEETMETAL ~ : KAPOCSLEC ROGZITETTLEMEZ
M* : LEPTETOMOTOR TR : TRANSZFORMATOR
M*C : KOMPRESSZORMOTOR TC,TRC . JELADO
MF : VENTILATORMOTOR V5 RV : VARISZTOR
MP . ELVEZETOSZIVATTYU-MOTOR V'R : DIODAHID
M*S : LEGYEZOMOTOR WRC : VEZETEK NELKULI TAVIRANYITO
MR*, MRCW*, MRM?*, MRN* : MAGNESESRELE X* : KIVEZETES
N :  SEMLEGES XM : KAPOCSLEC (BLOKK)
n=* ATHALADAS SZAMAAFERRITGYURUN Y'E : ELEKTRONIKUS SZABALYOZOSZELEP
PAM : IMPULZUSAMPLITUDO-MODULACIO YR, Y*S : HOCSERELO IRANYVALTO SZOLENOID SZELEPE
PCB* : NYOMTATOTT ARAMKORI KARTYA z'C ;' FERRITGYURU
PM* : INTELLIGENS MODUL ZF,Z°F . ZAJSZURO

12 mMagyar



Beltéri egyseg felszereléese

7. Elvezetécsovek A leereszt6tomié mindig

lefelé iranyuljon.

1) A jobb oldalon leirtak szerint csatlakoztassa a leereszt6tomiét. .
Csapda nem engedélyezett.

Atoml6 vége
ne érjen vizbe.

2) Tavolitsa el a fels6 elllsé panelt és a leveg8sziiréket. (Az eltavolitas modszerét
lasd a 4. oldalon.)
Ontsén némi vizet a csepptéalcaba, hogy meggy6z6dhessen a viz akadalytalan

elfolyasarol.
3) Ha a leereszt6tdmlé nem elég hosszu, szerezzen be egy 16 mm belsd atmérd;ji © Leereszt6tomld
hosszabbitotomiét. Beltéri egység 5 hosszabbitoja

leereszt6tomlsje

Mindenképpen lassa el hészigeteléssel a hosszabbitétomlé beltéri részét.

7\ EWIIII
Hoészigetel6cs6 (nem tartozék)
4) Ha merev polivinil-klorid cs6t (13 mm névleges
atmérd) kdzvetlenil a beltéri egységhez

[ce]
8
csatlakoztatott leeresztétomléhdz csatlakoztat, m} > D > O:>

hasznaljon kereskedelmi forgalomban elérhet6

elvezeté'onyl’lésokat (13 mm névleges étmérc’)’) Leere"sztétémlé a beltéri Keresk(?delmi fo’ljgal’o’mban Keresk(’-}delmi forgalomban
T . . L egységhez mellékelve kaphato elvezetényilas kaphaté merev

csatlakozokeént, ahogy a falon atmené (névleges atmeré 13 mm)  polivinil-Klorid cs6

csOvezeték esetén is. (névleges atmérd 13 mm)

mMagyar 13



Probauzem és tesztelés

1.

Probatlizem és tesztelés

1-1 Mérje meg a tapfesziiltséget, és gy6z6djon meg réla, hogy a megadott tartomanyon belllre esik.
1-2 A probauzemet hiités vagy flités Gzemmaddban is el lehet végezni.

Hités lzemmaddban valassza ki a legalacsonyabb, flités izemmaodban pedig a legmagasabb programozhaté hémérsékletet.

1) A prébaiizem a szobahdmérséklettdl fliggéen mindkét tzemmaodban le lehet tiltva.
A prébalzemhez az alabb leirtak szerint hasznalja a taviranyitot.

Prébalzem a taviranyitén segitségével

1) Nyomja meg a "BE/KI" gombot a rendszer bekapcsolasahoz.

2) Nyomja le egyszerre a "TEMP" és az "MODE" gombot.
3
4) Nyomja meg az "MODE" gombot.

)
)
) Nyomja meg a "TEMP" gombot, és valassza a "7™" lehetdséget.
)
)

a

A probatizem korulbelll 30 perc mulva ledll, és visszatér a normal tzemmaodba. A probatizembdl valo kilépéshez
nyomja meg a "BE/KI" gombot.

2) A prébatizem befejezése utan allitsa a h6mérsékletet normalis szintre (hiités tzemmaodban 26°C - 28°C, fiités
tizemmadban 20°C - 24°C).
3) A berendezés védelme érdekében a rendszer a kikapcsolas utan 3 percig letiltja az Ujrainditasi miveletet.

1-3 A tesztlizemet az lzemeltetési kézikbnyvnek megfeleléen végezze el annak ellenérzéséhez, hogy az
Osszes funkcio és alkatrész, példaul a terel6lapok mozgasa, megfeleléen mikodik-e.

» A klimaberendezés készenléti izemmaodban csak kevés aramot fogyaszt. Ha a rendszer a felszerelése utan egy
ideig nem lesz hasznadlatban, zarja el az aramkor-megszakitot, hogy a berendezés ne fogyassza feleslegesen az
aramot.

» Ha az aramkor-megszakité kiold a klimaberendezés tapellatasanak elzarasa érdekében, a rendszer vissza fogja
allitani az eredeti izemmaddot, amint az aramkdr-megszakito ujra megnyilik.

2. Elemek tesztelése

Ellenérizze

Elemek tesztelése Tlnet a kdvetkezdket

A kultéri és beltéri egység megfelelen, szilard alapra van felszerelve. Leesés, vibracié, zajok

Nem szivarog a hiitékézeggaz.

Nem megfeleld haté/fit6é
funkcio

A hlt6kdzeggaz- és a folyadékcsovek, valamint a belsd leereszt6tomld
el vannak latva megfelelé hészigeteléssel.

Vizszivargas

A leeresztévezeték megfeleléen van beszerelve. Vizszivargas

A rendszer megfeleléen van foldelve. Elektromos zarlat

Az egységek kozotti huzalozashoz a megadott vezetékek lettek Mikodésképtelen allapot vagy
felhasznalva. égési kulsérelmi nyomok

A beltéri és kultéri egység levegbbemenetében vagy -kimenetében
szabadon aramlik a levegd.
Az elzarészelepek nyitva vannak.

Nem megfeleld hGté/flit6d
funkcid

A beltéri egység megfeleléen fogadja a taviranyité parancsait. Mikdédésképtelen
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