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A dokumentum bemutatasa

INFORMACIO

Gy6z6djon meg rola, hogy a felhasznald rendelkezik a
nyomtatott dokumentacioval, és kérje meg, hogy 6rizze
meg azokat a késébbi hasznalathoz.

Célkozonség

INFORMACIO

A készllék tapasztalt vagy képzett felhasznalok altali
aruhazi, konnydipari vagy mez8gazdasagi, illetve nem
szakemberek altali kereskedelmi és haztartasi hasznalatra
lett tervezve.

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentaciokészlet
dokumentéaciokészlet a kdvetkezokbdl all:

része. A teljes

= Altalanos biztonsagi elirasok:

= Biztonsagi utasitasok, melyeket izembe helyezés elétt el KELL
olvasni

= Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
= Beltéri egység szerelési kézikonyve:

= Szerelési utasitasok

= Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)

= Szerel6i referencia-utmutaté:

= Uzembe helyezés elSkésziiletei, bevalt gyakorlatok,
referenciaadatok...
= Formatum: Digitdlis formaban is  elérhet6:  http://

www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

A mellékelt dokumentacié legujabb verzidjat a regionalis Daikin
webhelyen vagy forgalmazojatédl szerezheti be.

Az eredeti dokumentum angol nyelven irédott. A mas nyelvi
kiadasok ennek forditasai.

Miiszaki technikai adatok

= A miszaki adatok legujabb verziéjanak kiegészitését a regionalis
Daikin webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be.

= A miszaki adatok legujabb verziéjanak teljes dokumentaciojat a
Daikin Business Portal (jelszo sziikséges) szerezheti be.

2 A doboz bemutatasa

2.1 Beltéri egység

INFORMACIO

A kovetkezd abra egy példa, amely lehet, hogy NEM
egyezik teljesen rendszerének elrendezésével.

211 Tartozékok eltavolitasa a beltéri

egységbdl

1 Tavolitsa el a tartozékokat a csomag aljardl.

a b ¢ d e

Szerelési kézikdnyv

Uzemeltetési kézikdnyv

Altalanos biztonsagi elirasok

Titan-apatit szagtalanitd és ezlst részecskesz(ird (csak

FTXP esetében)

e Beltéri egységet rogzité csavar (M4x12L). Lasd
"5.5.3 Egység rogzitése a rogzitélapon” p 10].

f Vegye ki az AAA.LRO3 (alkali) szarazelemeket a
kezeléfelliletbdl

g Kezeléfelllet tartéja

h Kezel6felllet

i Rogzitélap

Szerelési kézikdnyv

4

DAIKIN

(A)(F)TXP20~35M5V1B + FTXP20~35M5V1B9
Daikin szobai klimaberendezés
3P519299-4Q - 2020.06


http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

3 Az egység bemutatasa

3 Az egység bemutatasa

FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében keringé hitékézeg kis mértékben
tlzveszélyes.

3.1 A rendszer elrendezése

a Beltéri egység

b  Szervizfedél

c Leveg6szird

d Titan-apatit szagtalanité és ezust részecskesziiré (csak
FTXP esetében)

e Hutékozegesovek, kondenzviztomld és 0sszekdtd kabel
Szigetel6 szalag

3.2 Miikodési tartomany

Uzemmaéd Miikodési tartomany

Hiites@® = Kiltéri hémérséklet: —10~46°C DB
= Beltéri hémérséklet: 18~32°C DB

= Beltéri paratartalom: <80%

Flités® = Kdltéri hémérséklet: —15~24°C DB
= Beltéri hémérséklet: 10~30°C DB

Szaritas® = Kdltéri hémérséklet: —10~46°C DB
= Beltéri hémérséklet: 18~32°C DB

= Beltéri paratartalom: <80%

= Légaramlas. Ugyeljen ra, hogy a levegéraamlas utjat semmi ne
zarja el.

= Vizelvezetés. Gy6z6djon meg rola, hogy a kondenzvizet
megfeleléen el lehet vezetni.

= Falszigetelés. Amennyiben a falndl tullépik a 30°C hémérsékletet
és a 80% relativ paratartalmat, vagy ha friss levegd kerll a falba,
a készulék tovabbi szigetelésére van sziikség (minimum 10 mm
vastag polietilén hab).

= Falszilardsag. Ellendrizze, hogy a fal vagy a padlé elég erés-e
ahhoz, hogy elbirja az egység sulyat. Amennyiben kockazatosnak
taldlja, az egység felhelyezése el6tt erésitse meg a falat vagy a
padlét.

= Térkoz. Az egységet legalabb 1,8 méterre szerelje a padlészint
folé, és tartsa szem el6tt a falak és a mennyezet el6irt tavolsagara
vonatkozé alabbi el6irasokat:

o
™
Al

(mm)

4.2 A hiitékozegcsovek elokészitése

421 Hiitékozegcsovekre vonatkozoé elbirasok

@ TAJEKOZTATAS

A hiitékozeghez alkalmas csévezetékeket és az egyéb
nyomastarto alkatrészeket kell hasznalni. A
hit6kdzegcsodvek elirt anyaga a hitékézeghez valo,
foszforsavval dezoxidalt varratmentes rézcsé.

= A csoveken beliili idegen anyag mennyisége — beleértve a gyari
olajszennyez6dést — legfeljebb 30 mg/10 m lehet.

Hiitokozegcsovek atmérdje

Ugyanazt az atmérét hasznalja, mint a kiltéri egységek
csatlakozasaihoz:

@ Egy biztonsagi eszkoz ledllithatja a rendszer miikodését, ha az
egység az Uzemi tartomanyan kivil mikodik.

® Ha az egység az lizemi tartomanyan kivil mikodik,
paralecsapodas és vizcsepegés jelentkezhet.

4 Elokészuletek

4.1 A berendezés helyének
elékészitése

Osztaly L1 folyadékcsé L1 gazcso

A FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem
mikodik allandé gyujtéforras (példaul: nyilt lang, miikodé
gazkésziilék vagy elektromos flitbberendezés).

411 A beltéri egység felszerelési helyére
vonatkozé kovetelmények

INFORMACIO

A hangnyomasszint 70 dBA alatti.

20~35 76,4 29,5

Hiitékozegcsovek anyaga

= Csészerelési anyag: Foszforsavval dezoxidalt varratmentes
rézcsé.

= Hollandianyas kotések: Kizardlag lagyitott anyagot hasznaljon.

= A cs6 keménységi foka és falvastagsaga:

Kiils6 atméré | Keménységi fok | Falvastagsag (t)
(@) @
6,4 mm (1/4") Lagy (O) =0,8 mm 2

N
@i
A

@ A vonatkozo jogszabalyoktdl és az egység maximalis tizemi
nyomasatol fliggben (lasd: "PS High" az egység adattablajan)
nagyobb falvastagsagu csévezetékre lehet sziikség.

4.2.2 A hiitékozegcsovek szigetelése

= Szigetel6anyagként polietilén habot hasznaljon:

= amelynek a hévezetési tényezéje 0,041 és 0,052 W/mK (0,035
és 0,045 kcal/mh°C) kdzétt van

= amelynek héallésaga legalabb 120°C

= Szigetelés vastagsaga
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5 Felszerelés

Cso kiils6 atmérdje | Szigetelés bels6 Szigetelési
(9,) atmérdje (9)) vastagsag (t)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
i Di
Wt
<

Ha a hémérséklet magasabb mint 30°C, és a relativ paratartalom
meghaladja a 80%-ot, akkor a szigetel6anyagoknak legalabb 20 mm
vastagnak kell lennitk, hogy ne alakulhasson ki kondenzacié a
szigetelés feluletén.

5 Felszerelés

5.1 A beltéri egység felnyitasa

511 Az eliils6 panel eltavolitasa

1 Az eluls6 panelt fogja meg a mindkét oldalon talalhato flleknél,
és nyissa fel.

a Panel fulek

2 Tavolitsa el az elulsé panelt jobbra vagy balra csusztatva, és
kézben huzza maga felé.

Eredmény: Az 1. oldalon az eliilsé panel forgécsapja kiold.

3 Akassza ki ugyanigy a masik oldalon is az ellls6 panel
forgdcsapjat.

a Ellls6 panel forgécsap

5.1.2 Az eliils6 panel visszahelyezése

1 Tegye fel az elllsé panelt. A hornyok mentén illessze be az
ellls6 panel csapjait, és tolja be 6ket a helytkre.

2 Az elllsd panelt mindkét szélén és a kdzepén lenyomva, lassan
zarja le.

5.1.3 Az eliilsé racs eltavolitasa

A VIGYAZAT

A rendszer szerelése, karbantartasa és szervizelése soran
viselien megfelel6 véddfelszerelést (védbkesztyiit és -
szemlveget stb.).

1 Vegye le az ellils6 panelt a leveg8sziré eltavolitasahoz.

2 Tavolitson el 2 csavart az ellils6 racsrol.

3 Nyomija le 3 korrel jeldlt 3 felsé horgot.

A

a Fels6 horog
b 3 kor szimbdlum

4 Javasoljuk, hogy az ellilsé racs eltavolitdsa el6tt nyissa fel a
szarnyat.

5 Helyezze mindkét kezét az elulsé racs kdzepére, nyomja
felfelé, majd maga felé.

514 Az eliilsé racs visszahelyezése

1 Helyezze be az ellilsé racsot, és rogzitse stabilan a 3 felsd
horoggal.

Helyezze vissza a 2 csavart (20~35 osztaly) az ellilsé racsra.

Helyezze be a leveg8szirét és rogzitse a burkolatot.

5.1.5 Az elektromos doboz fedelének
eltavolitasa
1 Vegye le az eliilsé racsot.
Tavolitson el 1 csavart az elektromos doboz fedelérdl.

Nyissa ki az elektromos doboz fedelét a fedél fels6 részén
talalhato kiemelked6 részt meghizva.

4 Akassza ki az alsé fllet és vegye le az elektromos doboz
fedelét.

a Ful
b Kiemelkedd rész a fedél fels6 részén
¢ Csavar

Szerelési kézikdnyv
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5 Felszerelés

5 A fedél visszahelyezéséhez el6szor akassza be az alsé fllet az
elektromos dobozra, majd csusztassa a fedelet a 2 felsé fllre.
5.1.6 A szervizfedél felnyitasa

1 Tavolitson el 1 csavart a szervizfedélrdl.

2 Huzza ki a szervizfedelet vizszintesen az egységbdl.

a Szervizfedél csavar
b Szervizfedél

5.2 A beltéri egység felszerelése

5.2.1 A rogzitoélap felszerelése

1 Ideiglenesen szerelje fel a rogzitélapot.

2 Allitsa vizszintbe a régzitélapot.
Mérészalag segitségével jeldlie meg a furatok kézéppontjat a
falon. A mér@szalag végét helyezze a ">" jelzésre.

4 A beszerelés utolso Iépéseként er@sitse a rogzitlapot a falra
M4x25L csavarokkal (nem tartozék).

INFORMACIO

Az eltavolitott csécsatlakozas-fedelet bele lehet tenni a
rogzitélapon kiképzett zsebbe.

a

116.5

=11
o 7 4
)\ g
<
|
it s NoZan
48 170 | = 50 | 170 48
337 } 337 |
770 (mm)
A Rogzitélap 20~35. osztalyhoz
a Rogzitélap javasolt rogzitési pontjai
b A csdcsatlakozo fedelének kialakitott fészek
¢ Vizszintméro elhelyezésére kialakitott filek
d Falon atmend lyuk @65 mm
e Kondenzviztdmlé helye
f A mérészalag helyét mutatd ">" jelzés
g Gazcs6 vége
h Folyadékcsé vége

5.2.2 Lyuk farasa a falba

VIGYAZAT

A fém keretet vagy lemezt tartalmazoé falak esetében a
csovet Ugy vezesse at a falon, és a lyuktakarét ugy tegye
fel, hogy az ne okozzon melegedést, aramutést vagy tlzet.

@ TAJEKOZTATAS

Ne feledje el a csovek kdrnyékét tomitéssel (nem tartozék)
szigetelni, hogy megel6zze a vizszivargast.

1 Furjon egy 65 mm-es lyukat a falba ugy, hogy a kulsé oldal felé
lejtsen.

2 Helyezze be a falon atmend csovet a lyukba.

3 Helyezzen egy lyuktakarét a fali csére.
ab

) Y

b a (mm)

a Falon atmend csovek
b Kitt
¢ Falinyilas fedele

4 Ha a hitékdzeg- és kondenzvizcsbvek szerelésével, illetve a
huzalozassal végzett, a rést zarja le kittel.

5.2.3 A csocsatlakozé fedelének eltavolitasa

A csovek jobb oldalon, jobbra-alul, bal oldalon vagy balra alul
végzett bekdtéséhez a cséesatlakozo fedelét el KELL tavolitani.

1 Dekopir fiirésszel vagja ki belilrél az ellilsé racs cséfedelét.

2 Félkor keresztmetszetl tlreszelSvel tavolitson el minden sorjat
a vagas szélérol.

@ TAJEKOZTATAS

NE hasznaljon csip6fogot a hiitékozegcsovek fedelének
eltavolitasahoz, mivel ez roncsolhatja az ellilsd racsot.

5.2.4 A kondenzviz-elvezetés biztositasahoz

Gy6z6djon meg rola, hogy a kondenzvizet megfeleléen el lehet
vezetni. Ebbe beletartozik:

» Altalanos iranyelvek

= A kondenzvizcsovek csatlakoztatasa a beltéri egységhez

= Vizszivargas ellenérzése

Altalanos iranyelvek

= Csbhossz. A kondenzvizcsévek hosszat a leheté legrévidebbre
tervezze.

= Csoméret. Ha a kondenzviztomlé hosszabbitasara vagy rejtett
kondenzvizcsévekre van szikség, akkor a toémlé végéhez
megfelelden illeszkedd alkatrészeket kell hasznalni.

©| 9

—|

NES
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5 Felszerelés

@ TAJEKOZTATAS

= A kondenzviztdml6nek lejtenie kell.
= Olajcsapda hasznalata NEM engedélyezett.

= NE tegye a kondenzviztdml6 végét viz ala.

hosszabbitasa. A kondenzviztomlé

= Kondenzviztéomlé
meghosszabbitasat kilén megvasarolhaté @16 mm-es tomidvel
végezze el. NE felejtse el, hogy a kondenzviztdmld beltéri részén
hdszigetelt tdmlét kell hasznalni.

a ag
5 _] 8

a A beltéri egységhez mellékelt kondenzviztoml6
b Hészigetel6 tok (nem tartozék)
¢ Kondenzviztémlé-hosszabbitas

= Merev PVC csé. Ha egy merev PVC csovet csatlakoztat (13 mm
névleges atmérd) kozvetlenlil a kondenzviztémlére a beépitett
csovekkel, hasznaljon kildon megvasarolhatd kondenzvizgydijtét
(13 mm névleges atméro).

s e

a A beltéri egységhez mellékelt kondenzviztomld
b Kondenzvizgy(jt6 13 mm névleges atmérével (kilon
megvasarolhatd)
¢ Merev PVC cs6 (nem tartozék)
= Paralecsapédas. Tegyen ovintézkedéseket a paralecsapodas
megel6zése érdekében. A teljes elvezetd csovet szigetelije az
éplletben.

1 Helyezze be a kondenzviztéml6t az alabbi abran lathato
maédon, hogy ne jéhessen ki a kondenzvizcs6bdl.

I

=50

_|.| mm

A csovek bekotése jobb oldalon, jobbra-hatul vagy
jobbra-alul

INFORMACIO

Gyari allapotban a cs6 a jobb oldalon van bekétve. Bal
oldali csébekotéshez szerelje le a csdvet a jobb oldalrdl, és
szerelje at a bal oldalra.

1 Rogzitse a kondenzviztéml6t vinil ragasztdészalaggal a
hitékdzegcesovek aljahoz.

2 Tekerje be a hiit6kézegcsdveket és a kondenzviztomlét egydtt
szigetel6 szalaggal.

C

A Jobb oldali cs6csatlakozas

B Jobb-als6 csécsatlakozas

C Jobb-hatsé csécsatlakozas

a Tavolitsa el a cséfedelet itt a jobb oldali
cs@csatlakozashoz

b Tavolitsa el a cséfedelet itt a jobb-alsd
csécsatlakozashoz

A csovek bekotése bal oldalon, balra-hatul vagy
balra-alul

INFORMACIO

Gyari allapotban a csé a jobb oldalon van bekétve. Bal
oldali cs6bekotéshez szerelje le a csdvet a jobb oldalrdl, és
szerelje at a bal oldalra.

1 Tavolitsa el a szigetelést rogzité csavart a jobb oldalon, és
tavolitsa el a kondenzviztomlét.

2 Vegye le a kondenzvizlefolyét a bal oldalrdl, és tegye at jobb
oldalra.

@ TAJEKOZTATAS

NE hasznadljon sikositdé olajat (hit6gépolajat) a
lefolyészelepen annak behelyezésekor. A lefolydszelep
megseérulhet, ami szivargast okoz.

3 Helyezze be a kondenzviztomlI6t a bal oldalon, és ne felejtse el
meghuzni a rogzit§ csavart, mert ellenkez6 esetben
vizszivargas kovetkezhet be.

a A szigetelés rogzitécsavarja
b Leereszt6tomld

4 Rogzitse a kondenzviztoml6t a hitékézegesdvek aljahoz vinil
ragasztoszalaggal.

Bal oldali cs6écsatlakozas

Bal-hatso csécsatlakozas

Bal-also csécsatlakozas

Tavolitsa el a cséfedelet itt a bal oldali
csOcsatlakozashoz

Tavolitsa el a cséfedelet itt a bal-alsé csécsatlakozashoz

o OW>

(=3
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5 Felszerelés

A vizszivargas ellenérzése

1 Tavolitsa el a leveg8sziréket.

2 Fokozatosan 6ntson kb. 1 | vizet a csepptalcaba, és ellenérizze
a vizszivargast.

5.3 A hiitékozegcsovek
csatlakoztatasa

VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE

5.3.1  Utmutaté a hiitékdzegcsovek

osszekotéséhez
Vegye figyelembe a koévetkez6 iranyelveket a  csovek
csatlakoztatasakor:

= Hollandi anya csatlakoztatasakor kenje be a perem belsé felliletét
éter- vagy észterolajjal. Kézzel huzza meg 3—4 fordulatot, mielétt
szorosan meghuzna.

R \ lg
‘
:
,

= A hollandi anyakat MINDIG egyszerre 2 kulcsot hasznalva kell
meglazitani.

= A csovek csatlakoztatasakor a hollandi anyak meghuzasahoz
MINDIG hasznaljon egyszerre nyomatékkulcsot és villaskulcsot is.
Ez a peremsériilés és a szivargas megel6zése miatt fontos.

a Nyomatékkulcs
b Villaskulcs
¢ Csécsatlakozo
d Hollandi anya
Cséméret | Meghuzonyom | Perematmérék| Perem rajza
(mm) aték (Nm) (A) (mm) (mm)
26,4 15~17 8,7~9,1 90":250
29,5 33~39 12,8~13,2 @\7
212,7 50~60 16,2~16,6 T‘ (\ R=
Jo4-08

5.3.2 A hiitékozegcsovek csatlakoztatasa a
beltéri egységhez
= Csobhossz. A hiit6kozegcsovek hosszat a lehetdé legrévidebbre
tervezze.

1 Csatlakoztassa a
hollandianyakkal.

hltékézegcsdveket az  egységhez

2 Szigetelje a hlt6kézegcsdveket, az Osszekotbkabelt és a
kondenzviztéoml6t a beltéri egységen az alabbiak szerint:

Gazcs6

Gazcso szigetelés
Osszekotékabel
Folyadékcsé
Folyadékcs6 szigetelés
Fed6szalag

g Leeresztétomld

-0 Q0T QO

@ TAJEKOZTATAS

Gy6z6djon meg rola, hogy telijesen szigetelte az dsszes
hitékézegcsdvet. A szabadon hagyott cséveken para
csapodhat le.

5.4 Az elektromos huzalozas
csatlakoztatasa

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

FIGYELEM

MINDIG t6bb eres kabelt hasznalion a tapellatas
kabeleihez.

FIGYELEM

Ha a tapkabel sérilt, a balesetek elkerllése érdekében a
gyartéra, a markaszervizre vagy egy hasonléan képzett
szakemberre KELL bizni a cseréjét.

FIGYELEM

NE csatlakoztassa a tapvezetéket a beltéri egységhez. Ez
aramutést vagy tiizet okozhat.

FIGYELEM

= NE haszndlion helyben
alkatrészeket a terméken belll.

BB B PP

vasarolt  elektromos

= NE valassza le az elvezetdszivattyu stb. tapellatasat a
csatlakozoblokkrol. Ez aramiitést vagy tlizet okozhat.

A FIGYELEM

Az  Osszekotbkabelt tartsa tavol a
rézcsovektdl, mivel az ilyen
felforrésodhatnak.

szigeteletlen
csOvek  nagyon

541 Elektromos huzalok csatlakoztatasa a
beltéri egységhez
Az elektromos munkalatok végrehajtasa soran figyelembe kell venni

a szerelési kézikdnyv el6irasait, valamint az adott orszag elektromos
huzalozasra vonatkozo6 szabalyait és gyakorlati kodexét.

1 Akassza fel a beltéri egységet a rogzit6lapon talalhaté
kampokra. A "A" jeldlést hasznalja az igazitashoz.

a Rogzitélap (tartozék)
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5 Felszerelés

b Osszekétékabel
¢ Kabelvezetd
2 Nyissa fel az ellls6é panelt, majd a szervizfedelet. Lasd "5.1 A
beltéri egység felnyitasa" [» 6].

3 Vezesse at az Osszekot6kabelt a kultéri egységtél a falon
atmend lyukon at, a beltéri egység hatoldalan és az elllsé
oldalon keresztul.

Megjegyzés: Ha az 6sszekotokabel szigetelése mar le van hantva,
akkor szigetel6szalaggal 6ssze kell fogni a végeket.

4 Hajlitsa fel a kabel végét.

@ TAJEKOZTATAS

= A tapvezetéket és a jelatviteli vezetéket egymastdl
tavol kell tartani. A jelatviteli és a tapvezetékek
keresztezhetik egymast, de NEM futhatnak egymassal
parhuzamosan.

= Az elektromos interferencia elkerulése érdekében a
kabelek kdzott MINDIG legalabb 50 mm tavolsagot kell
tartani.

A FIGYELEM

Akadalyozza meg, hogy az egységbe kisebb termeti
allatok fészkeljék be magukat. Az elektromos alkatrészekre
maszé kis élélények mikodészavarokat, fustolést vagy
tlzet is okozhatnak.

Csupaszitsa le a vezetékek végeit kb 15 mm-ig.

Egyeztesse a vezetékek szinét a beltéri egység
csatlakozoblokkjaban a csatlakozok sorszamaval, és ol
rogzitse a csavarral a vezetékeket a megfeleld csatlakozéba.

7 Afoldelévezetéket csatlakoztassa a megfeleld csatlakozohoz.

A csatlakozok csavarjaival
vezetékeket.

biztonsagosan rogzitse a

9 Huzassal ellendrizze, hogy a vezetékek j6l vannak-e rogzitve,
majd régzitse a vezetékeket bilinccsel is.

10 Igazitsa ugy a vezetékeket, hogy a szervizfedél biztonsagosan
a helyére kerllhessen, majd zarja le a szervizfedelet.

5.5 A beltéri egység felszerelésének
befejezése

5.5.1 Kondenzvizcsovek, hiitokozegcsovek és
osszekotdokabel szigetelése

1 A kondenzvizcsovek, hiitékdzegcsovek és elektromos kabelek
beszerelése utan. Tekerje be a hltékézegcsdveket, az
Osszekotdkabelt és a kondenzviztoml6ét egyltt szigeteld
szalaggal. A szalagot legalabb fél szélességnyi atfedéssel kell

tekerni.
a b/
| —C

Aot )

<. EE

Leereszt6tomlé

Osszekotékabel

Rogzitélap (tartozék)

Hitékozegesdvek

Beltéri egységet rogzité M4x12L csavar (tartozék)
Also keret

-0 20T

5.5.2 Csovek atbujtatasa a falba fart lyukon

1 lgazitsa el a hltékézegcsdveket a rogzitélapon lathatéd
jeloléshez.

Leereszt6tomld

Szigetelje a lyukat kittel vagy tomitéanyaggal
Vinil ragasztészalag

Szigetel6 szalag

Rogzitélap (tartozék)

@ TAJEKOZTATAS

= NE hajlitsa meg a hltékozegcsoveket.

®Qo 0T O

= NE nyomja a hiit6kdzegcsoveket az also kerethez vagy
az ellls6 racshoz.

2 Vezesse at a kondenzviztomlét és a hiitékozegcsoveket a falon
fart lyukon.

5.5.3 Egység rogzitése a rogzitélapon

1 Akassza fel a beltéri egységet a rogzitélapon talalhatéd
kampokra. A "A" jelélést hasznalja az igazitashoz.

2 Két kézzel nyomja meg az egység also peremét, igy allitsa be a
rogzitélap alsé horgain. Gyéz6djon meg arrél, hogy a vezeték
sehol NINCS 6sszenyomva.

Megjegyzés: Ugyeljen ra, hogy az ésszekétékabelt NE csipje be a
beltéri egység.
3 Két kézzel nyomja meg a beltéri egység alsé peremét, amig
stabilan nem rogziil a régzitélap horgain.

4 Rogzitse a beltéri egységet a tartdlemezhez a beltéri egységet
rogzité 2 db M4x12L csavarral (tartozék).

Szerelési kézikdnyv
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6 Konfiguracio

6 Konfiguracié
6.1 Eltéro cimek beallitasa

Ha 2 beltéri egység van 1 helyiségben, a 2 felhasznaldi
kezel6fellletet eltéré cimre lehet allitani.

1 Vegye ki az elemeket a kezel6feluletbdl.

2 Kapcsolja le a cim jumpert.

f+ | ]

8 Nyomja meg a beltéri egység ON/OFF kapcsol6t, amig a
mikodésjelzd lampa villog.

a Cim jumper

@ TAJEKOZTATAS

Ugyelien r4a, hogy NE okozzon kart a szomszédos
alkatrészekben a cim jumper lekapcsolasa kézben.

3 Kapcsolja be a tapellatast.

Eredmény: A beltéri egység terelSlapjai egyszer felnyilnak és
lecsukddnak a referenciahely beallitasahoz.

INFORMACIO

= Amennyiben NEM tudja elvégezni a beallitasokat a
megadott idén belll, kapcsolja ki az aramellatast
legaldbb 1 percre, miel6tt visszakapcsolna az
aramellatast.

4 Nyomja meg a egyszerre gombot:

Modell Gombok

FTXP és ATXP m @j és

5 Nyomja meg:

Modell Gomb
FTXP és ATXP TE/l\\/IP

6 Valassza ki:

Modell Jelolés
FTXP és ATXP A

7 Nyomja meg:

Modell Gomb

FTXP és ATXP

a Mikodésjelzé lampa
b Beltéri egység ON/OFF kapcsold

Jumper Cim
Gyari beallitas 1
Miutan csipéfogéval 2
levagta

INFORMACIO

Ha NEM tudja elvégezni, mikdzben a mikodésjelzd lampa
villog, ismételje meg az eljarast az els6 |épéstdl.

9 Atelepités befejezését kdvetden nyomja meg:
Modell Gomb

FTXP és ATXP Tartsa lenyomva a gombot
korulbelll 5 masodpercig.

Eredmény: A kezel6felllet visszavalt az el6z6 képernydre.

7 Belizemelés

@ TAJEKOZTATAS

Az  egységet MINDIG  termisztorokkal  és/vagy
nyomasérzékeldkkel/-kapcsolokkal egyitt mikodtesse. Ha
NEM igy tesz, a kompresszor kiéghet.

71 Belizemelés el6tti ellendrzélista

Az egység lUzembe helyezése utan el6szor ellenbrizze az alabb
felsoroltakat. Az ellenérzések elvégzése utan az egységet le kell
zarni. Lezaras utan kapcsolja be az egységet.

7.2 Prébalizem végrehajtasa

Elofeltétel: A tapellatasnak a megadott tartomanyba KELL esni.

Elofeltétel: A probaizem elvégezhetd hiités vagy fiités
izemmodban.

Eléfeltétel: A probalizemet a beltéri egység szerelési
kézikdnyvének megfeleléen végezze el annak biztositasahoz, hogy
az 6sszes funkcid és rész megfeleléen mikodjon.

1 Hités Uzemmodban véalassza ki a legalacsonyabb
programozhaté hémérsékletet. Fités Uzemmaodban valassza ki
a legmagasabb programozhaté hémérsékletet. Szilkség esetén
a probalizem kikapcsolhaté.

2 A prébalizem befejezése utan allitsa a hémérsékletet normal
szintre. Hités modban: 26~28°C, fltés modban: 20~24°C.

3 Az egység KIKAPCSOLASA utan a rendszer miikddése 3 perc
mulva leall.
7.21 Prébaiizem elvégzése a téli szezonban

Ha télen Hiités tzemmaddban mikddteti a klimaberendezést, mindig
kévesse az alabbiakban leirt Utmutatasokat.

FTXP egységek esetében
[ ~ 1 TEMP
1 Nyomja meg egyszerre a | TEMP|, LLJ és gombokat.

A
Nyomja meg a ITEMP| gombot.

2
3 Valasszakia } lehetSséget.
4 Nyomja meg a gombot.

5 Nyomja meg a 0oL gombot a rendszer bekapcsolasahoz.

Eredmény: A probalzem korilbelil 30 perc mulva
automatikusan leall.

(A)(F)TXP20~35M5V1B + FTXP20~35M5V1B9
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8 Hulladékba helyezés

6 Egy izemmod ledllitdsahoz nyomja meg a gombot.

INFORMACIO

Egyes funkciok NEM HASZNALHATOK a probaiizem
mikodésekor.

Ha mikodés kozben lép fel aramszinet, akkor a rendszer az
aramellatas helyreallasa utan automatikusan Gjraindul.

8 Hulladékba helyezés

Az egység szétszerelését, a hitékozeg, az olaj és egyéb alkatrészek
kezelését a vonatkozo jogszabalyoknak megfeleléen KELL végezni.

Szerelési kézikbnyv DAIKIN
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9 Miiszaki adatok

9 Miszaki adatok

A legfrissebb miiszaki adatok egy része elérhet6 a (nyilvanosan elérhetd) regionalis Daikin webhelyen. A legfrissebb miiszaki adatok teljes
listaja a (hitelesitést igényl6) Daikin Business Portal webhelyen érhet6 el.

9.1 Huzalozasi rajz

A bekotési rajz az egység tartozéka, a kiiltéri egység belsejében (a feddlap alsé részén) talalhato.

Egyesitett huzalozasi rajz jelmagyarazata

A felhasznalt alkatrészeket és a szamozast az egység huzalozasi rajzan talélja. Az alkatrészek szamozasa arab szamokkal torténik,
minden alkatrészhez emelkedd sorrendben, és az alabbi felsorolasban "*" szimbdlum jelzi az alkatrészkédban.

/) ARAMKORI MEGSZAKITO D VEDOFOLDELES

—@— CSATLAKOZAS @ VEDOFOLDELES (CSAVAR)
—(=— , D» CSATLAKOZO @ EGYENIRANYITO
L FOLDELES ——)— RELE CSATLAKOZO
o J B HELYSZINI HUZALOZAS Iﬁ‘ ROVIDZARO CSATLAKOZO
—+—F BIZTOSITEK —O— KIVEZETES
ﬁ BELTERI EGYSEG (1T 1] KAPOCSLEC

INDOOR

ﬁ KULTERI EGYSEG o e VEZETEKFOGO
OUTDOOR

BLK : FEKETE GRN : ZzOLD PNK ROZSASZIN WHT : FEHER

BLU : KEK GRY : SZURKE PRP,PPL: LILA YLW : SARGA

BRN : BARNA ORG : NARANCSSARGA RED PIROS
AP NYOMTATOTT ARAMKORI KARTYA PS KAPCSOLOUZEMU TAPELLATAS
BS* BE/KI NYOMOGOMB, UZEMMOD KAPCSOLO PTC* TERMISZTOR PTC

BZ, H*O KURT Q SZIGETELT BIPOLARIS

c* : KONDENZATOR KAPUTRANZISZTOR (IGBT)
AC*, CN¥, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, :  CSATLAKOZAS, CSATLAKOZO QDI FOLDZARLAT-MEGSZAKITO
HR*, MR*_A, MR*_B, $*, U, V, Q'L TULTERHELESVEDO

W, X*A, K*R_* QM HOKAPCSOLO

D*, V*D DIODA R ELLENALLAS

DB* DIODAHID RT TERMISZTOR

DS* DIP KAPCSOLO RC VEVOEGYSEG

E*H FUTOELEM s'C VEGALLASKAPCSOLO

F*U, FU* (JELLEMZOLHOZ, BIZTOSITEK S USZOKAPCSOLO

LASD AZ EGYSEGEN S*NPH NYOMASERZEKEL®O (MAGAS)
TALALHATO PCB-T) S*NPL NYOMASERZEKELO (ALACSONY)
FG* CSATLAKOZO (KERET FOLDELES) S*PH, HPS* NYOMASKAPCSOLO (MAGAS)
H* VEZETEKKOTEG S*PL NYOMASKAPCSOLO (ALACSONY)
H*P, LED*, V*L ELLENORZOLAMPA, VILAGITO DIODA ST TERMOSZTAT

HAP VILAGITO DIODA (SZERVIZKIJELZO ZOLD) S*RH PARATARTALOM-ERZEKELO
HIGH VOLTAGE MAGAS FESZULTSEG S*W, SW* UZEMKAPCSOLO

IES FIGYELO SZEM SZENZOR SA*, F1S TULFESZULTSEGVEDO

IPM* INTELLIGENS ARAMMODUL SR*, WLU JELVEVO

K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M ELEKTROMAGNESES RELE SS* VALASZTOKAPCSOLO

L ELO SHEET METAL KAPOCSLEC ROGZITETT LEMEZ
L HOCSERELO TR TRANSZFORMATOR

LR FOJTOTEKERCS TC, TRC JELADO

M* LEPTETOMOTOR V¥ RV VARISZTOR

M*C KOMPRESSZOR MOTOR V'R DIODAHID

M*F VENTILATOR MOTOR WRC VEZETEK NELKULI TAVIRANYITO
M*P ELVEZETOSZIVATTYU MOTOR X KIVEZETES

M*S LEGYEZOMOTOR X*M KAPOCSLEC (BLOKK)

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* ELEKTROMAGNESES RELE YE ELEKTRONIKUS

N NULLA SZABALYOZOSZELEP
n=*, N=* ATVEZETESEK SZAMA A FERRITMAGON Y*R, Y*S HOCSERELO IRANYVALTO

PAM IMPULZUSAMPLITUDO-MODULACIO SZOLENOID SZELEPE

PCB* NYOMTATOTT ARAMKORI KARTYA zc FERRITMAG

PM* TAPFESZULTSEG MODUL ZF, Z*F ZAJSZURO

(A)(F)TXP20~35M5V1B + FTXP20~35M5V1B9 DAIKIN Szerelési kézikdnyv

Daikin szobai klimaberendezés

3P519299-4Q — 2020.06

13









EAL Opi0

DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN.TIC. A.S.
Gllsuyu Mahallesi, Fevzi Cakmak Caddesi, Burgak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
ISTANBUL / TURKIYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Cagdri Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2018 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium 3P519299-4Q 2020.06



	Szerelési kézikönyv
	Tartalomjegyzék
	1 A dokumentum bemutatása
	2 A doboz bemutatása
	2.1 Beltéri egység
	2.1.1 Tartozékok eltávolítása a beltéri egységből


	3 Az egység bemutatása
	3.1 A rendszer elrendezése
	3.2 Működési tartomány

	4 Előkészületek
	4.1 A berendezés helyének előkészítése
	4.1.1 A beltéri egység felszerelési helyére vonatkozó követelmények

	4.2 A hűtőközegcsövek előkészítése
	4.2.1 Hűtőközegcsövekre vonatkozó előírások
	Hűtőközegcsövek átmérője
	Hűtőközegcsövek anyaga

	4.2.2 A hűtőközegcsövek szigetelése


	5 Felszerelés
	5.1 A beltéri egység felnyitása
	5.1.1 Az elülső panel eltávolítása
	5.1.2 Az elülső panel visszahelyezése
	5.1.3 Az elülső rács eltávolítása
	5.1.4 Az elülső rács visszahelyezése
	5.1.5 Az elektromos doboz fedelének eltávolítása
	5.1.6 A szervizfedél felnyitása

	5.2 A beltéri egység felszerelése
	5.2.1 A rögzítőlap felszerelése
	5.2.2 Lyuk fúrása a falba
	5.2.3 A csőcsatlakozó fedelének eltávolítása
	5.2.4 A kondenzvíz-elvezetés biztosításához
	Általános irányelvek
	A csövek bekötése jobb oldalon, jobbra-hátul vagy jobbra-alul
	A csövek bekötése bal oldalon, balra-hátul vagy balra-alul
	A vízszivárgás ellenőrzése


	5.3 A hűtőközegcsövek csatlakoztatása
	5.3.1 Útmutató a hűtőközegcsövek összekötéséhez
	5.3.2 A hűtőközegcsövek csatlakoztatása a beltéri egységhez

	5.4 Az elektromos huzalozás csatlakoztatása
	5.4.1 Elektromos huzalok csatlakoztatása a beltéri egységhez

	5.5 A beltéri egység felszerelésének befejezése
	5.5.1 Kondenzvízcsövek, hűtőközegcsövek és összekötőkábel szigetelése
	5.5.2 Csövek átbújtatása a falba fúrt lyukon
	5.5.3 Egység rögzítése a rögzítőlapon


	6 Konfiguráció
	6.1 Eltérő címek beállítása

	7 Beüzemelés
	7.1 Beüzemelés előtti ellenőrzőlista
	7.2 Próbaüzem végrehajtása
	7.2.1 Próbaüzem elvégzése a téli szezonban


	8 Hulladékba helyezés
	9 Műszaki adatok
	9.1 Huzalozási rajz



